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1. OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

 

   Los transformadores de potencia juegan un papel crucial en  el funcionamiento de los 

sistemas eléctricos de potencia ya que son las máquinas eléctricas encargadas de 

transformar la energía de forma que sea posible transportar grandes cantidades de ésta 

con tensiones muy elevadas (con la disminución en las pérdidas resistivas que ello 

supone) y, a medida que la energía se aproxima al consumidor final, reducir 

progresivamente ese nivel de tensión para adaptarlo a las tensiones de consumo. 

 

  Siendo los transformadores de potencia un equipo tan crítico dentro de un sistema 

eléctrico, resultará fundamental disponer de las herramientas necesarias para poder 

gestionar de manera eficiente la cargabilidad de estos equipos. El dimensionamiento de 

los transformadores de una red deberá buscar alcanzar el mayor compromiso técnico y 

económico, para ello será necesario analizar detenidamente las cargas que deberá 

asumir un transformador (tanto en condiciones normales de funcionamiento de una red 

como ante contingencias) así como su capacidad para asumir sobrecargas sin 

deteriorarse y, en el caso de que se produzca un deterioro, en qué grado afectará al 

equipo. Precisamente cuantificar el daño que produce una determinada sobrecarga sobre 

un transformador puede ser muy importante, ya que puede permitir anticiparse a 

determinadas averías realizando las medidas de mantenimiento o explotación 

adecuadas. 

 

   En este proyecto, por lo tanto, se analizarán de qué forma influyen diferentes 

parámetros en la capacidad de carga del transformador, qué daños puede ocasionar en el 

transformador trabajar por encima de su potencia nominal así como las limitaciones que 

se deben fijar para evitar que estos daños puedan provocar averías graves en el 

transformador. Todos los datos analizados en el estudio se emplearán para diseñar una 

herramienta informática destinada a gestionar la cargabilidad de transformadores de una 

red determinada, que permitirá evaluar el grado de aprovechamiento de un 

transformador, estudiar las cargas que abastece, evaluar los daños que han producido 

sobre el transformador las sobrecargas que haya podido sufrir, etcétera. 

 

    Para situar el análisis, en primer lugar se describirá el sistema eléctrico y la función 

de los transformadores dentro de él así su principio de funcionamiento y las principales 

características de sus elementos constructivos. En apartados posteriores se pasará a 

analizar en profundidad todos los aspectos relacionados con la cargabilidad de los 

transformadores de potencia, pasando después a analizar las redes en las que estarán 

ubicados y como deberán de cubrir sus cargas. Los últimos apartados estarán destinados 

a describir el funcionamiento de la aplicación informática diseñada además de mostrar 

los resultados de los análisis de cargabilidad realizados con ésta. 
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2. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

 

2.1 Estructura de los sistemas eléctricos de potencia 

 

 

    Los sistemas eléctricos de potencia se pueden definir como el conjunto de medios y 

elementos útiles para la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica 

teniendo todos ellos en conjunto la función de suministrar eficientemente esta energía al 

usuario final. Un sistema eléctrico es un sistema dinámico en el que se tendrá que 

mantener el equilibrio entre generación y demanda (ya que la energía eléctrica no se 

puede almacenar). Para que este suministro sea eficaz el conjunto deberá tener un 

carácter unificado y estar dotado de elementos de control, seguridad y protección.  

 

   Un sistema eléctrico de potencia estará formado, por tanto, por tres partes principales: 

centrales generadoras, redes de transporte y redes de distribución. La energía eléctrica 

deberá llegar desde el centro de generación hasta el usuario final pasando por las redes 

tanto de transporte como de distribución alcanzando diferentes niveles de tensión: en 

primer lugar deberá de aumentarse el nivel de tensión para realizar un transporte de 

energía en el que se minimicen las pérdidas (a mayor nivel de tensión menor corriente 

circulará por una línea y por lo tanto se reducirán las pérdidas resistivas) reduciéndose 

posteriormente la tensión hasta alcanzar los niveles de tensión adecuados para el 

consumo. La energía se producirá y se transportará en corriente alterna trifásica con una 

frecuencia que en Europa será de 50 Hz, pudiendo ser consumida tanto en trifásica 

como en monofásica. A continuación se analizarán cada uno de las partes de un sistema 

eléctrico de potencia tanto el lo referente a su función en el mismo como a sus niveles 

de tensión. 

 

 

2.1.1 Generación  

 

   La generación será el sector de un sistema eléctrico de potencia destinado a la 

producción de energía eléctrica a partir de una fuente de energía primaria. Las centrales 

generadoras cumplirán con esta función en el sistema. Dependiendo de la materia prima 

y la tecnología empleada para la transformación de ésta en energía eléctrica podemos 

encontrarnos con diversos tipos de centrales generadoras, como por ejemplo: centrales 

térmicas convencionales, centrales térmicas de ciclo combinado, centrales nucleares, 

centrales hidroeléctricas, generación en régimen especial (energía eólica, solar 

fotovoltaica, cogeneración, etc.). 

 

 
 

Fig. 2.1 Potencia instalada en España por tecnología de generación a 31 de diciembre de 2009 [23] 
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   Las centrales generadoras disponen de generadores eléctricos que funcionarán en 

sincronismo con la red y que generarán energía eléctrica a tensiones que, en función del 

tipo de central, estarán en valores aproximados de entre los 6 y los 20 kV. 

 

   Una vez generada la energía eléctrica, ésta deberá de ser acondicionada para su 

transporte, para ello las centrales generadoras deberán de estar dotadas de un 

transformador de potencia elevador para adecuar el nivel de tensión de la energía 

generada al de la red de transporte. El transformador elevador, por tanto, elevará la 

tensión de la energía generada desde la tensión de generación (6-20 kV) hasta la tensión 

de transporte (220 o 400 kV en España). En algunos casos la energía generada no se 

inyectará directamente sobre la red de transporte sino que se inyectará sobre líneas 

eléctricas de una tensión intermedia (habitualmente 66 o 132 kV) conectadas a la red de 

transporte. El transformador elevador estará conectado a una subestación eléctrica que 

deberá ser instalada junto a la central, en esta subestación confluirán las líneas eléctricas 

sobre las que se verterá la energía generada. 

 

 

2.1.2 Transporte  

 

 

   La función de los transportistas de energía eléctrica será la de transportar la energía, 

así como la de construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte. 

 

    La red te transporte del sistema eléctrico español estará formada por líneas de muy 

alta tensión: 220 kV y 400 kV. Las líneas podrán ser tanto aéreas como subterráneas. 

   

   Una vez generada y acondicionada a los niveles de tensión adecuados, la energía 

eléctrica pasará a la red de transporte siendo llevada hasta las subestaciones de 

interconexión, donde se reducirá su nivel de tensión, mediante transformadores de 

potencia reductores, para ser llevada a las redes de reparto en alta tensión. 

 

 

 

2.1.3 Distribución 

 

  Los distribuidores de energía eléctrica tendrán la misión de distribuir la energía 

eléctrica, así como la de construir, mantener y maniobrar las instalaciones de 

distribución. 

 

   La red de distribución estará formada por: líneas de reparto (alta tensión), líneas de 

media tensión y líneas de baja tensión. En España las tensiones de las líneas de reparto 

habitualmente serán de los siguientes valores: 132, 66, 45 y 30 kV siendo de 25, 20, 15, 

13 y 11 kV en las líneas de media tensión, para el caso de las líneas de baja tensión el 

valor será de 230/400 V. Al igual que para el caso de las líneas de transporte, podremos 

encontrarnos tanto con líneas aéreas como con líneas subterráneas. 
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   La energía eléctrica llegará de la red de transporte a la red de reparto (tras rebajarle el 

nivel de tensión) y posteriormente se llevará hasta la de red media tensión, previo paso 

por subestaciones de distribución en las que los transformadores reductores que se 

encuentran en ellas reducirán su nivel de tensión. Por último, la energía sufrirá una 

última reducción de su nivel de tensión que se realizará en el centro de transformación; 

desde el allí la energía eléctrica se distribuirá hasta el usuario doméstico final. 

 

 

 

2.2 Función de los transformadores de potencia en las redes eléctricas 

 

 

   Es fácilmente deducible, de lo apuntado en el apartado anterior, que el papel de los 

transformadores de potencia resultará esencial para el funcionamiento de un sistema 

eléctrico. Los transformadores de potencia permiten acondicionar la energía eléctrica 

desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo (recorriendo grandes 

distancias) y viéndose  minimizadas las pérdidas gracias a los elevados niveles de 

tensión a los que transforman la energía, de este modo es posible transportar altas 

cantidades de energía con corrientes no muy elevadas.  

 

   Los transformadores de potencia tendrán la función de modificar el nivel de tensión de 

la energía a lo largo de las diferentes zonas del sistema eléctrico manteniendo constante 

la frecuencia: en primer lugar, deberán de elevar la tensión de generación hasta valores 

de tensión óptimos para el transporte y a continuación sucesivos transformadores en 

diferentes subestaciones (en última instancia en el centro de transformación) irán 

adaptando la tensión hasta niveles que sean adecuados para el consumo. Visto desde 

otro punto de vista, los transformadores alimentarán redes de un determinado nivel de 

tensión a partir de una energía procedente de redes de un nivel de tensión superior. 

 

   En función de la labor desempeñada por el transformador en la red se podrá distinguir 

entre los siguientes tipos de transformadores [2] y [9]: 

 

- Transformadores de potencia (de generación, de interconexión y de distribución) 

- Transformadores de distribución (MT / BT) 

- Otros transformadores (servicios auxiliares, aplicaciones industriales) 

 

   En los siguientes apartados se analizarán los aspectos característicos y la función en la 

red de cada uno de estos tipos de transformador. 
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2.2.1 Transformadores de potencia 

 

 

   Forman parte de este grupo de transformadores todos aquellos que se encuentran entre 

la salida del generador de una central eléctrica y la salida en media tensión de la 

subestación de distribución por la que circule una determinada cantidad de energía. 

Pueden tener distintas características dependiendo de la función que desempeñen, pero 

tienen en común que todos ellos realizan transformaciones para potencias generalmente 

elevadas. Este tipo de transformadores se pueden clasificar a su vez en tres tipos:    

 

 

- Transformadores de generación (MT/AT) : Este tipo de transformadores se 

encontrará a la salida de los equipos generadores de las centrales de generación de 

energía eléctrica. La función de estos transformadores será la de aumentar la tensión 

de generación (normalmente en un rango entre los 6 y los 20 kV) hasta, 

habitualmente, la tensión de la red de transporte (en España 220 kV o 400 kV). Se 

tratarán, por lo tanto, de transformadores elevadores de tensión con valores 

aproximados a los 6-20 kV en el primario y normalmente de 220 o 400 kV en el 

secundario. La función de los transformadores elevadores de generación es una de 

las más críticas dentro del sistema y una de las características fundamentales de su 

funcionamiento será, a diferencia del resto de transformadores del sistema, su mayor 

cantidad de horas de trabajo a carga constante. Es habitual que estén provistos de 

tomas de regulación, con un rango normalmente pequeño debido a que ésta ya podrá 

ser regulada mediante el regulador de tensión del generador, pero resulta un 

complemento útil para el control de la potencia reactiva del sistema. El nivel de 

pérdidas en este tipo de transformadores es mayor que en otros del sistema ya que 

resulta más económico asumir esas pérdidas de lo que resultaría fabricar un equipo 

con un nivel de pérdidas inferior. Su conexión será siempre Ynd (conexión en 

triángulo en el primario o lado de baja tensión y conexión en estrella del secundario 

o lado de alta tensión); los motivos para conectar en triángulo el primario serán 

principalmente dos: conseguir una baja impedancia homopolar y reducir los niveles 

de corriente en el primario del transformador. En cuanto al rango de potencias de 

estos transformadores cabe destacar que variará en función del tipo de central 

generadora a la que se le conecte pero en cualquier caso se tratará de potencias 

elevadas que pueden llegar hasta los 1200 MVA (para el caso de transformadores 

con estos niveles de potencia se emplean unidades monofásicas). 

    

 

- Transformadores de interconexión (AT/AT) : La función de los transformadores 

de interconexión será la de transformar la energía de los niveles de tensión a los que 

se circula por la red de transporte a los niveles de tensión a los que circulará por la 

red de de reparto. Realizarán transformaciones de tensión (en el sistema eléctrico 

español) desde los 400 o 220 kV del primario hasta valores de secundario que 

habitualmente son de 132, 66, 45 o 30 kV. Se tratará por tanto de una 

transformación desde muy alta tensión a alta tensión. Es habitual el empleo de 

autotransformadores para esta función por las ventajas que llevan consigo, como 

pueden ser una menor cantidad de materiales activos, menores pérdidas o una menor 
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corriente de vacío. Estos transformadores normalmente contarán con un sistema 

cambiador de tomas para poder mantener en niveles aceptables la tensión del punto 

de interconexión. También es posible encontrarse con transformadores desfasadores 

y con transformadores alta tensión-corriente continua en aquellas interconexiones en 

las que se precise. El rango de potencias que tienen estos transformadores es muy 

variable (valores elevados) en función de la zona en la que se encuentre y las líneas 

que interconecte. 

 

 

- Transformadores de distribución  (AT/MT) : La misión de estos transformadores 

será la de realizar las transformaciones pertinentes para llevar la energía desde el 

inicio de la red de distribución (punto de conexión con la red de reparto) en alta 

tensión hasta el inicio de la red de distribución en media tensión. Se realizarán  

transformaciones en la red para llevar la energía desde los (en el sistema eléctrico 

español) 30,45, 66 o 132 kV de la red de reparto hasta la tensión de la red de 

distribución en media tensión (con valores habituales en España de 25, 20, 15, 13 y 

11 kV). Una gran variedad de transformadores pueden ser incluidos en este grupo, 

con una gran cantidad de diferentes tipos de conexión y características técnicas. 

Destacan por el alto grado de variabilidad de su carga ya que pueden estar en 

muchos momentos del día trabajando a valores de carga muy bajos como trabajando 

sobrecargados por lo que será fundamental buscar una alta eficiencia en este 

aspecto. Como norma general, estarán dotados de cambiador de tomas en carga, 

aunque también existen casos en los que el cambiador de tomas es en vacío. En 

cuanto a las potencias de este tipo de transformadores, serán menores que para el 

caso de los transformadores de interconexión, pero pueden alcanzar valores 

elevados (del orden de los 100 MVA) al igual que pueden tener valores mucho más 

bajos según el mercado al que tengan que abastecer.    

 

 

 

 

2.2.2 Transformadores de distribución (MT/BT) 

 

 

   Los transformadores de distribución encargados de realizar la transformación de 

media a baja tensión estarán situados en los centros de transformación y tendrán la 

función de efectuar la última transformación de la energía en su trayecto hacia los 

consumidores domésticos. Por lo tanto, estos transformadores tendrán relaciones de 

transformación del orden de los 10-20 kV en el primario a los 400 V en el secundario. 

Resulta importante en este tipo de transformadores que las pérdidas (sobre todo en 

vacío) sean lo más bajas posibles y que su mantenimiento requerido sea mínimo (ya que 

el número de transformadores MT/BT en la red es muy grande). Los transformadores 

MT/BT no estarán siempre dotados de cambiador de tomas, y en caso de tenerlo lo más 

habitual es que este sea de cambio en vacío. Los valores de potencia nominal de este 

tipo de transformadores serán sustancialmente inferiores a los de los transformadores de 

potencia, alcanzando valores máximos de 5 MVA (aunque los valores habituales en este 

tipo de transformadores suelen estar por debajo de 1 MVA). 
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Fig. 2.2 Ejemplo de red eléctrica con los tipos de transformadores correspondientes 

 

 

 

2.2.3 Otros transformadores 

 

 

  Dentro de los sistemas eléctricos de potencia podemos encontrarnos con otros tipos de 

transformadores que pueden resultar fundamentales para el correcto funcionamiento de 

los mismos. Algunos de los más importantes son los siguientes:  

 

- Transformadores auxiliares de generador: destinados a alimentar al generador 

desde la red para permitir su arranque. Están conectados directamente de la red al 

generador. 

 

- Transformadores servicios auxiliares: están presentes tanto en las centrales 

generadoras como en las subestaciones y tendrán la función de alimentar 

eléctricamente a los servicios auxiliares necesarios para el correcto 

funcionamiento de éstas. Tomarán la energía de niveles de tensión, normalmente, 

superiores a los de consumo (transformador reductor).  

 

- Transformadores de aplicaciones industriales:  

 

Á Transformadores de horno: este tipo de transformadores son empleados en 

industrias destinadas a la fusión del acero y a la industria metalúrgica. Se 

caracterizan por alcanzar valores de corriente muy elevados en el 

secundario (cercanos, en algunos casos, a los 200 kA). El valor de tensión 



 
PFC: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SEGURA EN 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 

 
8 

 

en el secundario suele ser de, aproximadamente, unos 1,5 kV y 

normalmente puede ser regulada con un cambiador de tomas en carga. 

 

Á Transformadores convertidores: la característica principal de un 

transformador convertidor es el alto contenido en armónicos de la corriente 

de la carga. Estos armónicos pueden provocar un aumento tanto de 

pérdidas como de temperaturas, por lo que deben de ser considerados en el 

diseño del transformador. Estos transformadores son utilizados para ejercer 

funciones de reguladores de velocidad, procesos de electrólisis química, 

procesos industriales de tratamiento de cobreéPueden estar dotados de un 

arrollamiento terciario conectado a un filtro con el objetivo de reducir los 

armónicos de corriente. 

 

Á Transformadores de tracción ferroviaria: pueden ser tanto de 

transformación corriente alterna-corriente alterna como de transformación 

corriente alterna-corriente continua (por medio de rectificadores). Estos 

transformadores serán monofásicos o bifásicos y podrán estar alojados 

tanto en posiciones fijas como en el interior de las locomotoras (en este 

caso es importante que su tamaño sea reducido, por lo que sus 

temperaturas pueden verse aumentadas y resultará fundamental que la 

resistencia térmica del aislamiento sea lo suficientemente alta). 
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2.3 Elementos constructivos de los transformadores de potencia 

 

 

Los objetivos principales de este apartado son los siguientes: 

 

- Explicar el principio de funcionamiento de los transformadores de potencia. 

 

- Dar una visión general de los diferentes elementos constructivos del 

transformador, ya que muchos de ellos intervendrán significativamente en la 

cargabilidad de éste. 

 

 

 

2.3.1 Introducción. Principio de funcionamiento 

 

 

   En los apartados anteriores ha quedado patente que el transformador es una máquina 

capaz de tomar energía en el primario con una determinada tensión y devolverla por el 

secundario con un nivel de tensión diferente (ya sea mayor o menor). Este apartado 

tendrá como fin explicar cómo se realiza esta transformación y los elementos 

constructivos necesarios para llevarla a cabo eficientemente. 

 

    Un transformador monofásico estará formado por dos arrollamientos (uno de alta 

tensión y otro de baja) y un núcleo de un material magnético blando (con el fin de 

reducir las pérdidas en la magnetización), su funcionamiento estará basando en el 

principio de la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en uno 

de los arrollamientos (primario) con la consiguiente circulación de corriente eléctrica, se 

generará un flujo magnético variable dependiente de la frecuencia. Para una fuerza 

electromotriz sinusoidal [2]: 

 

11 44,4 NfE mp ÖÖÖ= f        (2.1) 

  

11 EV =            (2.2) 

 

donde el significado de cada variable es: 

  

1E                   fuerza electromotriz inducida en el primario 

mpf                  flujo magnético pico en el núcleo  

f                    frecuencia de la tensión aplicada 

1N                   número de vueltas en el primario 

1V                    tensión en bornas del primario   

 

 

  La fuerza magnética en el núcleo provocará que se engendre una fuerza electromotriz 

en el secundario con el siguiente valor [2]: 
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22 44,4 NfE mp ÖÖÖ= f      (2.3) 

  

22 EV =           (2.4) 

 

donde el significado de cada variable es: 

  

2E                   fuerza electromotriz inducida en el primario 

mpf                  flujo pico en el núcleo magnético 

f                    frecuencia de la tensión aplicada 

2N                   número de vueltas en el secundario 

2V                    tensión en bornas del secundario   

 

   A partir de las ecuaciones anteriores es fácilmente deducible la siguiente relación: 

 

tr
N

N

V

V
==

2

1

2

1      (2.5) 

 

    Llamaremos rt a la relación de transformación del transformador y se tratará, por 

tanto, del parámetro que determinará la relación entre la tensión del primario y la 

tensión del secundario. 

 

   Esta transformación supondrá para la red el siguiente circuito equivalente 

simplificado: 

 
Fig. 2.3 Circuito equivalente simplificado de un transformador 

 

 

    La caída de tensión ocasionada por el transformador se podrá calcular con la 

siguiente expresión: 

 

100(%)
1

Ö=
N

cc
cc

U

U
e     (2.6) 

 

 

donde:  

 

cce  es la tensión de cortocircuito porcentual 

ccU  es la tensión de cortocircuito 

NU1  es la tensión nominal del primario 
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  La tensión de cortocircuito porcentual será un parámetro muy esclarecedor de las 

características del transformador, ya que, además de reflejar la caída de tensión que se 

ocasionará en el secundario, definirá el grado de pérdidas del transformador y además 

deberá de ser tenido en cuenta para el cálculo de cortocircuitos (a mayor tensión de 

cortocircuito porcentual, menor serán las corrientes de cortocircuito). Los 

transformadores de potencias elevadas tendr§n valores de Ůcc superiores que los 

transformadores de pequeñas potencias. 

 

   Como se indicaba en apartados anteriores, la transmisión de energía en los sistemas 

eléctricos de potencia se realiza en tres fases, por lo tanto los transformadores deberán 

realizar la transformación para todas ellas. La configuración de los transformadores para 

realizar una transformación trifásica puede ser de dos tipos: mediante tres unidades 

monofásicas (banco de transformación trifásico) o mediante un núcleo trifásico.  

 

 

 
 

Fig. 2.4 Banco de transformación trifásico (arriba) transformador de núcleo trifásico (abajo) 

 

   El banco de transformación trifásico estará formado por tres unidades más pequeñas 

que el transformador de núcleo trifásico (una única unidad), por lo que resultará más 

sencillo su transporte sobre todo en el caso de transformadores de gran potencia, además 

resultará más fácil cubrir una avería ya que simplemente sería necesaria la instalación 

de una unidad monofásica más (dimensionamiento del 133%) mientras que para el caso 

del núcleo trifásico sería necesario otro transformador de núcleo trifásico (lo que 

supondría un dimensionamiento del 200%). Otra ventaja de los bancos de 

transformación está en su refrigeración, que será más sencilla por tratarse de cuerpos 

más pequeños. Las ventajas del transformador de núcleo trifásico serán las siguientes: 

menor número de materiales activos (se ahorrará tanto en los materiales del núcleo 

magnético como en lo referente a todos los accesorios ya que en este caso tendremos un 

solo transformador mientras que en el caso del banco de transformación tendremos tres 

transformadores independientes), las pérdidas son menores y ofrecen un mejor 

comportamiento en vacío y ante cargas desequilibradas (en configuración Yy).    
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   Para realizar una transformación eficiente el transformador deberá de estar dotado 

tanto del núcleo magnético y los arrollamientos como de los sistemas de aislamiento y 

refrigeración y otros elementos constructivos como pueden ser las bornas, el cambiador 

de tomas, las protecciones, armario de control, etcétera. 

 

 

 

2.3.2. Núcleo magnético 

 

 

    El núcleo será el encargado de transmitir el flujo magnético producido por los 

arrollamientos del transformador. Deberá de ser fabricado con materiales magnéticos 

blandos, con una baja reluctancia, para reducir al mínimo las pérdidas que se puedan 

derivar de su magnetización. Pero la fabricación del núcleo no sólo estará destinada a 

conseguir la mayor eficiencia en la magnetización, sino que también se deberán de 

combatir las pérdidas que se puedan producir por corrientes parásitas en su interior 

(corrientes de Foucault o Eddy currents). 

 

   Será, por lo tanto, reducir al máximo los dos tipos de pérdidas que se pueden dar en el 

material magnético una de las principales misiones de la elección de materiales y del 

proceso de fabricación ya que las pérdidas serán perjudiciales tanto en el sentido 

económico como en lo referente al funcionamiento del transformador, ya que un mayor 

nivel de pérdidas provoca aumentos en la temperatura de trabajo de éste. Para poder 

analizar qué parámetros resultarán más importantes para reducir las pérdidas es 

conveniente analizar de qué dependen tanto las pérdidas provocadas por la  

magnetización (o pérdidas por histéresis) como las pérdidas provocadas por las 

corrientes por el material magnético o corrientes de Foucault [1]: 

 

 

Pérdidas por histéresis: 
n

H BfkP max1 ÖÖ=       (2.7) 

 

 

Pérdidas corrientes Foucault: r/
222

2 efFo BtfkP ÖÖÖ=     (2.8) 

 

donde el significado de cada variable es:  

 

 

HP    Pérdidas por histéresis en W/kg 

FoP    Pérdidas por corrientes de Foucault en W/kg 

1k  y 2k   Constantes que dependerán del material 

f    Frecuencia en Hz 

t    Grosor del material en mm 

maxB    Máxima densidad de flujo en Tesla 

efB  Densidad de flujo correspondiente con el valor eficaz de tensión 

aplicado 

r   Resistividad del material  
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n  óExponente de Steinmetzô var²a en funci·n del material, 

originalmente 1,6 pero se han desarrollado materiales en los que 

habitualmente suele estar entre 1,6 y 2,5. 

 

 

 

   El hierro será el material magnético empleado como núcleo, al que se le realizarán una 

serie de tratamientos como puede ser la eliminación de impurezas o la adición de 

materiales que mejorarán sus propiedades magnéticas a la vez que reducirán sus 

pérdidas.  

 

   El núcleo estará formado por columnas y culatas que estarán unidas entre sí a solape. 

Tanto las columnas como las culatas estarán formadas por chapas de hierro (con un 

pequeño porcentaje de silicio, entre el 3 y el 4%) con grano orientado que se unirán 

entre sí de forma que estén eléctricamente aisladas (para, de esta forma, poder impedir 

en la medida de lo posible el paso de corrientes de Foucault) normalmente con carlite. 

Las chapas se unirán de tal forma que la sección de la columna o culata alcance la forma 

más circular posible (el que sea más o menos circular dependerá del número de tipos de 

chapas diferentes que se fabriquen, a mayor cantidad de chapas distintas más cerca 

estará la sección de tener una forma circular) para obtener un máximo aprovechamiento 

del espacio dentro de los arrollamientos cilíndricos. 

 

 
 

Fig. 2.5 Sección del núcleo magnético de dos transformadores [1] 
 

 

 

 

  Existen varios tipos de diseño para un núcleo magnético, los más usuales para el caso 

de transformadores trifásicos son los siguientes [3]:        

 

 

- Núcleo magnético de tres columnas: se trata del diseño más habitual de circuito 

magnético para un transformador trifásico. Está formado por tres columnas 

verticales, paralelas y conectadas en las partes superiores e inferiores por culatas 

horizontales (como se puede ver en la figura 2.6). 
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Fig. 2.6 Núcleo magnético de tres columnas [3] 
 

 

- Núcleo magnético de cinco columnas: este tipo de circuito magnético tiene tres 

columnas con arrollamientos y dos columnas laterales, sin arrollamientos, de 

menor sección. Las culatas que unen las cinco columnas tienen también una 

sección reducida en comparación con las columnas con arrollamientos. 

 

 

 
 

Fig. 2.7 Núcleo magnético de cinco columnas [3] 
 

 

 

- Núcleo magnético acorazado: puede haber dos tipos de núcleos magnéticos 

acorazados trifásicos: con armadura de tres columnas y con armadura de siete 

columnas. Está formado por una armadura con las tres columnas con 

arrollamientos dispuestos horizontalmente y con una línea central común. Las 

columnas del núcleo magnético interior de los arrollamientos tienen una sección 

esencialmente rectangular y las partes adyacentes del circuito magnético rodean a 

los arrollamientos como una coraza. Para el caso del núcleo magnético acorazado 

de siete columnas, éstas estarán orientadas de manera diferente como se puede 

apreciar comparando la figura 2.8. 
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Fig. 2.8 Núcleo magnético acorazado de cinco columnas (arriba) y de siete columnas (abajo) [3] 

  

 

   La principal diferencia existente entre los diferentes diseños del circuito magnético 

reside en su comportamiento ante tensiones trifásicas desequilibradas que puedan 

provocar la aparición de corrientes con componente homopolar, como no es el objetivo 

de este proyecto analizar aspectos relacionados con el comportamiento del 

transformador ante componentes homopolares, no se detallará el comportamiento de 

cada uno de los núcleos en este aspecto. 

 

 

 

2.3.3  Arrollamientos  

 

 

   Los arrollamientos, que tendrán la función de conducir la corriente eléctrica por el 

interior del transformador, serán construidos siempre de cobre con alta conductividad. 

El cobre será siempre el material empleado ya que, además de ser el material con la 

conductividad más alta de los metales comerciales (lo que permitirá tanto optimizar el 

espacio como minimizar las pérdidas resistivas en él), presenta unas  muy buenas 

propiedades mecánicas. 

 

   El diseño de los arrollamientos del transformador tendrá, entre otros, como objetivo 

reducir al máximo las pérdidas resistivas que en él se puedan producir. Estas pérdidas 

serán directamente proporcionales a la resistencia eléctrica del arrollamiento y al 

cuadrado de la corriente que lo recorre. Las pérdidas resistivas en los arrollamientos 

pueden ser de dos tipos: pérdidas provocadas por la corriente que por ellos circula y las 

pérdidas causadas por corrientes de Foucault ocasionadas por el flujo disperso. 
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    Para reducir las p®rdidas resistivas ocasionadas por las corrientes ñnormalesò del 

conductor se podrá optar por reducir el número de vueltas del conductor, por aumentar 

la sección del conductor o por una combinación de ambas medidas. Tanto al aumentar 

la sección del conductor como al reducir el número de vueltas de éste puede suponer 

que sea necesario aumentar el tamaño del núcleo magnético por lo que una reducción de 

pérdidas en el arrollamiento supondría un aumento en las pérdidas en el hierro al 

aumentar el volumen de éste, por lo tanto se deberá buscar el equilibrio para optimizar 

ambos parámetros. En cuanto a las medidas que se tomarán para reducir las pérdidas 

ocasionadas por las corrientes producidas por el flujo disperso estarán destinadas a 

aumentar la resistencia eléctrica sobre los ñcaminosò por los que pueden circular las 

corrientes de Foucault, ya sea disminuyendo la sección (lo que producirá aumentos en 

las pérdidas resistivas por lo que no resultará una medida muy eficiente pero sí será un 

factor a tener en cuenta el no aumentar en exceso la sección para reducir las pérdidas 

resistivas) o ya sea dividiendo el arrollamiento en pletinas eléctricamente aisladas entre 

sí (lo que resultará una mejor solución: pletinas en paralelo de la menor sección 

posible). 

 

     En los transformadores de columnas, los arrollamientos tendrán forma cilíndrica con 

una sección cuadrada de cobre y se colocarán concéntricos a la columna del núcleo 

magnético. El tamaño de los arrollamientos definirá el tamaño que deberá tener la 

ventana del núcleo magnético: a medida que el tamaño de los arrollamientos sea mayor, 

la ventana del núcleo magnético se verá aumentada para poder alojar los arrollamientos 

en su interior. 

 

  Es necesario diferenciar entre las características del arrollamiento de alta tensión y del 

arrollamiento de baja tensión, ya que tanto la magnitud de las tensiones como la 

magnitud de las intensidades tendrán valores de niveles muy distintos (tanto como la 

relación de transformación del transformador). 

  

   En primer lugar se analizarán las características principales de los arrollamientos de 

baja tensión, donde, aunque algunos parámetros dependerán de la potencia del 

transformador en concreto al que nos refiramos sí que se podrán establecer una serie de 

características generales, sobre todo en comparación con el arrollamiento de alta 

tensión. El arrollamiento de baja tensión tendrá valores de tensión más pequeños por lo 

que necesitará un menor nivel de aislamiento que el arrollamiento de AT, por el 

contrario las corrientes que circularán por el serán mucho mayores que en el 

arrollamiento de AT, pudiendo alcanzar valores de miles de amperios en los 

transformadores de grandes niveles de potencia. La posición del arrollamiento de baja 

tensión será la más cercana al núcleo magnético excepto en transformadores que tengan 

tres arrollamientos en los que lo más habitual es que sea el arrollamiento terciario quien 

ocupe esa posición más cercana al núcleo. El arrollamiento de baja tensión estará 

formado por una o varias espiras de conductor redondo o de pletina viéndose repartida 

la sección en varios conductores a los que se les realizará trasposiciones a lo largo del 

arrollamiento con el objetivo de evitar tensiones entre éstos (provocadas por el flujo 

disperso) y que a su vez podrían ocasionar la circulación de corrientes que supondrían 

más pérdidas y más calentamiento.  
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     El arrollamiento de alta tensión necesitará mayores niveles de aislamiento, tendrá un 

mayor número de vueltas que el arrollamiento de baja tensión pero su sección será 

inferior ya que los niveles de corriente serán muy inferiores (de cientos de amperios). El 

arrollamiento estará formado por bobinas en serie de pocas espiras por capa y por 

pletinas por capas de uno o varios conductores en paralelo. Es importante resaltar que 

en este arrollamiento se instalarán las tomas, en el caso de que el transformador esté 

dotado de ellas, ya que resultará más económico porque las corrientes serán menores 

que en el arrollamiento de baja tensión y por lo tanto será necesaria una sección más 

pequeña en los conductores del cambiador de tomas. 

 

 

 

 

2.3.4 Aislamiento sólido 

 

 

   El aislamiento es una de las partes más importantes para el diseño del transformador 

ya que un fallo de éste lleva consigo uno de los problemas más grandes y más costosos 

que se pueden producir en él. Además, será el aislamiento un parámetro fundamental 

para determinar la cargabilidad de un transformador ya que en la medida en la que el 

aislamiento sea capaz de soportar temperaturas más altas sin degradarse, el grado de 

carga que podrá soportar el transformador aumentará. La influencia del aislamiento 

empleado también llegará hasta el diseño de partes activas como los arrollamientos o el 

núcleo de hierro pudiéndose ver reducidos el coste de éstos si se realiza una buena 

elección del aislamiento. Por lo tanto, un buen diseño del aislamiento sólido resultará 

fundamental para conseguir un transformador lo más compacto posible, además podrá 

permitir reducir ciertas dimensiones del transformador, factor muy importante teniendo 

en cuenta los aumentos de demanda y la necesidad de transformadores de gran potencia 

donde cualquier reducción de espacio puede ser altamente considerable. 

 

   El aislamiento sólido tendrá la función de aislar el bobinado de alta tensión del núcleo 

magnético y de aislar las capas de espiras entre sí (aislamiento entre espiras y capas y 

entre arrollamientos). Los materiales empleados en el aislamiento sólido del 

transformador son materiales celulósicos (y consecuentemente porosos) impregnados de 

aceite. Estas impregnaciones de aceite permitirán mejorar el comportamiento del 

aislante sobre todo en alta tensión donde sin estar impregnados se vería mermado 

bastante su comportamiento. Además, al impregnar de aceite el aislante celulósico se 

consigue aumentar la rigidez dieléctrica de este aislante, se mejora su estabilidad 

térmica y además se produce un efecto retardante en la absorción de la humedad (ya que 

los poros se encuentran ya impregnados).  

 

     Las características que deberá tener un material para cumplir con las funciones de 

aislamiento sólido son las siguientes: 

 

- Alta rigidez dieléctrica 

- Constante dieléctrica lo más cercana posible a la del aceite. 

- Tangente de delta lo más baja posible (pérdidas dieléctricas bajas). 
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   Existen varios materiales celulósicos empleados como aislante sólido del 

transformador, de ellos los más utilizados son el papel Kraft y el cartón prensado (o 

pressboard), pero también se utilizan en algunos casos otros materiales como la celulosa 

de algodón o la madera  y también nos podemos encontrar con papeles para aplicaciones 

especiales (como, por ejemplo, el ópapel crêpedô, el papel altamente extensible, el papel 

térmicamente mejorado o el papel prensado 'Diamond dotted').  

 

 

 

Papel Kraft  

 

  La constante dieléctrica del papel Kraft es de 4,4 mientras que la constante dieléctrica 

del aceite puede alcanzar valores en torno a 2, por lo que las constantes dieléctricas de 

ambos materiales no se encuentran demasiado alejadas. 

 

   En cuanto a la composición de este tipo de material aislante su fabricación es bastante 

similar a la del papel comercial (de uso común), encontrándose algunas diferencias 

relacionadas con el objetivo de evitar que queden en el papel residuos (principalmente 

ácidos) que puedan provocar que el papel pierda propiedades dieléctricas, un ejemplo de 

estas modificaciones es cómo en la fabricación del papel Kraft no se utilizan productos 

para el blanqueamiento del mismo (práctica empleada en la fabricación de papel 

normal), ya que los compuestos que se emplean para tal efecto provocarían esa pérdida 

de propiedades dieléctricas. En la fabricación de este tipo de papel también es habitual 

realizarle tratamientos de compresión para obtener un papel prensado aumentando de 

este modo su densidad. Este tipo de papel Kraft presenta un mejor acabado superficial y 

una mayor resistencia mecánica. 

 

 

Cartón prensado o pressboard 

 

   El cartón prensado es, principalmente, un conjunto de capas de papel que se unen en 

fases de la fabricación en las que el material aún está en estado húmedo, consiguiéndose 

un aislamiento con un grosor superior. Esta unión de diferentes capas se puede realizar 

de dos formas: sin utilizar ningún tipo de producto para facilitar la unión, o utilizando 

productos adhesivos (empleados cuando el grosor es grande). Se puede distinguir entre 

tres tipos de pressboard en función de una serie de parámetros relacionados con su 

fabricación y con diferentes características y acabado final: 

 

- El primer tipo de cartón prensando es el calandrado. Este tipo de pressboard se 

fabrica mediante un primer proceso de prensado con un 55 % de humedad. 

Posteriormente se seca mediante tratamientos de calor hasta que se consigue un 

cartón con un 5% de humedad y con una densidad relativa de entre 0.90 y 1.00. 

Por último se somete al cartón a un proceso de compresión en calandrias hasta 

que alcanza una densidad relativa de entre 1.15 y 1.30. 

 

- El cartón prensado moldeable no es sometido a operaciones de prensado después 

del proceso de formación de éste. El resultado es un pressboard con un 5% de 

humedad y con una densidad relativa de 0.90 y destaca por su gran capacidad 
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para absorber el aceite y por ser muy flexible para tomar determinadas formas en 

transformadores que requieren características especiales. 

 

- El último tipo de pressboard es el cartón prensado precomprimido, en este tipo de 

cartón el proceso de secado y de prensado se realizan a la vez sobre unas prensas 

calientes. Este método de fabricación permite obtener un cartón prensado con una 

fuerte unión entre fibras lo que supone que el material resultante tenga una alta 

resistencia mecánica y sea muy estable, la densidad relativa de este tipo de 

pressboard es de 1.25. Destacará por mantener su forma durante su instalación en 

el transformador y por no variar ésta cuando el cartón prensado se vea sometido a 

esfuerzos térmicos. Este tipo de pressboard es el más empleado para la mayoría 

de casos gracias a una mayor estabilidad que los dos tipos anteriormente 

descritos. Este tipo de cartón es habitualmente empleado para soportar tanto un 

arrollamiento como el final de éste. 

 

 

Papeles aislantes para aplicaciones especiales 

 

   Los materiales aislantes que a continuación se describirán destacan por ofrecer una 

serie de características adaptadas a necesidades específicas de algunos tipos de 

transformadores. Como se citaba anteriormente, los tipo de papel para aplicaciones 

específicas que se van a tratar son el ópapel cr°pedô, el papel altamente extensible, el 

papel térmicamente mejorado y el papel prensado 'Diamond dotted'. El ópapel cr°pedô y 

el papel altamente extensible destacan por su extensibilidad, que les permite adaptarse a 

diferentes formas que pueden ser necesarias que adopte el aislamiento con la diferencia 

de que el ópapel cr°pedô perder§ la elasticidad con el tiempo y con la sucesi·n de 

esfuerzos mientras que el papel altamente extensible mantiene esa extensibilidad en el 

tiempo y unas mejores propiedades mecánicas. La principal aplicación del papel 

altamente extensible será la de aislar las trasposiciones de los arrollamientos. Otro tipo 

de papel para aplicaciones especiales es el papel térmicamente mejorado, que se 

diferenciará del papel Kraft en una serie de tratamientos durante su fabricación 

consistentes en la adicción de estabilizadores que permitirán que éste tenga una mayor 

estabilidad (gracias a una mejor unión de las cadenas de las moléculas de celulosa) a 

altas temperaturas y con ello una menor degradación térmica. Este tipo de papel 

permitirá un calentamiento mayor del punto más caliente del transformador, teniendo un 

envejecimiento ñnormalò y para valores de calentamiento que hacen que el papel Kraft 

tenga un envejecimiento ñnormalò el papel de calidad t®rmica envejecer§ bastante 

menos (como se puede ver en el apartado 3.1.2). El último tipo de papel para 

aplicaciones específicas será el papel prensado 'Diamond dotted' que estará compuesto 

de papel Kraft recubierto de resina epoxi, la cual se aplica en ambos lados de papel y en 

forma de pequeños diamantes, este tipo de papel tiene una buena resistencia mecánica y 

se utiliza en forma de cilindro para ser colocado entre ambos arrollamientos. 

    

 

 

 

 

 



 
PFC: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SEGURA EN 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 

 
20 

 

Otros materiales  

 

   La madera es el material más empleado después del papel y el cartón prensado. Este 

tipo de aislamiento destaca por su alta densidad, su resistencia mecánica y su 

estabilidad. En su proceso de fabricación deberá ser sometida a operaciones de secado 

de modo que su grado de humedad no supere el 10%. En pequeños transformadores es 

comúnmente utilizado en el núcleo magnético mientras que en grandes transformadores 

puede sustituir al pressboard en la función de soporte del arrollamiento. 

 

   La celulosa de algodón fue un material muy empleado durante años para fabricar el 

aislamiento sólido conocido como órag paperô, este tipo de aislante destaca por ofrecer 

una alta rigidez dieléctrica combinada con una buena resistencia mecánica. El principal 

problema de utilización de este aislamiento es el alto coste de su fabricación, resulta 

mucho más caro fabricar este tipo de papel que fabricar papel a partir de la madera 

(incluyendo el coste que supone el talado de árboles) además de ofrecer una peor 

capacidad de absorción del aceite, de ahí que este tipo de aislamiento no sea muy 

empleado. 

 

   Todos los materiales mencionados con anterioridad son materiales empleados en 

transformadores bañados en aceite, es importante resaltar que este tipo de aislamientos 

no serán igualmente eficaces en transformadores en seco ya que el rendimiento de éstos 

baja significativamente si no están impregnados de aceite. Para el caso de 

transformadores en seco en la actualidad lo más habitual es el uso de resinas aunque 

cabe destacar que años atrás el más empleado era un polímero orgánico conocido como 

NOMEX, destacable por soportar temperaturas que podían llegar a alcanzar los 220 ºC. 

    

 

 

 

 

2.3.5 Aislamiento líquido: el aceite mineral aislante 

 

 

    El aceite mineral aislante jugará un papel básico en los transformadores de potencia 

bañados en él ya que cumplirá tres funciones fundamentales: 

 

a) Aislamiento líquido: cumplirá la función de aislar eléctricamente dos zonas que se 

encuentran a tensiones bien distintas, como es el caso de los arrollamientos. 

Además, como se explicaba en el apartado anterior, el aceite impregnará al 

aislamiento celulósico con el objetivo de mejorar sus propiedades como aislante. 

Las características que hacen del aceite mineral un buen aislante para los 

transformadores de potencia son las siguientes: 

 

- Tensión de ruptura dieléctrica alta: puede llegar a los 330 kV/cm cuando el 

aceite es nuevo. Será un parámetro fundamental ya que muestra la capacidad 

que tiene el aislamiento para aislar una diferencia de tensión a una 

determinada distancia 
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- Pérdidas dieléctricas muy bajas: con una tangente de delta inferior al 1%.  

 

- Volatilidad baja: se trata de una propiedad muy importante porque refleja la 

tendencia que tendrá el aceite de captar impurezas, es importante que un 

aislante sea poco volátil ya que las impurezas pueden ocasionar reducciones 

importantes de la rigidez dieléctrica a la vez que pueden provocar una 

aceleración de su envejecimiento.   

 

b)  Refrigerante: el aceite mineral jugará un papel fundamental en la refrigeración del 

transformador ya que absorberá una gran cantidad del calor que se genere en los 

arrollamientos. Las cualidades que hacen que el aceite tenga un buen 

comportamiento como refrigerante se enumeran a continuación: 

 

- Viscosidad baja: la evacuación del calor por convección es la forma de 

transmisión de éste que resulta más determinante para refrigerar los 

arrollamientos y el núcleo del transformador, una viscosidad baja será 

básica para facilitar la convección ya que el aceite circulará con una 

mayor facilidad. Además, muchos transformadores están dotados de 

motobombas para forzar la circulación del aceite, a medida que la 

viscosidad del aceite sea menor se necesitarán motobombas con menor 

potencia, por lo que en este sentido también resultará un factor 

importante.   

 

- Calor específico elevado: propiedad que favorecerá la captación del calor 

existente en los arrollamientos y en el hierro. 

 

- Alta conductividad térmica: condición que permitirá la transmisión del 

calor por el aceite y que acelerará la evacuación de éste. 

 

- Punto de congelación bajo: lo que será fundamental en circunstancias en 

las que la temperatura ambiente sea muy fría. Un aceite en estado semi-

sólido ve reducida considerablemente su viscosidad y su capacidad de 

refrigerar pasa a ser prácticamente nula. 

 

- Punto de inflamación alto: lo que hace que sea menor el riesgo de 

incendio que con otros compuestos.  

 

 

c) Indicador del estado del transformador: mediante análisis de los gases disueltos en 

el aceite se puede determinar el estado de éste y de esa forma será posible detectar 

algunas averías del transformador. Será fundamental, por lo tanto, para el 

mantenimiento del transformador realizar análisis periódicos del aceite tanto para 

vigilar el estado de éste como para analizar y detectar averías en el resto de 

elementos del transformador. 

 

   Para el correcto funcionamiento del transformador será necesario un buen estado del 

aceite ya que si está degradado puede ver mermadas considerablemente sus 
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propiedades como aislante y refrigerante. Los principales factores que provocan la 

degradación del aceite son los siguientes: 

 

- La presencia de oxígeno en la cuba que provoca la oxidación del aceite y con 

ello que éste pierda sus propiedades aislantes y refrigerantes. 

 

- Las altas temperaturas que tiene que soportar favorecen la oxidación. 

 

- La humedad resultará también perjudicial para el aceite. El agua, además de 

contener oxígeno favoreciendo la oxidación, provoca una disminución de la 

rigidez dieléctrica del aceite perjudicando este hecho gravemente la capacidad 

de éste como aislante. Si la proporción de agua es superior a 20 ppm habrá que 

tratar el aceite para eliminar esta cantidad de agua o incluso cambiarlo. 

 

- El arco eléctrico provocará aumentos en la temperatura del aceite con los efectos 

que ello puede causar.  

 

- La presencia de impurezas en el aceite también será para éste perjudicial, 

causando efectos como la aceleración de su envejecimiento o la disminución de 

su rigidez dieléctrica. 

 

   Para tener controlado el estado del aceite y comprobar que no existen averías en el 

transformador, será necesario realizarle análisis periódicos. Cada cierto espacio de 

tiempo se deberá tomar muestras del aceite del transformador y se realizarán análisis de 

color, de índice de neutralización, de tensión de ruptura dieléctrica de la tangente de 

delta y de gases (mediante el cual se podrán detectar claramente las averías). 

 

   El aceite se encontrará en el interior de un depósito que recibirá el nombre de cuba, en 

el interior de la cuba se alojarán, además, todas las partes activas del transformador 

(n¼cleo, devanados, aislamientoé). Por lo tanto la función de la cuba será tanto la 

ejercer de depósito del aceite como de proteger del exterior todas las partes activas del 

transformador por ello se fabricará a partir de láminas de acero soldadas que la dotarán 

de la robustez necesaria. 
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2.3.6 Refrigeración 

 

   El calor provocado por las pérdidas producidas tanto en los arrollamientos como en el 

núcleo de hierro provocará aumentos de temperatura que pueden ocasionar, como se 

apuntaba en apartados anteriores, daños a elementos del transformador especialmente 

vulnerables a los esfuerzos térmicos como es el caso del aislamiento celulósico, que 

sufrirá envejecimientos importantes si se sobrepasa su temperatura de trabajo nominal. 

Por lo tanto, resultará indispensable evacuar eficientemente ese calor generado por las 

pérdidas, para lo que el transformador deberá estar dotado de un sistema de 

refrigeración adaptado a las necesidades de carga que deba cubrir. 

 

   En primer lugar, será conveniente distinguir entre el refrigerante interno y el 

refrigerante externo del transformador. El refrigerante interno será el encargado de 

evacuar directamente el calor que se genera tanto en los arrollamientos como en el 

núcleo magnético, mientras que el refrigerante externo tendrá la función de evacuar a su 

vez el calor que previamente el refrigerante interno ha absorbido. En transformadores de 

potencia el refrigerante interno será casi siempre el aceite (del que ya se han analizado 

sus propiedades como refrigerante), mientras que el aire tendrá las funciones de 

refrigerante externo (es el medio en el que se encuentra el transformador y evacuará el 

calor al exterior) empleando los radiadores como medio de transmisión de calor entre el 

aceite y el aire. En algunos casos, poco habituales, es empleada el agua como 

refrigerante externo, mediante serpentines que recorren el interior del aceite pasando el 

calor de este último hacia el agua.     

 

   Tanto el refrigerante interno como el refrigerante externo podrán tener una circulación 

natural o forzada, la diferencia entre ambos tipos de circulación estará en la existencia o 

no de elementos constructivos dedicados a inducir la circulación del refrigerante. En el 

caso del refrigerante externo (normalmente el aire) una refrigeración forzada consistirá 

en dotar de ventiladores a la zona exterior del transformador próxima al radiador, de 

este modo se podrá evacuar mejor el calor que el radiador tomará del aceite y pasará al 

aire. Para el caso del refrigerante interno (aceite), en el caso de que su circulación sea 

natural, el aceite se desplazará desde la parte más baja del arrollamiento hacia la parte 

más alta a causa de la diferencia de temperatura (que será más alta en la zona superior 

del arrollamiento que en la zona inferior), pasando también por los radiadores y 

evacuando el calor a éstos. Si, por el contrario, la circulación del aceite es forzada éste 

se bombeará desde el radiador hasta la parte más baja del arrollamiento, y desde esta 

zona se creará un flujo de aceite que subirá hasta la parte más alta del arrollamiento. En 

ambos casos, tanto en circulación natural como forzada, el flujo de aceite circulará en 

pequeña medida en dirección perpendicular a la descrita (flujo de aceite que circule 

aproximándose o alejándose del núcleo) como se puede ver en la figura 2.9 tan solo una 

pequeña cantidad lo hará y será por efectos térmicos. En el caso de que el transformador 

esté dotado de conductos (además de una circulación forzada) para conseguir una 

circulación dirigida del aceite, se conseguirá que el aceite recorra el arrollamiento tanto 

de la parte más baja a la parte más alta como en la dirección perpendicular recorriendo 

las espiras de modo que el flujo se acerque al núcleo magnético y viceversa (como se 

puede apreciar en la figura 2.9). Como se puede deducir, las medidas destinadas tanto al 

bombeo del aceite como a dirigir su circulación favorecerán la evacuación de calor 

desde los arrollamientos y el núcleo hasta el aceite y desde el aceite al radiador. 
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Fig. 2.9 Circulación flujo de aceite no dirigido (i) y dirigido (d) [1] 

 

   Es posible designar de manera normalizada los sistemas de refrigeración de los que 

está dotado el transformador. La nomenclatura de esta denominación estará formada por 

cuatro letras: la primera y la tercera fijarán el tipo de refrigerante interno y externo 

respectivamente mientras que la segunda y la cuarta reflejarán el tipo de circulación de 

éstos. La tabla 2.1 muestra qué letras son las empleadas para cada tipo de refrigerante y 

circulación: 

 

Refrigerante Tipo de circulación 

Símbolo Medio Símbolo Circulación 

A Aire 
N Natural 

G Gas 

L Líquido 
F Forzada 

O Aceite 

W Agua D 
Dirigida (y 

forzada) 
 

Tabla 2.1 Nomenclatura de los sistemas de refrigeración de un transformador 

 

   Por ejemplo un transformador cuyo refrigerante externo sea el aire con una 

circulación forzada y su refrigerante interno sea el aceite con una circulación natural 

será un transformador con refrigeración ONAF. 

 

   Los elementos constructivos con los que se deberá dotar al transformador para una 

refrigeración en la que el aire ejerza las funciones de refrigerante externo y el aceite 

actúe como refrigerante interno serán los siguientes: para el caso de un transformador 

ONAN el sistema de refrigeración estará formado por la cuba y el radiador, en 

transformadores ONAF a la cuba y el radiador deberá sumársele un equipo de 

ventiladores en el exterior para forzar la circulación del aire, para transformadores 

OFAF además de todos los elementos anteriores se deberán de añadir motobombas para 

conseguir una circulación forzada del aceite y por último para los transformadores 

ODAF el transformador deberá de tener todos los elementos anteriormente mencionados 
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además de una serie de conductos en el interior de la cuba para poder dirigir el flujo del 

aceite para que éste pueda recorrer los arrollamientos completos. Para el caso de 

transformadores en los que el refrigerante externo sea el agua deberán estar dotados de 

serpentines que recorrerán el interior de la cuba así como de los equipos necesarios para 

enfriar el agua así como bombas en el caso de que su circulación sea forzada. 

 

   El sistema de refrigeración del que esté dotado un transformador dependerá de su 

potencia nominal, a mayores niveles de potencia mayores exigencias de refrigeración 

tendrá el transformador: para niveles de potencia nominal inferiores a 15 MVA a un 

transformador le bastará con una refrigeración ONAN, para potencias nominales entre 

los 15 y los 100 MVA será necesario dotar al transformador de ventiladores (ONAF) 

mientras que para potencias mayores será necesarios sistemas de refrigeración OFAF. 

También es importante apuntar que en los transformadores que están dotados con 

sistemas de refrigeración más completos (transformadores OFAD) sus sistemas se 

activarán en función del grado de carga al que esté trabajando el transformador: para 

grados de carga bajos es posible que no sea necesario activar ni los ventiladores ni las 

motobombas mientras qua a medida que se va subiendo el grado de carga se van 

conectando automáticamente los distintos grupos de ventiladores y posteriormente, si es 

necesario, se pasarían a conectar también las motobombas. Resultará importante 

optimizar el funcionamiento del sistema de refrigeración para evitar consumos 

eléctricos innecesarios tanto de los ventiladores como de las motobombas.  

 

 

 

 

2.3.7 Otros elementos constructivos 

 

   En los apartados anteriores se han analizado elementos constructivos fundamentales 

para el funcionamiento del transformador pero también es importante mencionar otros 

equipos que forman parte de los accesorios y protecciones del transformador y sin los 

que el éste no podría funcionar correctamente. Los elementos constructivos restantes 

son: el depósito conservador del aceite, el desecador de aire, las bornas, el cambiador de 

tomas, el armario de control y las protecciones. 

 

- Depósito conservador de aceite: su función será la de permitir que la cuba 

siempre mantenga un nivel constante de aceite (nivel lo más alto posible, para 

evitar la presencia de oxígeno en la cuba) de tal modo que en momentos en los 

que el aceite esté sometido a un alto esfuerzo térmico y se produzca su dilatación 

el depósito conservador pueda recibir el aceite sobrante en la cuba mientras que 

cuando el aceite se enfríe y se reduzca su volumen, el aceite necesario para que la 

cuba esté llena pasará del conservador a la cuba. Además el depósito conservador 

cumplirá con la función de evitar la absorción de humedad por parte del aceite, 

constituyendo un elemento fundamental para reducir el envejecimiento de éste. 

 

- Desecador de aire: tendrá el cometido de secar el aire existente en el aceite del 

transformador mediante el gel de sílice, que es capaz de absorber hasta un 40% 

de su peso en humedad. Tendrá una junta líquida para evitar el contacto directo 

con la atmósfera. 
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- Bornas: tendrán la función de conectar los arrollamientos con los conductores 

(además de soportar a éstos) de los dos circuitos entre los que se encuentre 

conectado el transformador. Deberán de tener un nivel de aislamiento suficiente 

para evitar circulaciones de corriente entre los conductores y la cuba (que estará 

puesta a tierra). Existen varios tipos de bornas en función del aislamiento del 

conductor al que este conectado: aceite-aire, aceite-aceite, aceite-SF6.  

 

- Cambiador de tomas: se trata de un equipo que se instalará para regular la tensión 

a la salida del transformador, de ésta forma el transformador constituirá un 

elemento de apoyo para regular la tensión en las redes. El cambiador de tomas 

puede ser de dos tipos: de regulación en vacío o de regulación en carga. El 

mecanismo del cambiador de tomas en vacío será mucho más sencillo 

(simplemente consistirá en seleccionar más o menos espiras del arrollamiento) 

pero para cambiar la toma seleccionada, el transformador deberá de estar 

descargado por lo que no resultará para nada eficiente descargar el transformador 

cada vez que se quiera cambiar la toma de regulación. El cambiador de tomas en 

carga tendrá un mecanismo más complejo y estará formado por varios 

componentes (conmutador, selector, deposito de aceite del conmutador, 

preselectoré) pero permitirá realizar una regulación de tensión rápida y con el 

transformador trabajando en carga. La regulación normalmente se realizará en el 

arrollamiento de alta tensión ya que en éste las corrientes serán menores (y por 

tanto la sección de los conductores del regulador deberá ser menor) y se efectuará 

por desplazamiento del neutro (siendo de este modo menores los requisitos de 

aislamiento por ser menor la tensión). 

 

- Armario de control: en él estarán centralizados todos los circuitos y se 

señalizarán todas las alarmas y disparos así como la activación de ventiladores y 

motobombas que también podrán ser controladas desde él. 

 

- Protecciones: las protecciones del transformador podrán ser propias o externas. 

Las protecciones propias detectarán faltas que son producidas por fallos en el 

transformador y sólo en el transformador mientras que las protecciones externas 

detectarán faltas que podrán ser causadas por defectos tanto en el interior del 

transformador como fuera de él. Las protecciones propias de las que estará 

dotada un transformador serán las siguientes: 

 

Á Termómetro (26-1): mide la temperatura del aceite y da señal de 

alarma en caso que sea superior a un umbral. 

 

Á Termostato (26-2): mide la temperatura interna del transformador y 

dará señal de alarma si está en valores fuera de los límites. 

 

Á Imagen térmica (49): se trata de un sistema que realizará medidas no 

invasivas de la temperatura del arrollamiento, en caso de valores 

inadecuados podrá dar señal tanto de alarma como de disparo. 
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Á Indicador nivel de aceite (63-N): reflejará el nivel del aceite de la cuba 

y dará señal de alarma en caso de que sea bajo.  

 

Á Liberador de presión (63-L): constará de una chimenea o de una 

válvula liberadora de presión (sobrepresiones provocadas por altas 

temperaturas), dará señal de alarma en caso de sobrepresión. 

 

Á Relé Buchholz (63-B): se trata de una protección fundamental para el 

transformador ya que detectará, a partir del desprendimiento de gases 

en el aceite, todo tipo de faltas como cortocircuitos, defectos de 

aislamiento o sobrecargas bruscas. Estará situado entre la cuba y el 

depósito de expansión del aceite y realizará dos tipos de detección: por 

desprendimiento de gases (señal de alarma) o por circulación muy 

rápida del aceite (señal de disparo).  

 

Á Relé Buchholz-Jansen (63-BJ): estará situado entre el depósito de 

aceite del conmutador del regulador de tomas y el depósito de 

expansión de éste, su modo de funcionamiento es el mismo que el relé 

Buchholz en su modo de funcionamiento por circulación muy rápida de 

aceite, en ese caso también se dará una señal de disparo. 

 

 

  Las protecciones externas del transformador serán: 

 

Á Protección diferencial (87): a través de transformadores de intensidad 

comprueba los vectores de intensidad tanto a la entrada como a la 

salida del transformador, en caso de desigualdad de corrientes manda 

una señal de disparo. 

 

Á Protección de sobreintensidad (50/51): se trata de un elemento de 

apoyo a la protección diferencial, detectará sobreintensidades. Podrán 

ser de actuación instantánea (50) o de actuación retardada (51), tanto 

de tiempo inverso como constante. 
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3. CARGABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES DE 

POTENCIA  

 

 
3.1 Aspectos que intervienen en la cargabilidad de los transformadores de potencia 

 

 

    La duración de la vida de un transformador se encuentra muy vinculada con la 

cargabilidad de ese transformador, partiendo de que la vida útil de un transformador se 

puede asimilar a la vida de su aislamiento sólido. Un transformador que funciona a 

regímenes de carga muy elevados verá reducida la vida de su aislamiento (ver apartado 

3.4) a un ritmo mucho más alto que un transformador que trabaja en regímenes de carga 

inferiores, por lo tanto resultará fundamental analizar qué aspectos influyen sobre la 

cargabilidad de un transformador y como se pueden buscar las condiciones que 

permitan optimizar la utilización de éste a partir de esos parámetros que intervienen en 

su cargabilidad.  

 

    Los parámetros más importantes y que más influencia tienen en la cargabilidad de un 

transformador son los siguientes: 

 

- Nivel de potencia y tamaño del transformador. 

- Tipo de aislamiento celulósico del transformador. 

- Tipo de refrigeración. 

- Condiciones ambientales. 

- Otros aspectos relacionados con el estado del transformador. 

 

 

 

3.1.1 Nivel de potencia y tamaño del transformador 

 

 

  Estos dos aspectos serán fundamentales para establecer el límite de cargabilidad de un 

transformador. No se puede analizar de la misma forma los grados de carga que puede 

llegar a soportar un transformador de baja potencia con los grados de carga que podrá 

soportar un transformador de gran potencia. A medida que el tamaño del transformador 

aumenta, su refrigeración resultará más compleja (cuanto más grande es un cuerpo más 

difícil resulta refrigerarlo), además, ciertos aspectos comienzan a cobrar una mayor 

importancia por lo que el número de condicionantes que suponen un impedimento para 

alcanzar grados de carga altos cada vez es mayor, los parámetros más importantes se 

detallan a continuación [5]: 

 

-  El flujo disperso aumentará, lo que supondrá un aumento en el nivel de pérdidas  

con el consiguiente incremento en el calentamiento del punto más caliente del 

transformador suponiendo este hecho un impedimento a la hora de aumentar el 

grado de carga. Además la combinación entre el flujo de dispersión y el flujo 

principal en las columnas o culatas del circuito magnético aumentará la 

vulnerabilidad a la sobreexcitación en este tipo de transformadores. 
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-  Las fuerzas de cortocircuito serán mayores, con el consiguiente riesgo para los    

arrollamientos, sobre todo en lo referente a las fuerzas mecánicas resultantes 

entre ellos. 

 

- El volumen de aislamiento que está sometido a un alto estrés eléctrico se ve 

aumentado. 

 

- La temperatura del punto más caliente es más difícil de determinar, entre otros 

factores por el aumento de las corrientes de Foucault provocadas por el 

incremento del flujo disperso. 

 

El tamaño y el nivel de potencia de los transformadores resultarán, por tanto,  

parámetros básicos para definir su cargabilidad, de tal forma que todas las guías de 

carga de las distintas normas diferencian las limitaciones para tres tipos de 

transformadores definidos previamente: transformadores de gran potencia, 

transformadores de mediana potencia y transformadores de distribución. En apartados 

posteriores se analizarán cuales serán estas limitaciones.  

 

 

 

 

3.1.2 Tipo de aislamiento celulósico del transformador 

 

 

  Dependiendo del tipo de papel utilizado, el grado de carga al que podrá trabajar el 

transformador variará ya que, por ejemplo, el envejecimiento se verá reducido si se 

mejora la calidad de éste. Principalmente a efectos del siguiente análisis tendremos dos 

tipos de papeles: el aislamiento de papel Kraft y el aislamiento de papel térmicamente 

mejorado. El papel térmicamente mejorado tendrá, entre otras,  la ventaja de permitir al 

papel neutralizar la producción de ácidos causados por la hidrólisis del material, 

permitiendo aumentar con ello la vida media del aislamiento. La hidrólisis será más 

activa al elevar la temperatura, por lo que si se consiguen neutralizar una mayor 

cantidad de ácidos el transformador podrá trabajar a grados de carga superiores sin 

envejecer el aislamiento. Como se puede apreciar en la figura 3.1 el grado de 

polimerización decrece a un ritmo más lento en el papel térmicamente mejorado que en 

el papel Kraft, lo que demuestra que la hidrólisis afectará en mayor medida al papel 

Kraft y que, por lo tanto, su ritmo de envejecimiento será mayor.  
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Donde,  

 

DP   es el grado de polimerización  

t   es el tiempo en horas  

¶     son los valores para el papel Kraft 

                         son los valores para el papel térmicamente mejorado 

 
Fig. 3.1    Aceleración del envejecimiento del aceite mineral a 150 º [5] 

  

  

También se puede apreciar en la tabla 3.1 como ante determinadas condiciones 

adversas la vida del aislamiento celulósico (en este caso pulpa de madera) será 

mayor si tiene un tratamiento mejorado. 

 

Tipo de papel / temperatura de 

envejecimiento 

Vida 

(años) 

 

Seco y libre de 

aire 

Con aire y un 

2% de humedad 

Pasta de 

madera 

80º C 

 
118 5,7 

90º C 

 
38 1,9 

98º C 

 
15 0,8 

Pasta de 

madera 

térmicamente 

mejorada 

80º C 

 
72 76 

90º C 

 
34 27 

98º C 

 
18 12 

 
Tabla 3.1 Vida del aislamiento en función de varias condiciones [5] 

 



 
PFC: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SEGURA EN 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 

 
31 

 

 

En las figura 3.2 se observa cómo, para un aislamiento seco y libre de aire, la pulpa de 

madera térmicamente mejorada supera la vida de la pulpa de madera al alcanzar 

temperaturas altas. Por el contrario, para un aislamiento con aire y un 2% de humedad el 

rendimiento de la pulpa de madera térmicamente mejorada es muy superior al de la 

pulpa de madera para todas las temperaturas estudiadas. 
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Figura 3.2 Vida del aislamiento seco y libre de aire [5] 
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Figura 3.3 Vida del aislamiento con aire y un 2% de humedad [5] 
 

 

   Por último, para reflejar de un modo más explícito la velocidad de envejecimiento  

relativa (definida en el apartado 3.6) en función tanto de los dos tipos de papel definidos 

anteriormente como de diferentes temperaturas que se pueden dar en el punto más 

caliente del transformador, se muestran la tabla 3.2 y la figura 3.4. Como se puede 
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apreciar, mientras que con un papel Kraft el aislamiento envejecerá a una velocidad 

nominal a una temperatura del punto más caliente de 98º con el aislamiento de 

térmicamente mejorado este envejecimiento se producirá a 110º, con el consiguiente 

incremento de carga que ello podrá suponer. 

 

Temperatura del punto más 

caliente (º C) 

Velocidad de 

envejecimiento relativa 

(Papel Kraft ) 

Velocidad de 

envejecimiento relativa 

(Papel térmicamente 

mejorado) 

80 0,125 0,036 

86 0,25 0,073 

92 0,5 0,145 

98 1,0 0,282 

104 2,0 0,536 

110 4,0 1,0 

116 8,0 1,83 

122 16,0 3,29 

128 32,0 5,8 

134 64,0 10,1 

140 128,0 17,2 

 

Tabla 3.2 Velocidad de envejecimiento relativa en función del tipo de papel y de la temperatura [5] 
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Figura 3.4 Velocidad de envejecimiento relativa en función del aislamiento [5] 
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3.1.3 Tipo de refrigeración 

 

 

   La refrigeración será un parámetro fundamental para determinar la cargabilidad del 

transformador, cualquier modificación en el sistema de refrigeración provocará 

variaciones en la cargabilidad de éste, pero no tiene porqué modificar el grado de carga 

ya que la mayoría de transformadores tienen diferente potencia nominal si se incluyen 

elementos adicionales de refrigeración (como puede ser la instalación de ventiladores 

para forzar la refrigeración del refrigerante exterior, el aire). Por ejemplo un 

transformador en cuya placa de características se indique ONAN/ONAF se indicará a su 

vez S1/S2 siendo S2 mayor que S1.  

 

   Por este hecho si por cualquier contingencia el transformador no dispone a pleno 

rendimiento del sistema de refrigeración para el que está fijada una determinada 

potencia nominal, su grado de carga nominal se verá reducido al igual que si se instalan 

nuevos elementos este podrá aumentar. No existe ningún tipo de limitación normativa al 

aumento de la refrigeración, por lo que cualquier aumento de ésta permitirá aumentar la 

capacidad del transformador realizando un estudio previo que refleje en qué medida este 

aumento será posible. Por lo tanto resultará fundamental tener en cuenta cualquier 

variación en el sistema de refrigeración y a partir de ahí realizar una estimación (a 

través de métodos de cálculo de temperaturas) de la influencia que este aspecto pueda 

tener sobre la el nivel de carga que puede asumir el transformador sin sufrir un 

calentamiento excesivo. 

 

  La figura 3.5 muestra diferentes regímenes de carga de un transformador con una 

potencia nominal de 22,4 MVA. Los regímenes de carga representados en el gráfico son 

los siguientes (avanzando en el sentido positivo del eje Y): operación ante contingencia 

de doce horas, operación ante contingencia de veinticuatro horas, ciclo de carga normal 

de veinticuatro horas y operación con carga normal. Para cada uno de éstos regímenes 

de carga se muestran cinco opciones de refrigeración distintas (eje X): 

 

- Caso base: es la refrigeración original del transformador (ONAF). 

- Caso A: al caso base se le añade un ventilador más. 

- Caso B: a la refrigeración original se le añade un ventilador y dos radiadores 

más. 

- Caso C: en esta opción se le añaden 9 nuevos ventiladores y dos radiadores. 

- Caso D: se sustituyen los ventiladores del sistema de refrigeración inicial por 

otros de mayor potencia añadiendo uno más. 

 

  En el eje Z del gráfico se refleja la potencia que suministra el transformador en cada 

una de las situaciones descritas anteriormente. 
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Fig. 3.5  Influencia de la refrigeración en la potencia que puede suministrar un transformador [7] 

 

 

   En la figura 3.5 queda patente, por lo tanto, que al mejorar el sistema de refrigeración 

de un transformador aumenta el nivel de potencia que se le puede solicitar. Por ejemplo, 

en el caso de un régimen de carga de doce horas ante una contingencia (primer tipo de 

carga del eje Y) se puede apreciar una diferencia de casi 10 MVA entre el sistema de 

refrigeración más simple (opción de refrigeración base) y el sistema de refrigeración 

más completo (opción de refrigeración C).  

 

   Ante aumentos en la demanda, en determinadas situaciones, puede resultar más 

eficiente ñrepotenciarò un transformador realizando mejoras en su refrigeraci·n que 

sustituirlo por otro con un nivel de potencia superior.  

 

 

 

 

3.1.4 Condiciones ambientales 

 

 

Parámetros como la temperatura ambiente, condiciones meteorológicas como la lluvia o 

el viento, la altitud o la instalación del transformador a la intemperie o en un lugar 

cerrado son también factores que influyen en su cargabilidad. Aunque sí que resultará 

importante destacar que parámetros tan variables como las condiciones meteorológicas 

no pueden ser tenidos en cuenta en continuo para la operación de la cargabilidad del 

transformador ya que son condiciones difícilmente predecibles a la vez que poco 

duraderas, pero si es conveniente resaltar que condiciones meteorológicas como pueden 
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ser el viento o la lluvia permitirían una cargabilidad mayor del transformador ya que 

mejorarían su refrigeración.  

 

   La temperatura ambiente, a diferencia de las condiciones meteorológicas 

anteriormente mencionadas, sí resultará un factor a tener muy en cuenta para analizar la 

cargabilidad del transformador ya que a los calentamientos tanto del aceite como de los 

arrollamientos y el aislamiento habrá que sumarles la temperatura ambiente para poder 

determinar la temperatura total de éstos. Conociendo en tiempo real la temperatura 

ambiente del lugar en el que se encuentra el transformador se podrían realizar cálculos 

de cargabilidad a partir de ésta, pero si no se dispone de esa temperatura se deberán de 

seguir los métodos empleados para realizar estudios de planificación de la cargabilidad, 

según la guía de carga seguida, para la estimación de temperaturas se pueden elegir 

diferentes temperaturas: una media anual (o una media anual corregida siendo 

aumentada para aplicar un método más conservador), una media anual para los cálculos 

de envejecimiento y la temperatura media máxima mensual para los cálculos del punto 

más caliente. Por lo tanto existen diversos métodos de emplear la temperatura ambiente 

en el cálculo, de los que no es objeto este apartado pero sí la influencia que tiene la 

temperatura sobre la cargabilidad: cuanto mayor sea la temperatura ambiente menor 

será el grado de carga al que se podrá someter al transformador. Muestra de ello es la 

aproximación mostrada en la tabla 3.3 en la que se refleja el aumento o la disminución 

porcentual de carga que puede soportar un transformador en función de una bajada o 

una subida de la temperatura ambiente respectivamente, habiendo tomado una 

temperatura ambiente media de 30º C y válida para un rango de temperaturas entre los   

-30 y los 50º C:  

 

Tipo de 

refrigeración 

% de KVA estimados 

Bajada de carga para 

cada º C de temperatura 

ambiente subido 

Subida de carga para 

cada º C de temperatura 

ambiente bajado 

ONAN 1,5 1,0 

ONWN 1,5 1,0 

ONAF 1,0 0,75 

OFAF / OFWF 1,0 0,75 

 

Tabla 3.3 Variabilidad de la carga máxima permitida en función de la temperatura ambiente [6] 

 

 

    La altitud será un parámetro que influirá en la cargabilidad del transformador y 

deberá ser considerada para transformadores que se encuentren en instalaciones situadas 

a una altitud superior a los 1000 metros, a partir de la cual los valores permisibles de 

cargabilidad se verán reducidos. 

 

    Otro factor comentado anteriormente es el emplazamiento del transformador, estará 

íntimamente relacionado con la refrigeración ya que será más complejo refrigerar un 

transformador colocado en interior que un transformador a la intemperie. Por este hecho 

será necesario aplicar factores de corrección que harán que la capacidad de carga sea 

menor si el transformador está a cubierto que si se encuentra a la intemperie. 
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3.1.5 Otros aspectos relacionados con el estado del transformador 

 

   Otros factores, como puede ser el caso del histórico de cargas del transformador (ver 

apartado 3.3.4), los esfuerzos a los que ha sido sometido en el pasado (ya sean térmicos, 

electromecánicos o dieléctricos) o parámetros que muestren la degradación de los 

sistemas de aislamiento del transformador como la concentración de humedad en los 

aislamientos y en el aceite. Toda esta serie de aspectos deberán de ser tenidos en cuenta 

ya que en determinados casos en los que el estado del transformador no sea óptimo 

sobrecargarlo puede provocar averías indeseadas.  

 

 

 

 

3.2 Regímenes de carga normalizados 

 

   

   En esta sección se definirán los regímenes de carga que establecen las dos guías de 

carga más importantes. La normalización de los regímenes de carga tendrá por objetivo 

principalmente realizar una diferenciación entre las posibles situaciones en las que el 

transformador puede superar su valor de potencia nominal.      

 

   Definir los regímenes de carga normalizados de un transformador resultará 

fundamental para poder determinar los efectos que puede provocar sobre un equipo 

trabajar por encima de su valor nominal de potencia en función de éste parámetro. 

Además, también es importante realizar una diferenciación  de los tipos de régimen ya 

que las limitaciones que establecen las guías de cargabilidad a cargas del transformador 

por encima de su valor nominal dependen precisamente del tipo de régimen de carga al 

que esté trabajando el equipo. 

 

  La guía de carga IEC [5], establece tres regímenes de carga diferentes: 

 

- Ciclo de carga normal: en este tipo de régimen de carga el funcionamiento del 

sistema es el previsto, disponiéndose de todos los elementos de la red. Las 

sobrecargas que se puedan producir son debidas a picos de demanda pero éstas 

se compensan con las horas valle del día (donde la demanda es 

considerablemente más baja). Puede darse el caso de que la sobrecarga no se 

compense, pero el envejecimiento del aislamiento será muy reducido. 

 

- Sobrecarga de emergencia de larga duración: este tipo de régimen de carga es 

debido a la avería de un elemento de la red cuya reparación puede durar meses. 

Por lo tanto, este tipo de sobrecargas se producen diariamente durante el tiempo 

en el que el elemento averiado no está disponible. 

 

- Sobrecarga de emergencia de corta duración: son aquellas sobrecargas debidas a 

una incidencia en la que se pierde algún elemento de la red provocando valores 

de carga muy superiores al de potencia nominal del transformador. La duración 

de este tipo de sobrecargas será inferior a media hora y la severidad de la 

sobrecarga será mayor que la de emergencia de larga duración. El ciclo de carga 



 
PFC: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE CARGA SEGURA EN 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electricidad 

 
37 

 

resultante tiene un apuntamiento muy elevado en el espacio de tiempo de la 

sobrecarga (ver figura 3.6). 

 

 

La guía de carga IEEE [6] establece cuatro tipos distintos de régimen de carga: 

 

- Ciclo de carga normal: se corresponde con el régimen que lleva el mismo 

nombre de la guía de carga IEC [5], con la diferencia que en este caso las 

sobrecargas en las que se produce envejecimiento no estaría incluidas en este 

tipo. 

 

- Sobrecarga programada: se correspondería con el ciclo de carga normal definido 

anteriormente con la diferencia de que, en este caso, se produce envejecimiento 

en el aislamiento. Este envejecimiento es debido a picos de demanda en 

momentos determinados del año (en la fase más fría del invierno y en la más 

cálida del verano). 

 

- Sobrecarga de emergencia de larga duración: la misma que la definida para los 

regímenes normalizados de la guía IEC [5]. 

 

- Sobrecarga de emergencia de corta duración: se corresponde con la sobrecarga 

de corta duración definida para la guía de carga IEC [5]. 

 

 

  En la figura 3.6 se muestran los regímenes normalizados por la guía de carga IEEE, de 

los cuales como se indicaba anteriormente dos de ellos se corresponden con los 

definidos en la guía IEC (sobrecarga de emergencia de corta y larga duración), y los 

otros dos se encontrarían recogidos en el ciclo de carga normal. Las gráficas muestran 

las temperaturas a diferentes horas del día en función de las cargas a las que se ve 

sometido el transformador, los casos tomados parten del supuesto de transformadores 

dotados con un aislamiento consistente en papel de calidad térmica, por lo que ritmo de 

envejecimiento ñnormalò se dar²a a 110 ÜC. 
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Fig. 3.6 Tipos de regímenes de carga de un transformador [6] 
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3.3 Efectos de las sobrecargas en los transformadores de potencia 

 

 

3.3.1 Efectos generales 

 

 

    Una vez analizados tanto los parámetros que tienen influencia sobre la cargabilidad 

de un transformador como los regímenes de carga a los que puede funcionar, es 

conveniente analizar los efectos que tiene sobre él trabajar en regímenes en los que se 

supera la potencia nominal. Como se indicaba anteriormente, este funcionamiento a 

valores de carga superiores a la nominal puede ser debido a un pico de demanda en un 

ciclo de carga normal, a una sobrecarga de emergencia de corta duración o a una 

sobrecarga de emergencia de larga duración. A continuación se analizarán las 

consecuencias generales que tiene sobre el transformador cargarlo por encima de los 

valores de carga fijados en su placa de características [5]:  

 

- Las temperaturas de los arrollamientos, piezas de apriete, conexiones, 

aislamientos y del aceite aumentan, pudiendo alcanzar valores inaceptables. 

 

- La densidad del flujo de dispersión fuera del circuito magnético aumenta y con 

ello provoca un incremento del calentamiento por corrientes de Foucault en las 

partes metálicas atravesadas por el flujo. 

 

- La combinación del flujo principal y el de dispersión limitan la posibilidad de 

sobreexcitar el circuito magnético. 

 

- Las variaciones de temperatura implican modificaciones en el contenido de 

humedad y gases tanto en los aislamientos como en el aceite. 

 

- Las bornas, los cambiadores de tomas, los terminales de cable y los 

transformadores de intensidad se verán también expuestos a condiciones más 

severas viéndose reducidas sus posibilidades de utilización. 

 

 

   Consecuentemente aumentarán las opciones de fallo del transformador, ya que 

muchos de sus elementos sufrirán efectos perjudiciales para ellos que podrán provocar 

fallos tanto a corto plazo como a largo plazo. 

 

    Además de los efectos generales que las sobrecargas provocarán sobre el 

transformador, habrá otras consecuencias que dependerán del tipo de sobrecarga 

diferenciando entre sobrecargas de emergencia de corta duración (más severas pero que 

no duran más de media hora) y sobrecargas de emergencia de larga duración (menos 

severas pero que pueden llegar a durar semanas o incluso meses).  
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3.3.2 Efectos de las sobrecargas de emergencia de corta duración 

 

    En primer lugar se describirán los efectos que tiene sobre el transformador una 

sobrecarga de emergencia de corta duración, que destacarán por provocar un aumento 

considerable del calentamiento del conductor que a su vez puede ocasionar una 

reducción de la rigidez dieléctrica pero que será menos perjudicial que ocasionar una 

pérdida del servicio que se podría producir si no se sobrecargara el transformador. A 

continuación se muestran más en detalle las consecuencias de una sobrecarga de 

emergencia de corta duración [5]: 

 

- Como se apuntaba anteriormente, la rigidez dieléctrica se puede ver reducida 

debido a la posible presencia de burbujas de gas en las regiones con un gradiente 

eléctrico elevado, como puede ser el caso de los arrollamientos o las conexiones. 

Estas burbujas se pueden generar en el aislamiento de papel cuando la 

temperatura del punto más caliente sobrepasa bruscamente una temperatura 

crítica que, dependiendo del tipo de transformador, puede estar entre los 140 y 

los 160º C para un transformador con un contenido de humedad normal (en 

torno al 2 %). Si el contenido de humedad aumenta, esta temperatura crítica será 

menor. 

 

- Las burbujas de gas se podrán generar también, ya sea en el aislamiento sólido o 

en el aceite, en las superficies metálicas que se hayan calentado por el flujo de 

dispersión o por la sobresaturación del aceite. Sin embargo, hay que considerar 

que estas burbujas se generarán en zonas con un gradiente eléctrico muy bajo y 

que tendrán que atravesar zonas con un gradiente eléctrico superior antes para 

poder causar una reducción significativa de la rigidez dieléctrica del aislamiento.  

 

  Las partes metálicas desnudas que no están en contacto térmico directo con el 

aislamiento celulósico pero que están en contacto con aislamiento no celulósico 

(aceite), tienden a alcanzar rápidamente altas temperaturas, se deberá de evitar 

que sobrepasen los 180º C. 

 

- El deterioro de las partes metálicas ocasionado por las altas temperaturas que 

deberán de soportar puede llevar consigo una disminución de la capacidad de 

éstas de soportar esfuerzos de cortocircuito. 

 

- La presión en las bornas puede verse aumentada para corrientes superiores a las 

nominales pudiendo provocar fugas de aceite en las juntas o incluso un fallo 

dieléctrico. También puede producirse una acumulación de gases en las bornas si 

la temperatura de su aislamiento excede de una temperatura crítica que será de 

140º C. 

 

- La expansión del aceite podrá ocasionar un desbordamiento del mismo a su paso 

por el depósito conservador. 

 

- El corte de corrientes demasiado elevadas en el cambiador de tomas puede 

resultar peligrosa y ocasionar daños en éste. 
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  Todas estos daños que las sobrecargas de emergencia de corta duración provocan sobre 

el transformador llevarán a que sea necesario establecer unos límites tanto de grado de 

carga como de temperaturas para las diferentes zonas del transformador, en el apartado 

3.5 se detallarán las limitaciones que se establecen en las guías de carga. 

 

 

 

3.3.3 Efectos de las sobrecargas de emergencia de larga duración 

 

   Las sobrecargas de emergencia de larga duración serán debidas a fallos de equipos o 

posiciones del sistema que tardarán un tiempo prolongado en poder ser subsanados 

(como se apuntaba anteriormente pueden durar desde unas semanas hasta meses) y que 

supondrán para el transformador una aceleración muy acusada de su envejecimiento 

(principalmente del envejecimiento de su aislamiento). A continuación se muestran los 

efectos más destacables que este tipo de sobrecargas tienen sobre el transformador: 

 

- A temperaturas más elevadas, se producirá una aceleración en de la degradación 

de las propiedades mecánicas del aislamiento del conductor. Si este deterioro 

llega hasta cierto punto, puede reducir la vida efectiva del transformador, sobre 

todo si éste está sujeto a cortocircuitos externos. 

 

- Otros materiales aislantes (aceite), así como también partes estructurales y los 

conductores, también pueden sufrir un envejecimiento a temperaturas más 

elevadas. 

 

- La resistencia de contacto de los cambiadores de tomas puede aumentar con 

corrientes y temperaturas elevadas y, en casos extremos, podría darse un 

aumento térmico acelerado. 

 

- Las juntas de las distintas partes del transformador pueden volverse más frágiles 

a elevadas temperaturas. 

 

 

    Al igual que para el caso de las sobrecargas de corta duración, todos estos efectos que 

estas sobrecargas tendrán sobre los diferentes elementos del transformador, provocarán 

que haya que fijar una serie de limitaciones para éstas; en el apartado 3.5 se muestran 

las que reflejan las distintas guías de carga. 
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3.3.4 Pérdida de propiedades mecánicas y dieléctricas provocadas por sobrecargas 

 

 

   Los diferentes esfuerzos a los que es sometido el transformador irán mermando su 

resistencia para soportar determinados esfuerzos lo que hará que su degradación sea 

cada vez mayor ante las mismas circunstancias que anteriormente no le provocaban 

prácticamente daños o daños bastante inferiores. Además deberá de ser tenido en cuenta 

que lo más habitual es la tendencia a crecer de la demanda por lo que el transformador 

verá aumentado con el tiempo el grado de carga al que tendrá que trabajar. En la figura 

3.7 se muestra como envejece un transformador hasta llegar al punto en el que 

finalmente se produce su pérdida de vida definitiva.  

 

 

 
 

 
Fig. 3.7 Vida de un transformador en función de los esfuerzos a los que es sometido [7] 
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    Como se puede apreciar en la figura 3.7, en los momentos en los que el transformador 

es sometido a mayores esfuerzos, se ve reducida considerablemente su resistencia a 

éstos ya que se aumenta su envejecimiento y/o se producen daños en él. Además, en 

este supuesto también se aprecia un aumento del estrés al que está sometido el 

transformador a medida que pasa el tiempo, debido al aumento de la demanda, pero en 

este caso los esfuerzos a los que se somete al transformador no producen que este deje 

de funcionar antes de lo previsto ya que su fin de vida coincide con el fin de vida 

programado. En la figura 3.8 se puede apreciar un caso en el que no ocurre lo mismo: 

 

 

 

  
 Fig. 3.8 Vida de un transformador en función de los esfuerzos a los que es sometido [7] 

 

 

  Como se ve en la figura 3.8, en este caso el transformador no es capaz de soportar los 

esfuerzos a los que está sometido y se produce la avería antes del tiempo previsto. 

 

  Por último podemos encontrar otro supuesto obtenido de la misma fuente, en el que se 

muestra como realizando una serie de controles y de acciones de mantenimiento del 

transformador, que pueden suponer la dotación de elementos adicionales, se puede 

conseguir que el transformador tenga una vida superior a la estimada. 
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 Fig. 3.9 Vida de un transformador en función de los esfuerzos a los que es sometido [7] 

 

 

     En la figura 3.9 se puede apreciar como al realizarle una serie de operaciones de 

mantenimiento la resistencia del transformador aumenta significativamente siendo el 

mismo ritmo de bajada el posterior que para los casos anteriores pero alcanzando una 

duración de vida significativamente mayor. 
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3.4 Determinación de temperaturas del transformador de potencia 

 

 

3.4.1 Introducción 

 

    Conocer la temperatura de los diferentes puntos del transformador resultará 

fundamental para poder determinar si éste está trabajando en valores de carga 

admisibles y de esta forma evitar daños sobre los distintos elementos constructivos que 

lo componen. Las limitaciones de carga (que serán analizadas en el apartado 3.6) fijan 

valores tanto de grado de carga, como límites de temperatura (a partir de los cuales se 

podrán obtener valores de velocidad de envejecimiento máxima admisible) que no se 

deberán sobrepasar si no se quiere poner en riesgo el correcto funcionamiento de ciertos 

equipos del transformador. Por lo tanto será fundamental el cálculo del calentamiento de 

algunas zonas para poder analizar si ese calentamiento se encuentra dentro de valores 

seguros o no. El objetivo de este apartado es reflejar los métodos de cálculo de 

temperaturas empleados en [5] y [6] que posteriormente se aplicarán para calcular la 

temperatura de diferentes zonas del transformador y comprobar si esas temperaturas se 

encuentran en valores admisibles. 

 

   En determinadas circunstancias simplificará mucho los cálculos de temperatura el 

empleo de ciclos de carga equivalente sustituyendo varios valores de carga a los que 

trabaja el transformador durante cortos espacios de tiempo por un valor de carga único 

para un espacio de tiempo mayor. Como se puede apreciar en la figura 3.6 el ciclo de 

carga (línea continua) alcanzará infinitos valores de potencia a lo largo de un día, pero 

con el ciclo de carga equivalente (línea discontinua) estos infinitos valores se pueden 

simplificar a dos.  

 

 
 

Fig. 3.10 Ciclo de carga y ciclo equivalente de carga de un transformador [6] 

 

 

    Para calcular el ciclo de carga equivalente de un transformador se puede emplear la 

siguiente ecuación [6]: 
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Donde el significado de cada variable es:   

  

 

eqC  carga equivalente del transformador (en 

unidades de potencia, de corriente o en % 

de grado de carga) 

  

NC   carga del transformador en un periodo de 

tiempo (en las mismas unidades que se 

hayan tomado para Ceq) 

    

Nt  tiempo de duración de un periodo (en 

minutos u horas) 

   

N   número de periodos para los que se calcula 

el ciclo equivalente 
 

 

 

 

3.4.2 Método IEC 

 

  El método empleado en la guía de carga IEC [5] realiza las siguientes simplificaciones 

en cuanto a lo que se refiere al perfil de temperaturas de las distintas zonas tanto del 

aceite como del arrollamiento: 

 

 

- La temperatura tanto del aceite como de los arrollamientos aumenta linealmente 

desde la zona inferior hasta la zona superior. 
 

- El calentamiento del conductor a medida que se encuentra en una posición más 

alta del arrollamiento se va incrementado linealmente y en paralelo con el 

calentamiento del aceite con una diferencia constante entre ambas rectas: gr 

(diferencia entre la temperatura del aceite y la temperatura del arrollamiento). 

 

- La temperatura del punto más caliente será mayor que la temperatura que se 

obtendría del punto más alto del arrollamiento aplicando lo indicado en el punto 

anterior. Este cambio para el punto más caliente se emplea para poder 

cuantificar la distribución irregular de las pérdidas adicionales y otros factores 

como pueden ser las diferencias en los flujos de aceite o la posibilidad de que 

haya papel adicional en este punto. Para cuantificar este aumento de temperatura 

será necesario multiplicar el valor de temperatura que se obtendría para el punto 

más alto del arrollamiento por una constante que se denominará factor del punto 

caliente (H). El factor del punto caliente dependerá de parámetros como el 
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tamaño del transformador, la tensión de cortocircuito porcentual o el diseño del 

arrollamiento y toma valores que suelen estar entre 1,0 y 2,1. Es posible calcular 

H a partir de los parámetros comentados anteriormente pero lo más habitual es 

tomar el valor de 1,1 para transformadores de distribución con una tensión de 

cortocircuito porcentual inferior al 8% y de 1,3 para transformadores de mediana 

y gran potencia.  

 

 

  En la figura 3.11 se puede apreciar gráficamente lo indicado respecto al perfil de 

temperaturas: 

 

 
 

Fig. 3.11 Diagrama térmico del aceite y los arrollamientos de un transformador [4] 

 

 

   Partiendo de la figura 3.11 la norma de calentamiento de transformadores [10] fija 

unos valores de calentamiento máximos en condiciones normales de funcionamiento 

que serán de 60 K para la parte superior del aceite, y de 65 K para el punto medio del 

arrollamiento en el caso de refrigeración ON u OF, siendo este valor de 70 K para el 

caso de refrigeración OD. 

 

   La guía de carga IEC [5]  refleja dos métodos para el cálculo de temperaturas del 

transformador: uno para régimen permanente (método de cálculo exponencial) y otro 

para cálculos en régimen transitorio. Para los análisis que se realizarán en este proyecto 

se empleará el método de cálculo de temperaturas en régimen permanente a través del 

cual se podrá analizar si un ciclo de carga es seguro en referencia a las temperaturas.  

 

   La figura 3.12 muestra gráficamente como varía la temperatura tanto del punto más 

caliente como del aceite en funci·n de diferentes ñescalonesò o ciclos equivalentes de 
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carga lo suficientemente grandes (a excepción del ciclo 5) para que las temperaturas 

alcancen régimen permanente. Estas variaciones están calculadas a partir del método 

exponencial.    

 

 

 
 

Donde:    K1= 1    K2= 0,6    K3= 1,5    K4= 0,3    K5= 2,1   (grado de carga) 

 

  ɗh  es la temperatura del punto más caliente 

ɗo  es la temperatura del aceite 

 
Fig. 3.12 Evolución de la temperatura ante cambios del valor equivalente de carga [5] 

 

 

 

 

   El método exponencial para el cálculo de temperaturas se aplica a partir de las dos 

ecuaciones siguientes: 
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Donde el significado de cada variable es: 

hq     temperatura del punto más caliente [ º C] 

aq     temperatura ambiente [º C] 

oiqD     calentamiento inicial en la superficie del aceite [K] 

orqD  calentamiento en la superficie del aceite con pérdidas 

nominales [K] 

hiqD     calentamiento inicial del punto más caliente [K] 

R  relación entre las pérdidas a potencia nominal y las 

pérdidas en vacío 

K     grado de carga 

H     factor del punto caliente 

rg  diferencia entre la temperatura del arrollamiento y la 

temperatura del aceite [K] 

x     exponente de las pérdidas totales (exponente del aceite) 

y  exponente del factor de carga (exponente del 

arrollamiento) 

 

 

    Estas ecuaciones empleadas para el cálculo de la temperatura del punto más caliente a 

partir del método exponencial serán utilizadas para casos distintos. La ecuación 3.2 se 

empleará en situaciones en las que un ciclo equivalente tenga un grado de carga superior 

al ciclo equivalente anterior (o lo que es lo mismo una situación en la que se producirán 

aumentos en la temperatura) mientras que la ecuación 3.3 se empleará en el caso 

contrario, es decir, cuando un ciclo equivalente de carga tenga un grado de carga 

inferior al ciclo equivalente anterior (supuesto en el que se producirá una disminución 

en la temperatura del punto más caliente).  

 

   De los términos que aparecen en las ecuaciones anteriores hay tres que aún no han 

sido definidos: f1, f2 y f3. Para cada una de estas funciones existe una expresión que 

permite calcularlas y cada una de ellas tiene un cometido en las ecuaciones de cálculo 

de temperatura del punto más caliente: 

 

¶ La función f1(t) describe el incremento relativo de la temperatura de la 

superficie del aceite en función de un valor constante: 

 

( ))/()(

1
0111
tÖ-

-=
kt

ef    (3.4) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

 

11k     constante que depende del tipo de transformador 
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0t    constante de tiempo del aceite 

    

 

¶ La función f2(t) refleja el incremento relativo del calentamiento del punto más 

caliente en función de un valor constante: 

 

( ) )1()1(1
)//()(

21

)/()(

212
22022 ktkt

ekekf W tt -Ö-
-Ö---Ö=        (3.5) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

 

21k y 21k  constantes que dependen del tipo de transformador 

Wt     constante de tiempo del arrollamiento 

 

 

¶  La función f3(t) describe la disminución relativa del calentamiento de la 

superficie del aceite en función de la disminución total: 

 
)/()(

3
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   Esta guía de carga ofrece una serie de valores estandarizados para algunas de las 

constantes empleadas en las expresiones mostradas anteriormente: 

 

 
  

Tabla 3.4  Constantes cálculo de temperatura [5]  
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    En la tabla 3.4 se muestra el valor de las constantes estandarizadas en función del tipo 

de refrigeración y del tamaño del transformador: transformador de distribución (o con 

una potencia nominal inferior a 2,5 MVA) o transformador de mediana y de gran 

potencia (con valores de potencia nominal superior). 

 

    Para el empleo del valor de temperatura ambiente que se utilizará en la ecuación de 

cálculo de temperatura del punto más caliente, será posible emplear el valor de 

temperatura ambiente en tiempo real (en casos de monitorizaciones o vigilancia por 

sobrecargas de emergencia) o emplear equivalentes como la temperatura media anual 

(para casos de cálculo de envejecimiento) o la temperatura media del mes más cálido 

(para cálculos de temperatura máxima del punto más caliente). Para casos en los que la 

temperatura ambiente varíe de una manera significativa durante un ciclo de carga es 

recomendable el empleo de una temperatura equivalente (ɗe) para realizar el cálculo de 

la temperatura media anual, de esta forma se evitan aumentos de envejecimiento no 

detectados y provocados por errores de estimación de la temperatura ambiente. Para 

calcular la temperatura equivalente se emplea la siguiente expresión: 

 

( )[ ]85,1

max_201,0 yamayae qqqq -ÖÖ+=        (3.7) 

 

Donde: 

 

yaq  es la temperatura media mensual del mes más 

cálido [º C] 

max_maq    es la temperatura media anual [º C] 

 

 

  La aplicación informática desarrollada permitirá al usuario seleccionar manualmente el 

valor de temperatura propio de la instalación en la que se encuentre el transformador. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Método IEEE 

 

    La guía de carga IEEE [6] parte de la siguiente ecuación para determinar la 

temperatura del punto más caliente del transformador: 

 

HTOAH qqqq D+D+=         (3.8) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

Hq     temperatura del punto más caliente [º C] 

TOqD     calentamiento de la superficie del aceite [K] 

HqD     calentamiento del punto más caliente [K] 
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   Para calcular la temperatura del punto más caliente será necesario conocer, por tanto, 

tanto el calentamiento de la superficie del aceite como el calentamiento del punto más 

caliente además de la temperatura ambiente. A continuación se reflejarán los métodos 

que se proponen en esta guía para determinar el valor de ambas magnitudes.  

 

 

Calentamiento de la superficie del aceite  

    

    El calentamiento en la superficie del aceite se calculará a partir de: 
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Donde cada variable indica: 

 

UTO,qD  calentamiento final de la superficie del aceite [K] 

iTO,qD     calentamiento inicial de la superficie del aceite [K] 

TOt     constante de tiempo del aceite 

 

   El calentamiento inicial de la superficie del aceite se puede calcular de la siguiente 

forma: 

 

( )
( )

n

i
RTOiTO

R

RK
ù
ú

ø
é
ê

è

+

+Ö
ÖD=D

1

1
2

,, qq      (3.10) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

RTO,qD  calentamiento de la superficie del aceite a potencia 

nominal [K] 

iK     grado de carga inicial del transformador 

R  relación entre las pérdidas a potencia nominal y las 

pérdidas en vacío 

n     exponente de variación del calentamiento del aceite 

 

 

El calentamiento final de la superficie del aceite será el siguiente: 

 

 

( )
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n

U
RTOUTO

R

RK
ù
ú

ø
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è

+
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1
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,, qq      (3.11) 
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Donde el significado de cada variable es: 

 

UK     grado de carga final del transformador 

   

   La guía de carga IEEE [6] no establece valores estandarizados para la constante de 

tiempo del aceite, por lo tanto será necesario calcularla, para ello habrá que calcular en 

primer lugar la constante para potencia nominal y a partir de ésta se podrá calcular la 

constante de tiempo para el grado de carga al que esté trabajando el transformador: 
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Donde el significado de cada variable es: 

 

RTO,t  constante de tiempo del aceite a potencia nominal  

C     capacidad térmica del transformador [Wh /º C] 

RTP ,  pérdidas totales a potencia nominal  [W] 

 

 

   La capacidad térmica del transformador dependerá de parámetros como el tipo de 

refrigeración de la que esté dotado, del peso del núcleo de hierro, del peso de la cuba o 

el volumen de aceite que bañe la cuba. A partir de todos estos aspectos se podrá calcular 

la capacidad térmica: 

 

- Para el caso de transformadores con refrigeración ONAN u ONAF: 

 

C = 0.0272 (peso del hierro y arrollamientos en kg.) + 0,01814 (peso cuba y 

accesorios en kg.) + 5,034 (litros aceite)  

 

- Para el caso de transformadores con refrigeración con circulación forzada del 

aceite (tanto dirigida como no dirigida). 

 

C = 0.0272 (peso del hierro y arrollamientos en kg.) + 0,0272 (peso cuba y 

accesorios en kg.) + 7,305 (litros aceite)  
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Calentamiento del punto más caliente del arrollamiento 

 

   Para el cálculo del calentamiento del punto más caliente del arrollamiento se utilizará 

la siguiente ecuación: 

 

( ) iH

t

iHUHH
we ,,, 1 qqqq t
D+

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
-ÖD-D=D

-

        (3.14) 

 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

HqD  calentamiento del punto más caliente [K] 

UH ,qD     calentamiento final del punto más caliente [K] 

iH ,qD  calentamiento inicial del punto más caliente 

wt     constante de tiempo del arrollamiento 

 

 

    El calentamiento tanto inicial como final del punto más caliente se podrá obtener a 

partir de las siguientes expresiones: 

 
m

iRHiH K
2

,, ÖD=D qq       (3.15) 

 
m

uRHUH K
2

,, ÖD=D qq       (3.16)    

 

 

 

Donde: 

 

 

RH ,qD  es el calentamiento del punto más caliente a 

potencia nominal  

uK  es el grado de carga inicial del transformador 

uK     es el grado de carga final del transformador 

R  es la relación entre las pérdidas a potencia nominal 

y las pérdidas en vacío 

m es el exponente de variación del calentamiento del 

arrollamiento 

 

 

  El calentamiento del punto más caliente a potencia nominal seguirá la siguiente 

expresión: 
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RTORAHRH ,,/, qqq D-D=D       (3.17) 

Donde: 

 

 

RAH ,/qD  es el calentamiento del punto más caliente del 

arrollamiento sobre el ambiente a potencia 

nominal: se tomará el valor de 80 º C para 

transformadores con un calentamiento medio del 

punto más caliente de 65º C y se tomará un valor 

de 65º C para un calentamiento medio del punto 

más caliente de 55º C.  

RTO,qD  es el calentamiento de la superficie del aceite a 

potencia nominal. 

 

 

   Los exponentes tanto de variación del calentamiento del aceite como de variación del 

calentamiento del arrollamiento se obtendrán de los valores de la tabla 3.5: 

 

 

Tipo de refrigeración 

 
m n 

ONAN 0,8 0,8 

ONAF 0,8 0,9 

OF 0,8 0,9 

OD 1,0 1,0 
 

Tabla 3.5  Constantes cálculo de temperatura 

 

 

 

 

3.4.4 Comparación entre métodos térmicos IEC e IEEE  
 

   Una vez expuestos los dos métodos de cálculos de temperatura utilizados en las 

principales guías de carga de transformadores de potencia, resulta interesante comparar 

ambos métodos entre sí y a su vez con una medición real de temperatura en un 

transformador. Aunque en los análisis posteriores se utilizarán ambos métodos para 

realizar los cálculos de temperatura necesarios, sí que resultará importante conocer los 

puntos fuertes de cada uno de los dos métodos. 

 

    La comparación de los cálculos y la medición está tomada de [8], en ella se realizan 

cálculos de la temperatura del punto más caliente, para diferentes grados de carga a los 

que se someterá al transformador, a partir de los métodos expuestos en las guías de 

carga [5] y [6] además de realizar una medición de la temperatura del punto más 

caliente del arrollamiento mediante fibra óptica para el caso de un transformador con 

una potencia nominal de 400 MVA y unas tensiones en el primario y en el secundario 

de 120 kV y 410 kV respectivamente. A continuación se muestra los resultados 

obtenidos para cada uno de los arrollamientos, así como las curvas procedentes de éstos: 
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Arrollamiento  

Transformador 

Aislamiento 

Temperatura 

ambiente 

(º C) 

Grado de 

carga (p.u.) / 

Tiempo 

(min) 

Temperatura del puto más caliente (º C) 

Método 

IEEE 
Método IEC Medida 

120 kV 

400 MVA 

ONAF 

24,0 1,00 / 299 77,2 81,5 80,3 

24,5 0,65 / 606 56,9 55,0 64,9 

25,8 1,60 / 782 127,4 140,2 121,3 

25,0 
1,60 / 

Permanente 
138,1 140,9 132,4 

410 kV 

400 MVA 

ONAF 

24,0 1,00 / 299 74,5 79,4 76,6 

24,5 0,65 / 606 55,4 54,0 57,3 

25,8 1,60 / 782 124,0 134,4 127,2 

25,0 
1,60 / 

Permanente 
134,9 137,2 140,0 

 

Tabla 3.6  Comparación de temperaturas calculadas y medidas para los dos arrollamientos un 

transformador trabajando a distintos grados de carga [8] 

 

 
 

Fig. 3.13 Evolución de la temperatura del punto más caliente del arrollamiento de 120 kV según distintos 

métodos y para los siguientes grados de carga: 1,00 p.u. (5 h), 0,65 p.u. (5 h), 1,60 (3 h). [8] 

 

 
 

Fig. 3.14 Evolución de la temperatura del punto más caliente del arrollamiento de 410 kV según distintos 

métodos y para los siguientes grados de carga: 1,00 p.u. (5 h), 0,65 p.u. (5 h), 1,60 (3 h). [8] 
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   En la referencia [8] se realiza un análisis similar al anterior para el caso de un 

transformador de una potencia superior (605 MVA). En este caso se analiza tan solo el 

arrollamiento de alta tensión y el grado de carga máximo al que se le somete al 

transformador es de 1,3 p.u. (un grado de carga superior a éste para un transformador de 

este nivel de potencia resultaría peligroso): 

 

 

Arrollamiento  

Transformador 

Aislamiento 

Temperatura 

ambiente 

(º C) 

Grado de 

carga (p.u.) / 

Tiempo 

(min) 

Temperatura del puto más caliente (º C) 

Método 

IEEE 
Método IEC Medida 

AT 

605 MVA 

OFAF 

29,0 1,00 / 302 91,4 93,7 94,5 

29,8 0,65 / 606 65,3 62,8 68,9 

26,5 1,30 / 663 106,6 113,3 115,8 

 
Tabla 3.7  Comparación de temperaturas calculadas y medidas para el arrollamiento de alta tensión de un 

transformador trabajando a distintos grados de carga [8] 

 

 
 

Fig. 3.15 Evolución de la temperatura del punto más caliente del arrollamiento de AT según distintos 

métodos y para los siguientes grados de carga: 1,00 p.u. (5 h), 0,65 p.u. (5 h), 1,30 (0,83 h), 0,00 

p.u. [8] 

 

 

  Una vez mostrados los datos obtenidos en el estudio realizado en [8] se puede analizar 

la eficacia de los métodos de cálculo de temperatura descritos en apartados anteriores.  

 

    Si un aspecto queda patente es como el método IEC en la mayoría de los casos ofrece 

unos valores de temperatura más conservadores que el método IEEE (lo que ayudará a 

ñcuidarò en mayor medida el aislamiento del transformador). El problema de obtener 

estos valores de temperatura más conservadores radica en que en algunos casos se 

obtienen valores de temperatura muy superiores a los reales, lo que hará que los 

envejecimientos calculados sean ficticios. En cualquier caso los valores obtenidos son 

muy cercanos a los reales (como se puede apreciar en las gráficas). 

 

  En cuanto al método IEEE, existe un mayor riesgo de que el valor de temperatura 

calculado sea inferior al real (en nueve de los once casos analizados ocurre éste hecho 

frente al método IEC en el que ocurre en seis ocasiones pero con una menor diferencia). 
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Pero tiene la ventaja de no ofrecer valores excesivamente conservadores en casos en los 

que se observa como lo métodos de cálculo ofrecen valores de temperatura superiores al 

real (por ejemplo en el arrollamiento de baja tensión del transformador de 400 MVA a 

1,60 p.u. durante 606 minutos). Como regla general, este método permite obtener 

valores bastante cercanos a los reales por lo que puede ser empleado, tomando sus 

valores como válidos para realizar cálculos de envejecimiento. 

 

    

  La aplicación informática diseñada, para poder optimizar al máximo el cálculo de las 

velocidades de envejecimiento, permitirá al usuario seleccionar el método de cálculo 

deseado. 

 

 

 

 

3.5 Envejecimiento del aislamiento sólido 

 

 

  La pérdida de vida del aislamiento está asociada a la pérdida de vida del 

transformador, ya que, normalmente, cuando la vida útil de un transformador llega a su 

fin casi siempre suele ser debido a que ha acabado la vida útil de su aislamiento. Resulta 

fundamental, por lo tanto, analizar cómo se produce el envejecimiento del aislamiento 

para poder, en apartados posteriores, determinar a qué valores de carga podrá trabajar 

un transformador sin dañar en exceso su aislamiento y ver con ello reducida 

drásticamente su vida útil. 

 

   El envejecimiento del aislamiento dependerá de una multitud de parámetros como 

pueden ser la temperatura, la humedad, la cantidad de oxígeno presente o la cantidad de 

ácidos que haya absorbido. Para realizar un análisis genérico del envejecimiento del 

aislante se aplicará un modelo térmico ya que el resto de parámetros anteriormente 

comentados se referirán a casos concretos que deberán de ser particularmente 

analizados en cada transformador, dependiendo de una serie de características propias. 

Dentro de este análisis dependiente de las temperaturas, habrá que tomar la temperatura 

más alta a la que estará sometido el aislamiento (temperatura del punto más caliente del 

arrollamiento)  para así poder abordar el caso más desfavorable de envejecimiento. 

 

    El modelo del envejecimiento térmico parte de la ley de Arrhenius, que refleja la 

duración de la vida de un material en función de dos constantes propias del material y 

de la temperatura que ha de soportar, permite calcular la duración de la vida del 

aislamiento de la siguiente forma [1]: 

 

 

 

)/( TeL ba+=        (3.18) 
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Donde:   L es la duración de la vida del material 

    

Ŭ y ɓ son constantes dependientes del material 

 

T es la temperatura de trabajo del material en grados Kelvin 

  

 

  A partir de esta expresión se puede deducir que por cada 6 K de aumento en la 

temperatura de aislamiento, la vida de un aislante se vería reducida a la mitad. 

 

   Para variaciones pequeñas de temperatura se puede emplear una simplificación de la 

ecuación anterior dada por Motsinger [1]: 

 
rq-=eL      (3.19) 

 

 

Donde:   ɟ es una constante dependiente del material 

 

ɗ es la temperatura de trabajo del material en grados cent²grados 

 

 

    Es difícil determinar la duración de vida exacta de un aislamiento o fijar cuando deja 

de ser útil, por lo tanto resulta complejo aplicar en los modelos de envejecimiento del 

aislamiento las expresiones mostradas anteriormente. Resultará más clarificador hablar 

de la velocidad relativa de envejecimiento del aislante [1]: 

 

 

 C98º a entoenvejecimi de velocidad

  a entoenvejecimi de velocidad

h =

  
=

q

qhV       (3.20) 

 

 

 Donde:  V es la velocidad de envejecimiento relativa 

 

ɗh es la temperatura del punto más caliente del arrollamiento 

 

 

    Teniendo en cuenta los tipos de papel empleado, papel Kraft o papel térmicamente 

mejorado, hay dos expresiones diferentes para calcular la velocidad relativa de 

envejecimiento del aislamiento [5]:  

 

 

Papel Kraft:                             
6/)98(

2
-

= hV
q

        (3.21) 

 

Papel térmicamente mejorado:            

)
273

15000

273110

15000
(

+
-

+
= heV

q
      (3.22) 
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   Atendiendo estas expresiones, se puede obtener una velocidad relativa de 

envejecimiento de 1 para una temperatura de 98º C en el caso del papel Kraft normal y 

de 110º C para el caso del papel de térmicamente mejorado. 

 

  Para calcular la pérdida de vida total del aislamiento en un determinado periodo de 

tiempo se empleará la siguiente expresión [5]: 

 

 

n

t

t

N

n

n tVVdtL Öº=ñ ä
=

2

1
1

        (3.23) 

 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

 

L    pérdida de vida del aislamiento 

V    envejecimiento relativo del aislamiento 

tn   intervalo de tiempo n 

n    número de cada intervalo de tiempo 

N                                            número total de intervalos en el período considerado 

    

 

   Un parámetro que será muy importante a la hora de evaluar las sobrecargas es la 

velocidad equivalente de envejecimiento durante un periodo de tiempo determinado [6]: 

 

 

ä

ä

=

=

D

DÖ

=
N

n

n

n

N

n

n

eq

t

tV

V

1

1
         (3.24) 

    

 

   A partir de la velocidad equivalente de envejecimiento es posible calcular la 

proporción de vida útil de aislamiento que se ha perdido en ese periodo de tiempo 

determinado [6]: 

 

oaislamient del normal Vida

100
  vidade Pérdida %

ÖÖ
=

tVeq
        (3.25) 

 

 

 

  La vida normal del aislamiento estará asimilada a la vida normal del transformador, 

dato que deberá aportar el fabricante. 
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3.6 Límites de cargabilidad de los transformadores de potencia 

 

 

3.6.1 Limitaciones generales 

 

   Es importante, antes de comenzar a describir los límites de cargabilidad que tendrá un 

transformador de potencia, hacer una diferenciación de transformadores en función de la 

potencia nominal que tengan ya que, como se argumentaba en el apartado 3.1, el tamaño 

del transformador será un parámetro muy importante a la hora de determinar la 

cargabilidad y sobre todo las posibilidades de sobrecargar un transformador. En función 

de la potencia nominal podremos encontrarnos con tres tipos de transformadores a 

efectos de cargabilidad [6]: 

 

¶ Transformadores de distribución: son aquellos que no superarán una potencia 

nominal de 2500 kVA entre las tres fases o una potencia de 833 kVA por cada 

una de las fases. 

 

¶ Transformadores de media potencia: este tipo de transformadores tendrán una 

potencia nominal que no excederá los 100 MVA entre las tres fases o 33,3 MVA 

para una fase. 

 

¶ Transformadores de gran potencia: serán todos aquellos transformadores con 

una potencia nominal superior a los transformadores de media potencia. 

 

 

   Una vez definidos tanto los tipos de sobrecarga (ver apartado 3.2) como los tipos de 

transformadores a efectos de éstas, se puede mostrar la tabla 3.8 con los límites de 

corriente y temperatura que fijan las guías de carga IEC [5] e IEEE [6] y de los que 

derivarán los límites de cargabilidad de los transformadores: 
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Transformadores de 

distribución 

Transformadores 

de media potencia 

Transformadores 

de gran potencia 

Parámetro IEC IEEE IEC IEEE IEC IEEE 

Ciclo de carga normal 

Corriente (p.u.) 1,5 - 

 

1,5 

 

- 1,3 - 

Temperatura del punto 

más caliente y de las 

partes en contacto con el 

aislamiento sólido (º C) 

120 - 120 - 120 120 

Temperatura de otras 

partes metálicas (º C) 
140 - 140 - 140 140 

Temperatura de la 

superficie del aceite (º C) 
105 - 105 - 105 105 

Sobrecarga programada 

Corriente (p.u.) - - 

 

- 

 

- - - 

Temperatura del punto 

más caliente y de las 

partes en contacto con el 

aislamiento sólido (º C) 

- - - - - 130 

Temperatura de otras 

partes metálicas (º C) 
- - - - - 150 

Temperatura de la 

superficie del aceite (º C) 
- - - - - 110 

Sobrecarga de emergencia de larga duración 

Corriente (p.u.) 1,8 - 

 

1,5 

 

- 1,3 - 

Temperatura del punto 

más caliente y de las 

partes en contacto con el 

aislamiento sólido (º C) 

140 - 140 - 140 140 

Temperatura de otras 

partes metálicas (º C) 
160 - 160 - 160 160 

Temperatura de la 

superficie del aceite (º C) 
115 - 115 - 115 110 

Sobrecarga de emergencia de corta duración 

Corriente (p.u.) 2,0 3,0 

 

1,8 

 

- 1,5 2,0 

Temperatura del punto 

más caliente y de las 

partes en contacto con el 

aislamiento sólido (º C) 

- 200 160 - 160 180 

Temperatura de otras 

partes metálicas (º C) 
- - 180 - 180 200 

Temperatura de la 

superficie del aceite (º C) 
- 120 115 - 115 110 

Tabla 3.7  Limitaciones de corriente y temperatura según las guías [5] y [6] 
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   En la tabla se pueden apreciar diferencias entre ambas guías de carga, como por 

ejemplo como la norma IEEE no establece distinción entre transformadores de media y 

gran potencia o como la norma IEC no contempla las sobrecargas programadas sino que 

las supone dentro de las sobrecargas propias del ciclo de carga normal. 

 

   Es importante resaltar que las limitaciones mostradas en la tabla no deben de ser 

coincidentes para que el transformador se encuentre en regímenes de carga inaceptables: 

con que uno de los valores supere el límite establecido, ya sea de temperatura o ya sea 

de grado de carga, el transformador estará funcionando en unas condiciones que no 

serán  permisibles ya que el riesgo de avería será muy elevado. En el siguiente apartado 

se analizarán otra serie de limitaciones más específicas y que pueden limitar aún más 

que los valores mostrados en la tabla anterior. 

 

 

3.6.2 Otras limitaciones 

 

    Los límites de corriente y de temperatura mostrados en la tabla  no deberán de ser 

sobrepasados si se pretende mantener el transformador en condiciones de seguridad. Las 

guías de carga aseguran que no sobrepasando esos valores el riesgo de fallo grave en el 

transformador es mínimo. Habrá que tener en cuenta que a temperaturas del punto más 

caliente superiores a 140º C se podrán producir burbujas de gas que deterioren el 

sistema de aislamiento.  

 

    Aparte de las limitaciones mencionadas en la tabla, deberá de ser considerado el 

riesgo que puede suponer para otros elementos constructivos, como puede ser el caso de 

las bornas, conexiones o de los terminales de cable los cuales a corrientes superiores al 

50% de la nominal pueden sufrir daños importantes.  

 

  Como se apuntaba en el apartado 3.1.1 el tamaño y el nivel de potencia del 

transformador será un parámetro importante para definir su cargabilidad, en él se 

apuntaban algunos aspectos que limitaban las sobrecargas en los transformadores de 

gran potencia. Deberá de prestarse, por lo tanto, especial atención en los 

transformadores de gran potencia a aspectos como el riesgo que puede suponer un 

aumento del flujo común que provocará a su vez un aumento del flujo disperso llevando 

consigo también un incremento de las corrientes de Foucault en las distintas partes 

metálicas del transformador, lo que puede ocasionar aumentos importantes de 

temperatura, además deberá de ser tenido en cuenta que una degradación de las 

propiedades mecánicas puede resultar más severa en el caso de transformadores de gran 

potencia. Por último, el cálculo de temperaturas será menos preciso para 

transformadores de gran potencia de lo que es para transformadores pequeños, por lo 

tanto existirá el riesgo (que deberá ser considerado) de que los valores de temperatura 

calculados no sean muy precisos y por lo tanto en el peor de los casos se esté 

degradando más el transformador de lo que sería previsible para los cálculos realizados.     
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4. COBERTURA DE LA DEMANDA DE FORMA SEGURA EN LAS 

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

4.1 Introducción  

 

 

  El objetivo del presente apartado es analizar el entorno en el que se encontrarán los 

transformadores de los que se analizará la cargabilidad en apartados posteriores así 

como describir qué demanda deberán cubrir y como se efectuará esa cobertura de una 

forma segura (es decir, como deberá de dimensionarse la red para poder cubrir fallos 

simples). Conocer el tipo de red a la que se conectan, la arquitectura de ésta, los 

posibles apoyos que puede recibir en caso de fallo así como los que deberá ofrecer en 

caso de fallo de otro elemento resultará fundamental para poder efectuar los estudios de 

cargabilidad que se van a realizar. Además se definirán los indicadores que se 

emplearán en apartados posteriores para cuantificar todos los aspectos relativos a la 

cargabilidad del transformador.  

 

   Los modelos tanto de explotación como de arquitectura de las redes de alta tensión y 

media tensión son los que aplica Unión Fenosa Distribución tanto en el diseño como en 

la operación de su red. Se han tomado estos modelos ya que los estudios de cargabilidad 

que se realizarán posteriormente serán de transformadores pertenecientes a la red de 

Unión Fenosa Distribución (en adelante denominada UFD). 

 

  En este apartado, por lo tanto, se describirán lo siguientes aspectos: 

 

- Criterios de la arquitectura de red 

- Esquemas tipo y modo de explotación de subestaciones 

- Criterios de seguridad en el dimensionamiento de los transformadores de una red 

- Indicadores de cargabilidad que se emplearán en apartados posteriores. 

  

 

 

 

 

4.2 Arquitectura de red 

 

 

  La arquitectura de red, es decir la estructura topológica de cómo se interconectan las 

instalaciones eléctricas de una determinada compañía, deberá ser claramente 

diferenciada en función del nivel de tensión (y por consecuencia con su función dentro 

del sistema), debiéndose de realizar una clara distinción entre la arquitectura de la red 

de alta tensión y la arquitectura de la red de media tensión.  
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4.2.1 Arquitectura de la red de alta tensión 

 

 

   Describir la arquitectura de la red de alta tensión resultará fundamental, ya que todos 

los transformadores de los que se realizarán análisis de cargabilidad se encontrarán 

instalados en este tipo de red. 

 

  La red de alta tensión de UFD tendrá tensiones nominales normalizadas de 45, 66, 132 

y 220 kV. 

 

   La estructura de la red de alta tensión de UFD será mallada, siendo su explotación 

siempre mallada para el caso de redes de tensión de 132 y 220 kV y preferentemente 

mallada para las redes de 66 y 45 kV ya que en este tipo de redes circunstancias como la 

superación de la intensidad nominal o de cortocircuito de algún elemento o la existencia 

de recirculaciones debidas a mallas paralelas pueden ser motivos suficientes para que 

sean explotadas de forma radial. 

 

   La arquitectura de la red de alta tensión estará diseñada de tal forma que se cumplan 

los siguientes criterios de fiabilidad: 

 

- Ante el fallo simple de un elemento (situación N-1), entendiéndose por un 

elemento una línea o un transformador, y ante una condición de carga lo más 

desfavorable posible la red deberá ser capaz de abastecer a todo el mercado, sin 

superar nunca el 120% de la corriente nominal tanto el caso de las líneas aéreas 

de 132, 66 y 45 kV como en el caso de transformadores de tensión primaria 132, 

66 y 45 kV, el 115% de la corriente nominal en líneas aéreas de 220 kV, el 

110% de la corriente nominal en transformadores con tensión primaria de 220 

kV ni se deberá superar el valor de corriente nominal en las líneas subterráneas. 

 

- En el supuesto de fallo de barras para el caso de una subestación con barra 

simple este fallo se cubrirá mediante equipos móviles y mediante el apoyo de 

redes de tensión inferior. Si el fallo se produce en una subestación de doble 

barra, la barra que está disponible podrá asumir todo el servicio ya que el diseño 

de la aparamenta permitirá pasar toda la explotación a la barra que no ha sufrido 

el fallo. 

 

- En caso de fallo de más de un elemento (situación de fallo superior a N-1) se 

podrá recuperar un mínimo del 60% del mercado a través de media tensión. 

 

   Existen una serie de estructuras preferentes que se emplearán para alcanzar los 

objetivos descritos anteriormente, estas estructuras son las siguientes: 

 

- Puente: esta estructura está formada por dos circuitos que parten de un nudo 

mallado (punto de la red en el que confluyen tres o más alimentaciones) distinto. 

Cada uno de estos circuitos alimentará a una o a varias subestaciones, 

coincidentes en un nudo frontera, la explotación en este nudo podrá ser radial o 
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mallada. Ante un fallo N-1, la capacidad de transporte de los circuitos permitirá 

alimentar a todas las subestaciones. 

 

SUB AT/MT

NUDO MALLADO

SUB AT/MT

SUB AT/MT

NUDO MALLADO

 
Fig. 4.1 Estructura de red en puente [12] 

 

- Antena: esta estructura consistirá en la alimentación única de una o varias 

subestaciones desde un nudo. Se empleará tan sólo en niveles de tensión de 45, 

66 y 132 kV cuando se pueda cumplir la situación N-1 a través de socorro por 

media tensión o cuando la demanda máxima sea inferior a 4 MVA. 

 

 

SUB AT/MT 

NUDO Antena

 
 

 Fig. 4.2 Estructura de red en antena [12] 

 

 

 

   En la red de UFD, también se encontrará otras estructuras, que aunque no serán las 

preferentes, también se encuentran presentes en las distintas redes: 

 

- Bucle: en esta estructura un mismo circuito tiene origen y final en un nudo 

mallado alimentando en ese trayecto a una o a varias subestaciones. La 

capacidad de transporte del circuito permitirá abastecer a cada una de las 

subestaciones con las que se conecta. 
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SUB AT/MT

NUDO MALLADO

SUB AT/MT

SUB AT/MTSUB AT/MT  
 

Fig. 4.3 Estructura de red en bucle [12] 

 

 

- Derivaci·n en ñTò: similar a la estructura en antena, con la diferencia de que la 

alimentación única se realiza mediante una línea de alta tensión que se conectará 

entre dos nudos, y no conectándose a un nudo. Deberá de cumplir los criterios 

de seguridad fijados para una estructura en antena. Esta estructura es sólo válida 

para redes de 45 y 66 kV y solo para el caso de instalaciones existentes o para 

instalaciones provisionales. 

 

 

SUB AT/MT 

NUDO 1 NUDO 2

Derivaci·n en ñTò

 
 

Fig. 4.4 Estructura de una derivaci·n en ñTò [12] 

 

 

 

4.2.2 Arquitectura de la red de media tensión 

 

 

   La descripción de la arquitectura de red de media tensión no resultará tan importante 

como la de la red de alta tensión, ya que los transformadores propios de esta red no 

serán analizados, pero sí que será conveniente conocer a grandes rasgos la arquitectura 

de este tipo de red, sobre todo ante casos de análisis de cargabilidad de transformadores 
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AT/MT, en los que ante el fallo de uno de ellos puede ser necesario el apoyo a través de 

la red de media tensión. 

 

   Las tensiones nominales preferentes de la red de media tensión de UFD serán de 15 y 

de 20 kV. 

 

   La estructura de la red de media tensión tendrá carácter mallado en zonas urbanas 

(normalmente con cables subterráneos) mientras que para el caso de zonas rurales su 

topología será radial (normalmente con líneas aéreas). La explotación de la red será, por 

motivos de seguridad y de simplicidad en la operación, radial en ambos casos.   

 

  En redes de media tensión urbanas las estructuras existentes podrán tener una 

topología mallada sencilla, como en el caso de la estructura en pétalo (estructura 

predominante en el caso de poblaciones pequeñas con el calificativo de urbanas) o del 

pétalo apoyado, o podrán tener una topología un poco más compleja como ocurre en el 

caso del huso, o la espiga (estructuras que cuentan con centros de reflexión y con cables 

auxiliares o cables cero destinados a alimentar a cada uno de los centros de 

transformación pertenecientes al esquema). Tanto el huso como la espiga tienen sus 

respectivas variantes apoyadas en las cuales los circuitos de la estructura parten de 

distintos puntos de alimentación (subestaciones AT/MT). En las figuras 4.5, 4.6, y 4.7 

se muestran las estructuras en pétalo, huso y espiga respectivamente, en estos esquemas 

el círculo grande representa la subestación, los círculos pequeños representan elementos 

de maniobra y los cuadrados representa centros de reflexión o centros de 

transformación.    

 

 

 
 

Fig. 4.5 Estructura de red en pétalo [13] 

 

 
 

Fig. 4.6 Estructura de red en huso [13] 
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Fig. 4.7 Estructura de red en espiga [13] 

 

 

   La arquitectura de las redes de media tensión rurales, como se indicaba anteriormente, 

tendrá carácter radial y su estructura estará formada por una línea principal que partirá 

de una subestación AT/MT y que a su vez estará conectada a otra línea principal en un 

punto frontera (en explotación normal abierto), una serie de líneas derivadas (que 

partirán de la línea principal y que alimentarán a un determinado mercado) y conjuntos 

de racimos (circuito que alimenta a una serie de centros de transformación). 

 

 
 

Fig. 4.8 Ejemplo de una red rural de MT [13] 
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4.3 Esquemas y explotación de subestaciones 

   

 

  En subestaciones en las que se realiza la transformación de alta tensión a media 

tensión, UFD aplica el procedimiento de elegir el tipo de sistema de alta tensión por 

criterios de la red, mientras que para el elegir el tipo de sistema de media tensión se 

utilizarán criterios de mercado. La elección de la transformación está asociada a la 

transformación del sistema de media tensión. Para las descripciones que se van a 

realizar a continuación, resultará importante diferenciar entre los sistemas empleados en 

subestaciones de simple barra y los empleados en las subestaciones de doble barra. 

 

 

4.3.1 Subestaciones simple barra 

 

    

Sistema AT  

 

   En este tipo de subestaciones, se contemplan sistemas de tecnología blindada para 

subestaciones de 45  y 66 kV y sistemas de tecnología híbrida para subestaciones de 

tensiones de 66 y 132 kV. 

 

  Las subestaciones blindadas de 45 y 66 kV dispondrán de dos líneas (entradas) de 

alimentación  con posibilidad de otra línea para un tercero. Las subestaciones híbridas 

de 132 y 66 kV dispondrán de dos líneas (entradas) de alimentación con disponibilidad 

de otras dos líneas para terceros (en el parque intemperie). Es importante resaltar que, 

en ambos casos, cada una de las dos líneas alimentadoras podrá asumir la carga total de 

la subestación (tanto la potencia firme, como la demandada por terceros). 

 

   Las subestaciones blindadas presentan disposición en simple barra con potencias de 

hasta 50 MVA (en dos transformadores de 25 MVA). Para el caso de las subestaciones 

híbridas la configuración en simple barra podrá ser de barra partida (mediante un 

acoplamiento longitudinal) en el supuesto de que uno de los dos transformadores supere 

la potencia nominal de 15 MVA. 

 

    Para este sistema podrá haber tres tipos de ampliaciones: por aumento del número de 

posiciones, por el paso de simple a doble barra en subestaciones blindadas de 45 kV o 

por el paso de barra simple a barra simple partida en el caso de sistemas con tecnología 

híbrida que han visto aumentada su potencia hasta superar el valor fijado. Todas estas 

ampliaciones llevarán consigo un tiempo de interrupción. 

 

 

Sistema MT  

 

   Las potencias de transformación, como se indicaba anteriormente asociadas al sistema 

de media tensión, serán de 15 MVA para transformadores de 45, 66 y 132 kV de tensión 

primaria. Pueden darse casos en que esa potencia sea mayor (25 o 30 MVA) o que sea 

menor (5 MVA). Para cubrir esa potencia la subestación podrá estar dotada de uno o dos 

transformadores. 
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   El número de líneas de salida será de 8, existiendo la posibilidad de ser ampliadas 

hasta 10. La barra sobre la que se conectarán esas líneas tendrá una configuración de 

barra simple partida, por lo que deberá estar dotada de un acoplamiento longitudinal. 

 

   Desde el punto de vista de la operación, y para el caso de instalaciones que tengan dos 

transformadores de potencia normalizados de 15 MVA, no existirá ningún impedimento 

para que trabajen acoplados durante maniobras necesarias para la operación y 

mantenimiento de la subestación, ya que no se superaría la intensidad máxima del 

aparellaje de la red de media tensión. 

 

  Ante el fallo de un transformador, este tipo de subestaciones tendrán las siguientes 

posibilidades de cobertura de la demanda: 

 

- Mediante apoyos por la red de media tensión. 

- En el caso de estar dotada de dos transformadores, mediante el transformador 

disponible (que podrá suministrar el 120% de la potencia instalada). 

- Mediante equipos móviles que se desplazarían hasta la subestación. 

    

 

 

4.3.2 Subestaciones doble barra 

 

 

Sistema AT  

 

   La tecnología blindada será la empleada en el sistema de alta tensión de las 

subestaciones con configuración de doble barra en 220, 132, 66 y 45 kV.  

 

  Para todos los niveles de tensión, la subestación contará con dos líneas de entrada con 

la posibilidad de añadir otras dos líneas (una para terceros y otra para mallado de la 

red). Cada una de las dos líneas podrá asumir, por separado, la potencia total requerida 

por la subestación.   

 

   Las subestaciones de 45, 66 y 132 kV podrán disponer de un máximo de tres 

transformadores, las subestaciones de 220 kV estarán dotadas con dos transformadores. 

 

   Las ampliaciones necesarias en este tipo de instalación no requerirán interrupciones en 

el servicio ya que, ante el descargo de una de las barras, la barra en servicio podrá 

asumir toda la carga. 

 

 

Sistema MT  

 

   Las potencias de transformación serán de 25 MVA para el caso de subestaciones con 

45 o 66 kV en el primario, 30 MVA para el caso de subestaciones con 132 kV en el 

primario y de 60 MVA (con dos transformadores de 30 MVA) para subestaciones con 

220 kV en la barra de alta tensión.  
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  El número de líneas de salida en media tensión dependerá de la tensión del parque de 

AT. Para subestaciones de 45 y 66 kV en el primario se dispondrá de 18 salidas con la 

posibilidad de ser ampliadas a 22. Las subestaciones de 132 kV dispondrán de 21 

salidas ampliables a 25. Por último, las subestaciones de 220 kV estarán dotadas de 28 

salidas (14 por transformador) que podrán ser ampliadas a 32. Para todos los casos las 

barras estarán divididas en dos sectores separados por un acoplamiento longitudinal, la 

distribución de las líneas en los sectores será específica para cada uno de los niveles de 

tensión (a excepción del caso de las subestaciones de 45 y 66 kV que tendrán la misma 

distribución). 

 

   Aunque el criterio de explotación normal indica que los transformadores no trabajarán 

acoplados, para el caso de máquinas normalizadas no existirán restricciones en media 

tensión ni por intensidad nominal ni por intensidad de cortocircuito para acoplarlas en 

caso de necesidades de operación o mantenimiento. 

 

En el supuesto de un fallo simple (n-1) de un transformador, las opciones de socorro 

serán las siguientes: 

 

- Realizando maniobras en la red de media tensión para socorrer a los centros 

afectados. 

- En el supuesto de que hubiera más de un transformador, el (o los) que se 

mantienen funcionando deberán poder cubrir el 120% de la potencia instalada.  

- Mediante equipos móviles que se desplazarían hasta la subestación. 

 

 

 

4.4 El concepto de carga segura 

 

    

  Se denomina carga segura de un transformador a los valores de trabajo de éste en los 

cuales ante un fallo simple por su parte o por parte de un transformador vecino el 

funcionamiento del sistema sea el mismo que antes de producirse el fallo. 

 

   Partiendo de la figura 4.9 será más fácil explicar el concepto: 

 

 
Fig. 4.9 Diagrama unifilar simplificado de una subestación AT/MT 
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   En la figura 4.9 se muestra una transformación de alta a media tensión efectuada por 

dos transformadores gemelos de iguales características y que, en explotación normal, 

pueden trabajar en paralelo (de la potencia demandada por MT cada uno de los dos 

transformadores suministrará aproximadamente la mitad). En este supuesto para que el 

valor de carga al que se está trabajando en la subestación sea seguro, el valor resultante 

de la suma de la carga de ambos transformadores deberá ser asumible por uno de ellos 

en condiciones de seguridad. Es decir, en caso de que uno de los transformadores no 

esté disponible, el otro transformador deberá ser capaz de asumir la carga total de la 

subestación en condiciones de seguridad (sea a valores inferiores a su valor de potencia 

nominal o trabajando en sobrecarga asumible). 

 

   El cumplimiento del criterio de carga segura puede hacer ver que una red está 

sobredimensionada y que se han desaprovechado recursos económicos, de ahí que 

resulte fundamental asimilar bien este concepto para evitar que el criterio del 

aprovechamiento económico priorice sobre el de la seguridad de una red. 

 

   Las redes de distribución deberán cumplir este criterio de funcionamiento para evitar 

pérdidas de mercado ante posibles averías de transformadores. Una empresa 

distribuidora cuyos transformadores no estén instalados con redundancia no podrá 

garantizar una buena calidad de suministro a sus usuarios ya que a la mínima avería de 

uno de sus equipos la pérdida de mercado puede abarcar a una cantidad de suministros 

muy elevada. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Indicadores de cargabilidad de transformadores de potencia 

 

    

   En esta sección se definirán los parámetros que se emplearán en la aplicación 

informática para evaluar de una forma tangible tres aspectos fundamentales para la 

cargabilidad del transformador: grado de aprovechamiento, severidad de las sobrecargas 

que sufre y apuntamiento de su curva de carga. 

 

 

 

4.5.1 Indicador de aprovechamiento del equipo 

 

  Para determinar el aprovechamiento u ocupación de un transformador se pueden 

emplear dos indicadores distintos (ambos serán calculados en los análisis de cargas que 

se podrán realizar con la aplicación informática que se presentará en el apartado 5): las 

horas equivalentes a plena carga (HEPC) y las horas equivalentes a plena carga segura 

(HEPCS). 
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Horas equivalentes a plena carga (HEPC) 

 

   Las HEPC se definen como el número de horas, en un periodo determinado, que se 

corresponderían con el trabajo a pleno rendimiento del transformador. Se calcula a 

partir de la siguiente expresión: 

 

N

m

n

nn

S

tS

HEPC
ä
=

Ö

= 1
        (4.1) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

S    carga del transformador en un periodo determinado 

SN    potencia nominal del transformador 

tn   intervalo de tiempo n 

n     número de cada intervalo de tiempo 

m     número total de intervalos de tiempo 

 

 

También es posible calcular porcentualmente este valor: 

 

ä
=

Ö
=

m

n

nt

HEPC
HEPC

1

100
%     (4.2) 

 

  Si, para el caso del ejemplo mostrado en la figura 4.9, suponemos que la potencia 

nominal de T-1 y T-2 es de 30 MVA y queremos hallar las HEPC de un intervalo total 

de 10 horas a partir d los siguientes datos: 

 

Intervalo horario S1  (MVA)  S2 (MVA)  

4 horas 11 11 

3 horas 9 9 

2 horas 10 10 

1 hora 12 12 

 

 

  Se obtendrán respectivamente los siguientes valores de HEPC y %HEPC para el 

transformador 1: 

 

 

[ ]
[ ]

[ ]horas
MVA

horaMVA
HEPCT 43,3

30

)11221039411(
1 =

ÖÖ+Ö+Ö+Ö
=-  
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[ ]
[ ]

%33,34
10

10043,3
% 1 =

Ö
=-

horas

horas
HEPCT  

 

   A partir del cálculo realizado se podría afirmar que el transformador está aprovechado 

tan sólo en un 34% de su capacidad durante este periodo y que, por lo tanto se trata de 

un equipo desaprovechado, pero para poder analizar este resultado será necesario 

explicar el indicador restante. 

 

 

 

Horas Equivalentes a Plena Carga Segura (HEPCS) 

 

 

  Las HEPCS se definen como el número de horas, en un periodo determinado, que se 

corresponderían con el trabajo a pleno rendimiento del transformador en el caso de que 

tuviera que cubrir (es una previsión no es la carga del transformador) una situación de 

fallo simple de un transformador que alimenta a la misma red. Para el caso del ejemplo 

que se muestra en la figura 4.9 se correspondería, por ejemplo, con la carga que tendría 

que asumir T-1 en el caso de que T-2 quedara fuera de servicio. A esa carga que tendría 

que asumir el transformador en caso de fallo simple se la define como carga segura. Se 

calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

[ ]

N

m

n

nnsubestación

S

tS

HEPCS
ä
=

Ö

= 1
       (4.3) 

 

Donde el significado de cada variable es: 

 

S[subestación]   carga segura del transformador en un periodo determinado 

SN    potencia nominal del transformador 

tn   intervalo de tiempo n 

n     número de cada intervalo de tiempo 

m     número total de intervalos de tiempo 

 

 

También es posible calcular porcentualmente este valor: 

 

 

ä
=

Ö
=

m

n

nt

HEPCS
HEPCS

1

100
%       (4.4) 

 

 

  Partiendo del ejemplo de cálculo realizado en el apartado 5.2.2, se obtendrían los 

siguientes valores de carga segura: 
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Intervalo horario S subestación  (MVA)  

4 horas 22 

3 horas 18 

2 horas 20 

1 hora 24 

 

 

Es posible calcular los valores de HEPCS y %HEPCS de la siguiente manera: 

 

 

[ ]
[ ]

[ ]horas
MVA

horaMVA
HEPCST 86,6

30

)124220318422(
1 =

ÖÖ+Ö+Ö+Ö
=-  

 

[ ]
[ ]

%6,68
10

10086,6
% 1 =

Ö
=-

horas

horas
HEPCST  

 

 

Para unos mismos valores de cargas, con este indicador se obtiene un aprovechamiento 

del 68,6 %, el doble que para el caso del %HEPC, a continuación se interpretarán 

sendos resultados y se analizará cual es el indicador más adecuado para determinar el 

grado de aprovechamiento de un transformador. 

 

 

 

Comparación entre HEPC y HEPCS 

 

 

  Como ha quedado demostrado en los cálculos anteriores, la percepción del 

aprovechamiento de un transformador puede cambiar considerablemente según se 

observe un indicador u otro, en este punto será necesario analizar cuál de los dos se 

deberá seguir para caracterizar el estado de los transformadores de una red determinada. 

 

   Resulta evidente que el indicador HEPC refleja la realidad sobre el aprovechamiento 

de un transformador, ya que muestra un valor equivalente de horas a plena carga a partir 

del valor de carga real del transformador, pero ¿qué pasaría si siguiéramos este valor 

para redimensionar la instalación del ejemplo? 

 

  Según el porcentaje de horas equivalentes a plena carga, ambos transformadores 

estarían aprovechados tan sólo en un 34 %, por lo que si se quisiera que estos equipos 

estuvieran trabajando en valores de HEPC próximos al 100%, podrían ser sustituidos 

por transformadores con una potencia nominal que rondaría los 11 MVA. Si se colocan 

dos transformadores de 11 MVA en paralelo, en el momento en el que uno de ellos 

sufriera cualquier tipo de avería, el otro transformador debería asumir una carga 

prácticamente del doble de su potencia nominal, por lo que sus protecciones también 

dispararían y se perdería el servicio al que suministraría toda esa subestación. 
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  Resulta bastante evidente, por tanto, que no se puede emplear el indicador HEPC para 

dimensionar un transformador ya que no se cubriría el fallo N-1 de un transformador. El 

indicador que se debe emplear será, por lo tanto el de las HEPCS, que sí tiene en cuenta 

situaciones de fallo simple de un transformador que deberán de ser siempre valoradas 

para dar seguridad a una red eléctrica. La aplicación informática diseñada, que se 

describirá en el siguiente apartado, evaluará las cargas de un transformador a partir de 

las HEPCS, fijando tres rangos de evaluación.  

 

   Una vez ha quedado demostrado que el indicador que se debe emplear para valorar el 

grado de ocupación de un transformador son las horas equivalentes a plena carga 

segura, se debe analizar cómo, a partir de este parámetro, se puede optimizar el 

dimensionamiento de transformadores en la red. Cada caso requerirá un análisis 

pormenorizado, pero como norma general se puede afirmar que los valores de HEPCS 

deberán estar en valores lo más cercanos al 100% posible o incluso es posible superar el 

100%, siempre y cuando, en cualquier caso, las sobrecargas que se puedan producir (en 

momentos de máxima demanda anual) puedan ser asumibles por el transformador sin 

que se produzcan averías en ese momento y sin que se produzcan envejecimientos que 

adelanten peligrosamente el fin de la vida del transformador. También debe ser tenido 

en cuenta el apoyo externo que ante una determinada contingencia en un momento de 

máxima demanda se puede obtener mediante un cambio de explotación. 

 

  Por lo tanto, la aplicación informática diseñada realizará una evaluación del 

aprovechamiento del equipo a partir de las HEPCS calculadas, los límites de evaluación 

propuestos serán los siguientes: 

 

 

%HEPCS Evaluación 

< 70 1. Baja 

70 < %HEPCS< 100 2. Media 

> 100 3. Alta 
 

 

  Se considerará una carga peligrosa y que por tanto debe ser vigilada, aquella que 

supere el 100% de %HEPCS, ya que en este caso podría no estarse trabajando en 

valores de carga segura, dependerá de la evaluación de las sobrecargas. 

 

 

 

4.5.2 Indicador de severidad de sobrecargas 

 

   Para evaluar el daño que una sobrecarga puede provocar sobre el transformador, se 

empleará el indicador de la velocidad de envejecimiento equivalente, definido en el 

apartado 3.5 (ver ecuación 3.24). Este parámetro es directamente proporcional a la 

pérdida de vida del transformador ante una sobrecarga, por lo que será asimilable 

totalmente a la severidad de ésta. Los límites de evaluación propuestos son los 

siguientes: 
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V envejecimiento 

equivalente 
Evaluación 

<1 1. Compensada 

1 < V < 4 2. Leve 

4 < V < 8 3. Moderada 

8 < V < 15 4. Severa 

> 15 5. Muy severa 

 

 

  La justificación de estos límites reside en las temperaturas alcanzadas en el 

transformador, una velocidad de envejecimiento equivalente mayor que 15 equivale a 

un día completo a temperaturas de trabajo superior a los 120 ºC para el punto más 

caliente lo que puede resultar altamente peligroso para el aislamiento del transformador. 

Una velocidad de envejecimiento entre 8 y 15 p.u. es equivalente a una temperatura del 

punto más caliente entre los 116 y los 120 ºC, mientras que una velocidad de 

envejecimiento entre 4 y 8 p.u. equivale a una temperatura entre los 110 y los 116º. Una 

sobrecarga leve se corresponderá con temperaturas del punto caliente entre los 98 y los 

110º. Estos límites propuestos podrán ser modificados en la aplicación. 

 

 

 

4.5.3 Indicador de apuntamiento de la curva de carga 

 

 

  Este parámetro permitirá cuantificar en qué medida la curva de carga de un 

transformador tiene valores más o menos dispersos para sus máximos y mínimos. 

Realizar un estudio del apuntamiento de una curva permitirá determinar la variabilidad 

de una demanda y de esta forma se podrá dimensionar de una manera óptima la potencia 

de transformación que será necesaria. 

 

  Para cuantificar el apuntamiento de la curva de carga se empleará el operador 

estadístico llamado curtosis, que se calcula de la siguiente forma [18]: 
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Donde el significado de cada variable es: 

 

g2    coeficiente de curtosis 

n    número de valores totales de la curva de carga 

X i   valor de carga a la hora i 

X     valor medio de carga 
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El coeficiente de curtosis es relativo al de una distribución normal (o campana de 

Gauss), se establecerán tres denominaciones en función de si el apuntamiento es mayor, 

menor o igual al de una distribución normal: 

 

¶ Curva leptocúrtica: es aquella con un apuntamiento superior al de la normal. Su 

coeficiente de apuntamiento es mayor que uno. 

 

¶ Curva platicúrtica: el apuntamiento de estas curvas es inferior al de la normal. 

Este tipo de curva tendrá un coeficiente de apuntamiento menor que uno. 

 

¶ Curva mesocúrtica: el apuntamiento será idéntico al del de una distribución 

normal. En estas curvas el apuntamiento es igual a cero. 

 

Atendiendo a la condición de la curva de leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica se 

determinará como es el apuntamiento de la curva de carga del transformador: 

 

g2 Apuntamiento 

< 0 1. Bajo 

= 0 2. Medio 

> 0 3. Alto 
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5. APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE LA 

CARGABILIDAD DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA  

 

 
5.1 Introducción  

 

 

   La herramienta informática, programada en lenguaje Java, tiene por objeto analizar 

todos los aspectos relativos a la cargabilidad de un transformador a partir de una serie 

de datos propios tanto de las características del transformador como de las cargas que 

deberá asumir tanto en funcionamiento normal como para cumplir con los criterios de 

seguridad de la red en la que esté ubicado. La figura 5.1 muestra la estructura de la 

aplicación: 

 

 

 
Fig. 5.1 Esquema de la aplicación informática 

 




































































































































