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acerca del pago aplazado, éste debera producirse al
contado.

La demora en el pago del precio generara, salvo que
expresamente se hubiese pactado otra cosa, el derecho
a una indemnizacion equivalente al interés legal mas
un 1 por 100 a favor del transportista.

Disposicion adicional tnica.

Las tarifas determinadas conforme a los criterios de
esta Orden no contemplan las circunstancias propias de
cada mercado concreto, las cuales podran determinar
en éstos una tendencia general a la fijacion de unos
precios distintos.

Disposicion final primera.

Esta Orden entrara en vigor el dia 1 de enero de 1998.

Disposicion final segunda.

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera para dictar las hormas que resulten
precisas para la ejecucion y desarrollo de esta Orden.

Madrid, 23 de diciembre de 1997.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO
DE INDUSTRIA'Y ENERGIA

27999 REAL DECRETO 2018/1987, de 26 de
dictembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Puntos de Medida de los Consumos
y Transitos de Energia Eléctrica.

La Ley 5471997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, ha introducido mecanismos de competencia
en su funcionamiento cuya aplicacion exige, de modo
necesario, la implantacion de un sistema de medidas
homogéneo y efectivo de los transitos de energia entre
las diversas actividades eléctricas.

El sistema de medidas previsto en el presente Regla-
mento, ademas de constituir un elemento basico nece-
sario para el funcionamiento de un mercado abiertoc y
para efectuar la liquidacion de la energia, podra utilizarse,
igualmente, para la medicion de parametros relativos
a la calidad de servicio.

El ejercicio por los consumidores elegibles y gene-
radores de la facultad de celebrar libremente contratos
de suministro no puede hacerse efectivo sin la existencia
de un sistema que permita la medicion de los consumos
y de los transitos de energia entre los diferentes sujetos
y actividades eléctricas.

Este sistema permitira, ademas, que la estructura de
precios de la energia tenga como referencia los costes
reales de suministro, haciendo posible que la demanda
de electricidad pueda desempefiar un papel mucho mas
activo en el funcionamiento del mercado eléctrico.

La Ley 54/1997 establece en su articulo 14 la sepa-
racion entre las actividades eléctricas reguladas (gestion
econdmica y técnica del sistema, transporte y distribu-
cién) y no reguladas (generacion y comercializacion). Con
el fin de permitir la liquidaciéon de la energia entre las

diferentes actividades eléctricas separadas en la nueva
ordenacion del sistema eléctrico, se hace necesario la
necesidad de modificar los criterios de medicién de la
energia existentes hasta este momento, y que estan
basados en el establecimiento de fronteras entre los sub-
sistemas eléctricos.

Para ello, el presente Reglamento prevé un sistema
de medidas eléctricas compuesto por determinados equi-
pos de medidas, comunicaciones y sistemas informaticos
que permitiran la obtencion y el tratamiento de la infor-
macion relativa a la energia intercambiada entre las dife-
rentes actividades eléctricas.

El Reglamento establece la instalacion de nuevos
equipos de medida en las fronteras entre las diferentes
actividades de generacion, transporte y distribucion, en
los limites de las zonas de distribucién y en las inter-
conexiones internacionales. Asimismo, sera obligatoria
su instalacion en el punto de conexién a la red de los
consumidores cualificados contemplados en el articu-
lo 9.2 de la Ley. De esta manera, el Reglamentoc pretende
establecer un régimen homogéneo de medidas, con la
finalidad de garantizar que la libre competencia se
desarrolle en igualdad de condiciones para todos los
agentes del Sistema Eléctrico Nacional.

La adaptacion de los equipos de medida a las con-
diciones que se establecen en este Reglamento permitira
reducir las posibles distorsiones en la retribucion de las
actividades reguladas debidas a la imprecision de las
medidas.

En el nuevo modelo de mercado que se plantea se
asigna a la demanda un papel activo, pudiendo participar
en el mecanismo de formacion de precios. Con el sistema
de medida propuesto se conseguira que este cometido
pueda llevarse a cabo, y que todos los oferentes/de-
mandantes conozcan con la periodicidad necesaria la
respuesta de la demanda/oferta a sus propuestas, pro-
porcionando, ademas de las energias precisas a liquidar
entre los diferentes agentes, un mayor conocimiento del
mercado.

Como complemento a los equipos de medida, el
Reglamento prevé la instalacion del denominado «con-
centrador principal de medidas del Sistema Eléctrico
Nacional», que constituye un sistema informatico que
almacenara las lecturas de todos los equipos de medida,
facilitando, de esta manera, el proceso de liquidaciones
y garantizando, a su vez, la confidencialidad de la infor-
macion registrada.

Por otro lado, el enorme flujo de informacién que
supone el registro de todas las medidas aconseja adoptar
una estructura de comunicaciones descentralizada. Para
ello, el Reglamento prevé la posibilidad para los sujetos
del sistema eléctrico de instalar de forma voluntaria los
llamados «concentradores secundarios», que constitu-
yen equipos informaticos que recogen medidas de los
contadores de un area y las transmiten al concentrador
principal, exigiéndose a estos equipos determinadas
garantias de integridad y seguridad en las comunica-
ciones para permitir el adecuado funcionamiento del
conjunto.

El régimen juridico general que se establece en este
Reglamento se complementa con un conjunto de normas
concretas de caracter técnico que, por esta razon, se
contienen en instrucciones técnicas complementarias,
facilitAndose, de esta manera, su modificacién por el
Ministerio de Industria y Energia a fin de adaptarlas en
cada momento al nivel de desarrollo tecnologico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del
dia 26 de diciembre de 1297,
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DISPONGO:

CAPITULO |

Normas generales

Articulo 1. Objeto.

1. El objeto de este Real Decreto es la regulacion
de las condiciones de funcionamientc del sistema de
medidas del Sistema Eléctrico Nacional, de los equipos
que lo integran y de sus caracteristicas, para la liqui-
dacion de la energia y servicios asociados, en aplicacion
del régimen economico de las actividades de dicho sis-
tema.

2. El sistema de medidas se utilizara para controlar
los parametros relativos a la calidad del servicio eléctrico,
de acuerdo con las normas que sean de aplicacion y
las relaciones contractuales establecidas entre los suje-
tos y agentes del Sistema Eléctrico Nacional.

Articulo 2.  Ambito de aplicacién.

Los preceptos contenidos en este Reglamento seran
de aplicacion al sistema de medidas eléctricas, compues-
to por los equipos de medida situados en los puntos
frontera entre las actividades de generacion, transporte
y distribucion, en los limites de las zonas de distribucion,
en las interconexiones internacionales y en el punto de
conexién de los consumidores cualificados que adquie-
ran la energia mediante tarifas no reguladas {en adelante,
clientes); por los equipos de comunicaciones y por los
sistemas informaticos que permitan la obtencién y tra-
tamiento de la informacion de medidas eléctricas. A efec-
tos de la aplicacion del presente Reglamento, a los pro-
ductores del régimen especial les sera de aplicacion lo
dispuesto para centrales de generacion.

Articulo 3. Definiciones.

1. Fronteras de la red: a los efectos de este Regla-
mento tendran la consideracion de fronteras de la red:

a) El punto de conexion de generadores y clientes
con las redes de transporte o distribucion.

b) Los puntos de conexién de la red de transporte
con la de distribucion.

c) Los puntos de conexidn de instalaciones de trans-
porte propiedad de una empresa con instalaciones de
transporte propiedad de otra empresa distinta.

d) Los puntos de conexién de instalaciones de dis-
tribucién propiedad de una empresa con instalaciones
de distribucion propiedad de otra empresa distinta.

e) Los puntos de conexidon de instalaciones de dis-
tribucion de una zona con las instalaciones de otra zona
distinta. La definicién de zonas de distribucién sera la
que establezca, para la ordenacion de la distribucién,
el Ministerio de Industria y Energia, en la forma en que
determina el articulo 39.3 de la Ley del Sector Eléctrico.

f) Las interconexiones internacionales.

2. Punto de medida: el lugar concreto de la red don-
de se ubica el equipo de medida. Las instrucciones téc-
nicas complementarias determinaran las fronteras en las
que es necesaria esta instalacion.

3. Participantes en una medida: los propietarios de
las instalaciones a ambos lados de la frontera de red
donde se situa un punto de medida.

4. Sistema de medidas eléctricas, conjunto com-
puesto por los siguientes elementos:

a) Losequipos de medida eléctrica.

b) Los sistemas de comunicaciones para la lectura
remota de la informacién, cuando existan.

¢) Los sistemas de tratamiento de la medida del
Sistema Eléctrico Nacional, formados por el concentra-
dor principal de medidas eléctricas y los concentradores
secundarios.

5. Equipo de medida: el conjunto formado por los
transformadores de medida, el cableado, contadores,
relés auxiliares, equipos de almacenamiento local de la
informacioén, el «software» y todo el equipo auxiliar nece-
sario para garantizar la obtencion de la medida con el
grado de precision adecuado.

6. Sistema de comunicaciones: conjunto de medios
fisicos que permiten transmitir o recibir la informacion
de la medida a distancia por medio de cualquier soporte.

7. Concentrador principal de medidas eléctricas: sis-
tema de informacion que recoge de forma centralizada
las medidas del Sistema Eléctrico Naciconal. Estas medi-
das pueden llegar al concentrador principal procedentes
directamente de los equipos de medida o de los con-
centraderes secundarios.

8. Concentradores de medidas secundarios: siste-
mas de captura y almacenamiento de las lecturas guar-
dadas en los registradores para su posterior envio al
concentrador principal.

9. Lectura local: captacion sin intervencion de las
comunicaciones de los datos de medida de un contador
realizada mediante el acoplamiento al mismo de un ter-
minal de lectura.

10. Lectura remota: captacién de datos mediante
la intervencion de algun sistema o canal de comunica-
cion.

11. Lectura visual: captacion de datos manual ano-
tando las medidas que refleja el visor del contador.

12. Lectura provisional: las lecturas visuales y remo-
tas obtenidas mediante comunicaciones que no cumplan
los requisitos de integridad definidos en las instrucciones
técnicas complementarias.

13. Lectura firme: las lecturas locales y remotas
obtenidas mediante comunicaciones que cumplan los
requisitos de integridad definidos en las instrucciones
técnicas complementarias.

Excepcionalmente, por acuerdo entre los participan-
tes en la medida, las lecturas visuales realizadas direc-
tamente por el operador del sistema podran tener la
consideracion de firmes.

Cuando dicho operador no pueda obtener la lectura
remota o cuando dicha lectura no pueda ser considerada
firme, se realizara la lectura local.

Articulo 4. Tratamiento de la informacion.

El operador del sistema realizara el tratamiento de
la informacion sobre medidas. A este fin instalara y ope-
rara el concentrador principal de medidas eléctricas en
las condiciones descritas en este Reglamento y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

Articulo 5. Determinacion de los puntos de medida.
El operador del sistema establecera los puntos de
medida aplicando los criterios establecidos en las ins-
trucciones técnicas complementarias.
Excepcionalmente, previo acuerdo del operador del
sistema vy de los participantes en una medida, se podra
establecer otro punto diferente, siempre que sea equi-
valente al que corresponda y resulte imposible 0 exce-
sivamente costosa su normal ubicacion. Las instruccio-
nes técnicas complementarias estableceran los proce-
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dimientos para la fijacion de puntos de medida alter
nativos, en los que debera constar el otorgamiento de
conformidad si no se presentan objeciones en el plazo
de treinta dias, la posibilidad de someter las discrepan-
cias a la Comision de Sistema Eléctrico Nacional vy, en
todo caso, la publicidad de la modificacion.

Articulo 6. Clasificacion de los puntos de medida.

A efectos de determinacion de las caracteristicas de
los equipos, los puntos de medida se clasificaran segun
lo que especifiquen las instrucciones técnicas comple-
mentarias.

Articulo 7. Confidencialidad de la informacicn.

1. Lainformacion obtenida por la aplicacion de este
Reglamento tiene caracter confidencial.

La difusion de las medidas sdlo podra hacerse con
consentimiento expreso de quien le afecte. No obstante,
los participantes recibiran la informacion que resulte
imprescindible para comprobar su liquidaciéon y podran
obtener certificaciones del operador del sistema sobre
las medidas.

2. El operador del mercado tendra accesc a las
medidas que le resulten imprescindibles para el desem-
pefic de sus funciones, observara las condiciones de
confidencialidad, podra publicar estadisticas y cualquier
otra informacion agregada.

CAPITULO Il
Equipos de medida

Articulo 8. Caracteristicas de los equipos.

Los equipos de medidas estaran normalizados y cum-
pliran todos los requisitos exigidos por las disposiciones
sobre elementos de red y en materia de seguridad eléc-
trica, y, en especial, las que se especifican en el presente
Reglamento y cualquier otra normativa que les resulte
de aplicacién.

Las instrucciones técnicas complementarias en
desarrollo de este Reglamento estableceran las carac-
teristicas técnicas correspondientes a los equipos de
cada unc de los tipos de punto de medida a que se
refiere el capitulo | de este Real Decreto.

Articulo 9. Responsables de los equipos.

1. Seran responsables de los equipos:

a) La empresa generadora es responsable de los
equipos que miden la energia intercambiada con la red
por una central de generacion.

b) El cliente es el responsable de los equipos que
miden su consumo.

c) El operador del sistema es el responsable de los
equipos que miden la energia intercambiada en las inter-
conexiones internacionales.

d) En todos los demas casos, la responsabilidad
sobre los equipos de medida correspondera al propie-
tario del elemento de red donde se sitle el punto de
medida.

2. Otras responsabilidades:

a) El responsable de un equipo de medida lo sera
de su instalacién y de su mantenimiento y operacién,
sin perjuicio de que pueda contratarlos con terceros.

b) El responsable de cada equipc de medida lo sera,
igualmente, de poner la medida en correctas condiciones
a disposicion del operador del sistema en el interfaz de

acceso a la red troncal, para su registro en el concen-
trador principal de medidas eléctricas.

c) El responsable de cada equipo de medidas soli-
citara al operador del sistema que efectle la lectura local
o remota.

d) El responsable de un equipo de medida o, en
su caso, el propietario de la instalacién de red donde
éste se instale, debera garantizar el acceso fisico al mis-
mo del operador del sistema, de los demas participantes
en la medida y de las Administraciones competentes,
en condiciones adecuadas para la realizacion de los tra-
bajos de lectura, comprobacion y verificacion.

3. El operador del sistema mantendra un inventario
actualizado de los equipos de medida y de sus respon-
sables. Para la inclusiéon en el inventario y puesta en
explotacion de un equipo de medida, éste debera cumplir
los requisitos exigidos por este Reglamento y demas
disposiciones vigentes en la materia.

Articulo 10. Seguridad y acceso a la informacion.

1. Lasinstrucciones técnicas complementarias esta-
bleceran:

a) Las condiciones de acceso a la informacion y
las medidas de seguridad de los equipos de medida.

b) La forma en que se pueda acceder directamente
a los equipos de medida, mediante un terminal portatil
que se les conecte.

2. Losresponsables de los equipos deberan facilitar
al operador del sistema los programas informaticos y
las claves necesarias para realizar la lectura local y, en
los casos en gue existan comunicaciones, la lectura
remota.

Los equipos solo podran ser programados por el ope-
rador del sistemma o por aquél en quien éste delegue
para esta tarea, en las condiciones que se especifiquen
en las instrucciones técnicas complementarias.

Articulo 11. Calibracion y verificacion de fos equipos.

Los equipos de medida se verificaran en origen y
seran socmetidos a verificaciones periodicas en la forma
y plazos que se especifiquen en las instrucciones téc-
nicas complementarias.

El operador del sistema coordinara con el responsable
de cada equipo de medida la realizacion de las veri-
ficaciones, en las que podran intervenir tanto el operador
del sistema como los participantes en la medida.

Cualquier persona fisica o juridica con interés eco-
nomico en una medida podra participar en las verifi-
caciones, para lo cual solicitara al operador del sistema
que le comunique las que esté previsto realizar al equipo
de medida.

Los gastos que ocasione la verificacion correran a
cargo del responsable del equipo de medida, que sera
quien designe a la empresa verificadora, entre las que
cumplan los requisitos que se establezcan y estén auto-
rizadas al efecto.

A peticion debidamente justificada del operador del
sistema o de los participantes en una medida los equipos
podran verificarse fuera de los plazos establecidos. Si
el equipo supera la verificacion, los gastos que ocasione
la prueba correran por cuenta de quien la solicitd v,
si no la supera, por cuenta del responsable del equipo.

Los elementos encontrados defectuosos durante una
verificacion seran objeto de reparacion o sustitucion,
segun se indique en las instrucciones técnicas comple-
mentarias. Dicha reparacion o sustitucion se realizara
a la mayor brevedad posible, sin rebasar nunca los plazos
que se determinan en este Reglamento.
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Articulo 12. Sustitucion de los equipos.

1. Los equipos de medida o algunos de sus ele-
mentos seran reemplazados cuando se averien o cuando
alguno de los participantes en la medida solicite su sus-
titucion por otro de calidad superior. Cuando la susti-
tucién se realice a peticion de un participante, éste corre-
ra con los gastos que ocasione, que se determinaran
de acuerdo con lo que dispongan las instrucciones téc-
nicas complementarias.

2. Cuando exista un equipo redundante o compro-
bante con los defectos que se especifiquen en las Ins-
trucciones técnicas complementarias, los plazos para la
sustitucion de los equipos, salvo causas de fuerza mayor,
seran los siguientes:

a) El plazo maximo para la sustitucion de transfor-
madores de medida sera de seis meses, ampliables a
ocho cuando el equipo nuevo sea de calidad superior
a aquel al que sustituye.

b) El plazo maximo para la sustitucion de conta-
dores-registradores sera de dos meses, ampliables a tres
cuando el equipo nuevo sea de calidad superior a aquel
al que sustituye.

3. Se podran ampliar en un mes los plazos ante-
riores por acuerdo entre los participantes en la medida,
siempre que con ello no perjudique a terceros. Estos
acuerdos deberan hacerse publicos siguiendo los pro-
cedimientos que se indiquen en las instrucciones téc-
nicas complementarias.

4. Cuando un equipc redundante o comprobante
no cumpla las condiciones que se especifiquen en las
instrucciones técnicas complementarias, la sustitucion
de elementos del equipo de medida se realizara de forma
inmediata, con un plazo maximo de una semana, salvo
circunstancias excepcicnales de la explotacion o por
necesidades de continuidad de servicio, en cuyo caso
se realizaran a la mayor brevedad posible.

Articulo 13. Correccion de registros de medidas por
averias.

Las averias de los equipos de medida daran lugar
a nuevos registros de medida que podran conducir a
nuevas liquidaciones. Cuando sea posible determinar la
fecha en que se produjo la averia, las correcciones se
aplicaran desde esa fecha. Cuando no sea posible dicha
determinacion, las correcciones no podran extenderse
mas alla de los tres meses anteriores a la peticion de
la verificacion o a la deteccion del defecto, respectiva-
mente.

CAPITULO Il

Sistemas y protocolos de comunicaciones

Articulo 14. Redes del sistema de comunicaciones.

1. Elsistemma de comunicaciones para toma de medi-
das esta formado por las redes de acceso y troncal.

Se entiende por red de acceso la existente entre los
equipos de medida y las entradas a los concentradores
secundarios.

Se entiende por red troncal la existente desde la salida
de los concentradores secundarios, o del equipo de medi-
da que se conecta directamente al concentrador prin-
cipal, y éste.

2. No obstante la distincion recogida en el apartado
anterior, ambas redes pueden compartir el mismo sopor-
te fisico.

Articulo 15. Modos de conexion.

La conexidon de un equipo de medida al concentrador
principal podra ser directa o a través de cualquier con-
centrador secundario, segun decida el responsable del
equipo de medida.

Cuando proceda la lectura remota, el responsable del
equipo de medida informara al operador del sistema y
al otro participante en la medida de las caracteristicas
de la comunicacion y el modo de conexion elegido.

Articulo 16. Inventario y caracteristicas de los equipos
de comunicaciones.

El operador del sistema mantendra un inventario
actualizado de los equipos que conforman el sistema
de comunicaciones de la red troncal y de aquellos ctros
equipos gque proporcionen la garantia de integridad que
se establezca en las instrucciones técnicas complemen-
tarias, con exclusion de los elementos pertenecientes
a redes publicas de comunicacion.

Los equipos de comunicaciones a que se refiere el
parrafo anterior deberan estar homologados o norma-
lizados, segun proceda, y cumpliran las normas que les
sean de aplicacion sobre seguridad industrial u orde-
nacion de las telecomunicaciones.

Articulo 17. Medios y protocolos de comunicacion.

1. Las instrucciones técnicas complementarias
podran establecer restricciones por motivos de seguri-
dad en la utilizacion de medios y protocolos de comu-
nicacion.

2. El operador del sistema definira y actualizara los
medios y protocolos en la red troncal, cuyas caracte-
risticas se estableceran en las especificaciones técnicas
del concentrador principal. En la eleccién de dichos
medios y protococlos se tendra en cuenta el estado de
la tecnologia, su evoluciéon y las opiniones e intereses
de los participantes de las medidas.

3. Los responsables de los equipos de medida y
los titulares de los concentradores secundarios podran
solicitar al operador del sistema que incorpore a la red
troncal nuevos medios y protocolos. El operador del sis-
tema procedera a su incorporacion, siempre que las pro-
puestas cumplan con los criterios de calidad minimos
para garantizar la funcionalidad y seguridad definidas
en este Reglamento y sus instrucciones técnicas com-
plementarias. Asimismo, el titular de un concentrador
secundario podra solicitar al operador del sistema la uti-
lizacién de lineas dedicadas ya existentes para comu-
nicacion entre ambos, siempre que puedan soportar los
nuevos requerimientos de informacion y que no sean
incompatibles con las especificaciones técnicas que se
establezcan para el concentrador principal. En cualquier
caso, el solicitante correra con los gastos ocasionados
por la incorporacién de su propuesta a la red troncal.

4. Los medios y protocolos utilizados en la red de
acceso seran de libre eleccion, con las limitaciones de
seguridad precisas y el respeto a la legislacion estatal
o autondmica aplicable.

Articulo 18. Gestién de sistema de comunicaciones.
1. El operador del sistema sera responsable de la
gestion de la red troncal, instalacion de los equipos que
correspondan, mantenimiento y operacion de las comu-
nicaciones correspondientes a la citada red.
2. El responsable de un equipc de medida lo sera
también de la instalacion, mantenimiento y operacion
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de los equipos de comunicaciones necesarios hasta su
conexion a la red troncal.

3. La gestion de la red de acceso utilizada por un
equipo de medida correspondera a quien designe el res-
ponsable de dicho equipo.

Articulo 19. Medidas dotadas de comunicaciones.

Las instrucciones técnicas complementarias definiran
los equipos de medida que, por su especial relevancia
o utilidad, deban estar obligatoriamente dotados de
comunicaciones para transmitir los datos al concentra-
dor principal de medidas eléctricas con la periodicidad
que establezcan.

CAPITULO IV

Concentradores de medidas secundarios

Articulo 20. Instaiacién y operacion.

La instalacion de los concentradores secundarios ten-
dra caracter voluntario.

El operador del sistemma mantendra un inventario
actualizado de los concentradores secundarios y de sus
titulares. Para la inclusion en el inventario y puesta en
explotacion de un concentrador secundario, éste debera
cumplir los requisitos exigidos por este Reglamento y
por las instrucciones técnicas complementarias.

CAPITULO V

Equipamiento y funciones del concentrador principal

Articulo 21. Concentrador principal.

El operador del sistema sera el propietario del con-
centrador principal de medidas eléctricas y sera respon-
sable de su instalacion, mantenimiento y administracién,
asi como de la adaptacion permanente de los equipos
a las necesidades del sistema de medidas eléctricas y
a la evolucion tecnoloégica.

Las especificaciones técnicas del concentrador prin-
cipal deberan estar en consonancia con los requisitos
establecidos en el presente Reglamento y en sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

Articulo 22.
principal.

Informacion contenida en el concentrador

El concentrador principal actuara como servidor de
datos para aplicaciones. Las instrucciones técnicas com-
plementarias detallaran la informacion que debera con-
tener.

Articulo. 23.  Acceso a la informacion.

Tendran acceso a la informaciéon del concentrador
principal los participantes en cada medida, el operador
del sistema, la Comision Nacional del Sistema Eléctrico,
el Ministerio de Industria y Energia y las Comunidades
Autonomas en el ambito de sus competencias.

El operador del sistema gestionara el acceso a dicha
informacién, de forma que se garantice su confidencia-
lidad, en los términos descritos en el presente Regla-
mento.

Articulo 24. Canales de comunicacion con los usuarios.

El acceso de los usuarios al concentrador principal
para consulta de datos se realizara mediante los canales

de comunicacion y procedimientos que establezca el
operador del sistema con objeto de garantizar su segu-
ridad. Ademas de la seguridad, en la seleccion de los
canales se consideraran como criterios prioritarios que
sean accesibles para el mayor nimero posible de usua-
rios actuales y potenciales, y que el coste para el usuario
sea minimo, considerando tanto la inversidn en el equipo
como el gasto previsto en las comunicaciones.

Articulo 25. Periodicidad de las lecturas.

Las instrucciones técnicas complementarias fijaran
la periodicidad de las lecturas de la informacion corres-
pondiente a equipos de medida dotados de comunica-
ciones y las lecturas locales de los contadores principales
y redundantes.

A peticién de cualquiera de los participantes en una
medida y previa justificacion se podran realizar lecturas
locales adicionales, corriendo los gastos por cuenta del
solicitante, sin perjuicio de la posible utilizacion posterior
de dicha informacion a los efectos que procedan.

Articulo 26. Costes del servicio.

1. El coste para la instalacion, operacion y mante-
nimiento del concentrador principal se incluira en el cos-
te reconocido al operador del sistema. Del mismo seran
deducidos los ingresos que perciba en virtud de lo dis-
puesto en el presente articulo:

a) En todos los servicios del usuario, segun se defi-
nen en las instrucciones técnicas complementarias, el
gasto en comunicaciones correra por cuenta del usuario.

b) Elcoste de comunicaciones originado por el envio
de informacién desde un concentrador secundario al
principal correra por cuenta del responsable del con-
centrador secundario.

c) El coste de comunicaciones originado por la lec-
tura remota de contadores conectados directamente al
concentrador principal correra por cuenta del respon-
sable del equipo de medida.

d) Los responsables de los equipos de medida abo-
naran al operador del sistema la cantidad que se deter-
mine por cada una de las veces gue se realice el servicio
de lectura local, con un minimo de una lectura al afio.

e) Los responsables de los equipos de medida que
utilicen el servicio de estimacion de medidas perdidas
0 no contrastables, como se indica en el articulo de
este Reglamento, abonaran al operador del sistema la
cantidad que se determine.

f) Por los certificados que el operador del sistema
expida con la informacién de que disponga sobre una
medida, ésta facturara al peticicnario la cantidad que
se determine.

2. Para la facturacion de estas cantidades, el ope-
rador del sistema enviara relacion detallada de los mis-
mos.

3. Todas las cantidades a las que se refiere este
articulo, que debe percibir el operador del sistema por
los servicios con cargo a los usuarios, seran fijadas por
Real Decreto, previo informe de la Comisiéon Nacional
del Sistema Eléctrico.

CAPITULO VI

Diferencias en las medidas y pérdidas de informacién

Articulo 27. Diferencias entre medidas firmes.

Cuando las medidas obtenidas en una comprobacion
de un equipo no coincidan con las medidas firmes que
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se recibieron en el concentrador principal a través de
comunicaciones, se procedera a efectuar una correccion
de los registros de medida del periodo leido, que podra
dar lugar a una nueva liquidacion de dicho periodo, a
partir de los valores obtenidos en la comprobacién. Cuan-
do en una comprobacién se detecte esta circunstancia,
el equipo sera objeto de lectura local con la periodicidad
y en los plazos recogidos en las instrucciones técnicas
complementarias.

Lo previsto en este articulo lo sera sin perjuicio de
5:1 aplicacion de las sanciones que pudieran correspon-

er.

Articulo 28. Carencia de medida firme principal.

Cuando se disponga de medida provisional y se carez-
ca de la correspondiente medida firme por causas impu-
tables al operador del sistema, se adoptara como medida
firme dicha medida provisional.

Si la carencia de medida firme no es imputable al
operador del sistema, se adoptara como medida firme
una estimacion basada en la medida firme de equipos
redundantes o comprobantes. Las medidas asi estimadas
podran ser objeto de correcciones para considerar la
imprecision de la estimacion, de acuerdo con los pro-
cedimientos que se indiquen en las instrucciones téc-
nicas complementarias.

Articulo 29. Carencia de medida firme en un punto
de medida.

Cuando se carezca de medidas firmes del equipo prin-
cipal y de equipos redundantes o comprobantes, se esti-
mara la medida de energia activa de acuerdo con los
procedimientos que se indiquen en las instrucciones téc-
nicas complementarias.

Durante los periodos en que el responsable de la
medida pueda demostrar que no circuld energia, por
estar el equipo desacoplado de la red o interrumpido
el servicio, la medida se considerara cero y no intervendra
en las estimaciones.

El operador del sistema realizara la estimacion de
las medidas y debera hacerla publica seglin los proce-
dimientos que establezcan las instrucciones técnicas
complementarias. Si en un plazo de treinta dias el ope-
rador del sistema no recibe objecion alguna, se adoptara
como firme la medida estimada. Si existe alguna dis-
crepancia, se podra someter al arbitraje de la Comision
Nacional del Sistema Eléctrico, de conformidad con
lo establecido en el articulo 8.1, décima, de la
Ley 54/1997.

La estimacion de medidas podra dar lugar a la per
cepcion de ingresos por parte del operador del sistema,
de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de
este Real Decreto, y se deduciran, en su caso, de los
costes reconocidos por la instalacion, operacion y man-
tenimiento del concentrador principal. No procedera
dicha percepcion cuando la carencia de medidas firmes
sea imputable al operador del sistema.

Disposicion adicional primera. Tratamiento de los sis-

temas extrapeninsulares.

Los equipos de medida y comunicaciones que se ins-
talen en los sisternas extrapeninsulares deberan cumplir
los requisitos que se contienen en este Reglamento y
en sus instrucciones técnicas complementarias.

En los sistemas extrapeninsulares los plazos para sus-
titucion de equipos, que se fijan en la disposicién tran-
sitoria Unica de este Reglamento, sélo seran de apli-
cacion en lo que se refiere a las fronteras de generacion
y clientes.

Disposicion adicional segunda. Adquisicion de energia
a tarifas no reguladas.

Los clientes y distribuidoras elegibles que deseen
adquirir la energia mediante tarifas no reguladas, debe-
ran instalar previamente los equipos que permitan obte-
ner la medida horaria de la energia activa y reactiva,
debiendo adaptar sus equipos a las caracteristicas des-
critas en este Reglamento y sus instrucciones técnicas
complementarias antes de la finalizacion de la tercera
fase a que se refiere el apartado 3 de la disposicion
transitoria Unica.

Disposicion adicional tercera. Baja de los equipos.

Los responsables de equipos de medida situados en
fronteras de instalaciones cuya baja esté prevista antes
del fin de la segunda fase a que se refiere el apartado 2
de la disposicion transitoria Unica, podran solicitar de
la Administracion competente que les autorice a no ins-
talar los equipos de medida a que se refiere este Regla-

mento. Esta autorizacion sera nula si la instalacidon no
se da de baja en dicho periodo.

Disposicion transitoria (nica.
fases de implantacion.

Sustitucion de equipos y

Los equipos de medida instalados con anterioridad
a la entrada en vigor de este Reglamento, que no cum-
plan con las especificaciones que en él se contienen,
deberan ser sustituidos en los plazos especificados en
alguna de las fases que se indican a continuacion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 12 scbre sus-
titucion de equipos por verificaciones:

1. Primera fase: el concentrador principal de medi-
das eléctricas y los equipos de medida correspondientes
a interconexiones internacionales cumpliran todas las
caracteristicas descritas en este Reglamento y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

Se instalaran equipos que permitan la medida horaria
principal o comprobante de las energias activa y reactiva,
en todos los puntos de medida de tipo 1 que dispongan
ya de transformadores de medida. En esta primera fase
no sera preciso sustituir aquellos elementos integrantes
de los equipos de medida existentes que puedan ser
aprovechables, aun cuando no cumplan los requisitos
de precision establecidos en este Reglamento y sus ins-
trucciones técnicas complementarias.

Esta fase debera estar finalizada en un plazo maximo
de doce meses desde la entrada en vigor de este Real
Decreto.

2. Segunda fase: todos los puntos de medida de
tipo 1 deberan tener instalados equipos que permitan
disponer de medida horaria principal o comprobante de
las energias activa y reactiva.

Se instalaran equipos que permitan la medida horaria
de las energias activa y reactiva en todos los puntos
de medida de tipo 2 que dispongan ya de transforma-
dores de medida.

En esta segunda fase, para ambos tipos, no sera pre-
ciso sustituir aquellos elementos integrantes de los equi-
pos de medida existentes que puedan ser aprovechables,
aun cuando no cumplan los requisitos de precision esta-
blecidos en este Reglamento y sus instrucciones técnicas
complementarias.

Esta fase debera estar finalizada en un plazo maximo
de veinticuatro meses.

3. Tercera fase: se instalara el resto de medidas,
de manera que todos los puntos de medida de tipo 1
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y tipo 2 cumplan los requisitos exigidos en este Regla-
mento y sus instrucciones técnicas complementarias.

Esta fase debera estar finalizada en un plazo de treinta
y seis meses desde la entrada en vigor de este Real
Decreto.

Disposicion final primera. Habilitacion normativa.

Por el Ministro de Industria y Energia, previo informe
de la Comisién Nacional del Sistema Eléctrico, se dic-
taran las instrucciones técnicas complementarias y
demas disposiciones precisas para el desarrollo y apli-
cacion de este Reglamento.

Disposicion final sequnda. Entrada en vigor.

~ El presente Real Decreto entrard en vigor el dia
siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del
Estadon».

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energia,
JOSEP PIQUE | CAMPS

28000 REAL DECRETO 2020/18897, de 26 de
diciembre, por el que se establece un régimen
de ayudas para la mineria del carbon y el
desarrollo alternativo de las zonas mineras.

La Decision 3632/93/CECA, de la Comision, de 28
de diciembre, relativa al Régimen comunitario de las
intervenciones de los Estados miembros en favor de la
industria del carbdn, constituye el marco juridico para
la concesién de ayudas a esta industria. Las ayudas
toman en consideracion la concentracion geografica de
la produccion en determinadas areas, con una elevada
dependencia econdmica de esta actividad.

En Espairia, el carbon constituye el Unico recurso ener-
gético autdctono relativamente abundante, por lo que
en su sostenimiento han de ser empleados los meca-
nismos que la normativa europea prevé. Dichos meca-
nismos se utilizaran con las limitaciones previstas, esto
es, que las ayudas a la mineria seran regresivas y com-
patibles con la liberalizacion del mercado y las empresas
de dificil viabilidad reduciran su produccion. Estos prin-
cipios son los que determinan el contenido de las deno-
minadas ayudas al funcionamiento y a la reduccién de
actividad de las empresas mineras y las ayudas des-
tinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a
planes de modernizacion, reestructuracion y racionali-
zacion de la actividad.

Pero el Real Decreto contempla también ayudas diri-
gidas a fomentar un desarrollo econdmico alternativo
para las zonas mineras, con fuerte dependencia del car-
bon, en su doble vertiente de ayudas a la realizacion
de proyectos de infraestructuras y de proyectos empre-
sariales generadores de empleo. Se trata de ayudas que
quedan fuera del ambito de la Decisién CECA mencio-
nada por no ir dirigidas directamente a empresas mine-
ras.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de la com-
petencia exclusiva del Estado, articulo 149.1.13.2 de la
Constitucién, en materia de bases y coordinacion de la
planificacion general de la actividad economica. Tenien-
do en cuenta que las ayudas previstas se concederan
en un marco global con la finalidad primordial de ayudar
a la reestructuracion de un sector economico en el que

el Estado tiene competencias derivadas del citado
articulo para la ejecucion de la legislacion sobre la mine-
ria en parte de su territorio, la gestion de aquéllas en
la forma que disefia el presente Real Decreto, resulta
imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro
de la ordenacion basica del sector y para garantizar las
mismas posibilidades de obtencién y disfrute por parte
de sus potenciales destinatarios.

Ademas, constituye un objetivo constitucional basico
segun el articulo 131.1 de la Constitucion que en el
ambito de la planificacién econdmica y, mas en concreto,
en el marco de la politica energética referida al sector
de la mineria, se equilibre y armonice el desarrollo regional.

Asimismo, en atencion al articulo 40.1 de la Cons-
titucion que establece que los poderes publicos promo-
veran las condiciones favorables para el progreso social
y economico, con la presente regulacién se coordinan
actuaciones con las Comunidades Auténomas en el
ambito de la planificacion de este sector, entendiéndose
que han de insertarse, por su caracter basico y general,
en las competencias del Estado anteriormente citadas.

Por ultimo, es preciso tener en cuenta la competencia
exclusiva atribuida al Estado en virtud del articulo
149.1.72 de la Constitucion relativa a la legislacion
laboral.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del
dia 26 de diciembre de 1997,

DISPONGO:
CAPITULO |
Régimen de las ayudas

Articulo 1.  Ambito de aplicacion.

El presente Real Decreto regula la concesion de las
siguientes ayudas:

a) Avyudas al funcionamiento y a la reducciéon de
actividad de las empresas mineras.

b) Ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcio-
nales vinculadas a planes de modernizacion, reestruc-
turacion y racionalizacion de la actividad de las empresas
mineras.

¢) Avyudas dirigidas a la realizacion de proyectos de
infraestructuras que promuevan el desarrollo alternativo
de las zonas mineras.

d) Avyudas dirigidas a proyectos empresariales gene-
radores de emplec que promuevan el desarrollo alter-
nativo de las zonas mineras.

Articulo 2. Gestion de las ayudas.

1. El Ministerio de Industria y Energia llevara a cabo
la gestion de las ayudas a que se refiere el articulo 1
del presente Real Decreto, con cargo a los créditos con-
signados anualmente al efecto en los Presupuestos
Generales del Estado, condicionandose a la existencia
de las correspondientes partidas presupuestarias en
cuantia suficiente.

2. De acuerdo con la normativa vigente, el Minis-
terio de Industria y Energia podra realizar cuantas actua-
ciones se consideren necesarias para comprobar la apli-
cacion de los fondos de las ayudas a que se refiere
el presente Real Decreto a los fines para los que fueran
concedidas.



