. BOE—Niim. 288

33063

© . MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO 3274/1982, de 12 da noviembre, por
al que se prorroga la declaracion de <interés pra-
ferenté= en ¢l sector de qutomocion. .

31525

~ El Real Decreto mil peiscientos setents ¥ nueve/mil! nove-
clentos sctenta y nueve, de veintid6s de Junio, por e] que se
declaran de interés preferente los sgctores de fabricacidn de
8utomoviles de turismo y sus derivados y de componentes pars
vehiculos automéviles, determina, en sus articulos cuarto y
quinto, que para gozar de los beneficios de la declaracion
de einterés preferentes las Empresas fabricantes ds automo-
viles de turlsmo y derivades de los mismos y fabricanties de
componentes para vehicuios automoviles deberan disponer de
un programa de Inversiones aprobado por el Ministerio de In-
dustria y Energia.que asegure alcanzar los objetivos sefalados
o la realizacidn de nuevas inversiones minimas y los.objetivos
sefialados, respectivamente, antes del primero de enero de

- mil’ novecientos ochenta y tres. .

Asimismo, el articulo oclavo de dicho Real Decreto deter-
mina que las Empresas podrin acogerse al régimen establecido
en ‘o6l mismo en el plazc de tres afos, contados a partir de
su entrada en vigor, plazo que finalizé el treinia de julio de

- mil novecientos ochenta y' dos. T
circunstanciag actuales del mercade nacional de vehicu-
los automéviles, & las que la situacion internacional no ha
servide de ayuda, dada la interrelacién entrs el. mercado espa-
‘fAiol y los demas mercados mundiales, aconsejan, en aras de
la consecucién de los objetivos perseguidos de mejora de la
competitividad de' lag Empresas, mantenimiento ¥y posible in-
cremento del nivel de emples en las mismas, la ampliacion
de los plazos previstos en el cltade Real Decreto.

De acuerde ¢on la normativa vigente del Impussto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados
se suprime la reduccién contenida en el articulo sexto, dos, a),
del Real Decreto mil seiscientos setents, ¥ nueve/mil nove-
cientos setents y nueve, . [ -

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener-
&ia, previo informe del Ministerio de Hacienda ¥ deliberacién
del Congejo de Ministros en su reunién del dia doce de no-
yiembre de mil novecientos ochenta y dos, - -

DISPONGO:

Articule primerc.—E! plazo para el cumplimiento de !as con-
los articulos cuarto y quinte del Real

~diciones sefaladas en
-Docreto mil seiscientos setente ¥ nueva/mil novecientos se-
_tenta ¥ nueve, de veintidés de junio, referides respectivamen-
" te 8 las Empresas fabricantes de automéviles de turismo ¥ de-
rivados' y de componentes para vehiculos automdviles, se am-
Plia hasta ei uno de enero de mi: novecientos ochenta y cinco.

Articulo segundo.—F! plazo para que las Empresas “intere-
sadas que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse
al régimen de industrias de interés prefsrente establecido en
el citado Real Decrcto se ampla hasta el treinta de julio de
mil novecientos ochenta ¥ cuatro, '

Articulo fercero.—La ampliacién de plazas, prevista en los
articulos anteriores, no pbresupone prérroga de! plazo de dis-
frute de los beneficios concedidos a cada Empresa, gque con-
tinuaré siendo el mismo mientras no se prorrogue en la forma
establerida en el articulo tercero de la Ley ciento cincuenta
'y dos/mil novacientos sesenta ¥y tres, de dos de diciembre,
sobre industrias de interés preferente.

Articule cuarto.—Se suprime el apartado a) del numero dos
del articulo sexto del Real Decreto mil seiscientos setenta y
nueve/mil novecientos setenta ¥ nueve, de veintidés de junio,

Articulo guinte.—El pmsehte Real Decreto entraré en vigor
N ,al dfa siguiente de su publicacién en el «Boletin Oficidl dsl

Estados, . R ‘ .
Dado en Madrid a dc'toe de -noviembre de mil novecientos
. ochenta y dos. B S )

. - . JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y_ Energia,
IGNACIO BAYON MARINE ’ '

[

REAL DECRETO 2375/1982, de I2 de naviembre, go-
bre condicicnes técnicas y garantiad de seguridad
en centralas eléctricas y centros de transformacion.

Desde el efic mil novecientos cuarenta y nuevse en que fue
aprobado el vigente Reglamento de Centrales Eléctricas y Cen-
tros ‘de Transformacion, Ia tecnologia ‘ha experimentado wnn
importante avance y 1s potencia eléctrica instalads se ha in-
- crementads considerablemente, mumentando las poténcias de

- Cortocircuito egn mayor exigencia en los condicionamientos téc-
‘nicos. . '
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Todo ello ha obligado A revisar las prescripciones técnicas
sobre protecciones, instalaciones de puesta a tierra, aparatos
de maniobra, asisiamientos, ete., en ceatrales eléctricas, centros
de transformacién y otras instalaciones de corrients altérna
ton fension nominal superior a un KV.

Ademés, con objeto de facilitar la adaptacién & las normas
técnicas contenfas en este Reglamento al futurg Progreso tec-
nol6gico, se ha seguido la norma de incluir en el Reglamento,
propiamente dicho, lae prescripciones de caracter . general, en-
comendando al Ministerie de Industria y Energia las instruccio-
nes técnicas oemplementarias necesarias.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener-
gla y previa dellberacién del Consejo dé Ministrog en su reu-
nién del dia doce de noviembre de mil novecientos ochenta y

dos, .
" DISPONGO: RS

Articulo primero.—Se aprueba el Reglaments sobre condicia-
nes técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas ¥
cenirus de transformacidn de tensién superior a mil voltips, que
se incluye como anexc a este Real Decreto.. '

Articulo segundo.—Por el Ministerlo dé Industria ¥ Energia
se dictaran las instrucciones técnicas complementarias y demés
disposicicnes precisas para el desarrolio y aplicacion del Re-
glamelto citado en el articulo anterior. .

Articulo tercero.—~Se autorize al Ministeric de Industria y
Energia para que mediante Resoluciones de la Direccién Ganeral
competente, en atencion al desarrollo técn?co o & sltuaciones
objetivas excepcionales, a peticién de parte interesada, y previo
informe del Consejo Superior de dicho. Minisierio, pueds ssta--
bifecer para casos determinados prescripciones técnicas diferen-
tes de las previstas en las instrucciones técnicas complementa-
rias, . -

Articulo cuarto,—E]l Reglamento entrars en vigor & log tres
meses de su publicacion en el «Boletin Oficial del.Estados.

DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto no sean aprobadas por sl Ministerio de Industria
Y Energia las correspondientes instruccicues técnicas de esta
Reglamento, continuardn vigentes los preceptos técnicos de la
Orden del Ministeric de Industria de veintitrés de febreroc de
mil novecientos cuarenta y nueve, por la que se. aprobaron
instrucciones de caracter general y Reilamenw soble Instala-
ciones y Funcionamienio de Centrales Eiéctricas y Centros de
Transformacién, Segin vayan poniéndose en vigor las mencio-
nadas instrucciones técnicas complementarias, quedaran derg-
gadas las normas gue figuran en & citada Orden del Ministerio
,de Industria, ’ - :

" Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos

dos. - -
ochenta y dos JUAN CARLOS R.
El Ministrp -de Indusiria y. Energia, .

RINE =~ - .

IGNACIO BAYON MaA \

: ENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARAN-
?EESLA?)JE SEGURIDAD EN CENTRALES FLECTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACION

. CAPITULO FRIMERO

Disposiciones gena_rgles

Articulo 1.° Objeto.—El presente Reglamento tiene por ob-
jeto establecer las condicicnes y garantias técnicas a que han
de someterse las instalaciones eléctricas de mas de 1.0004.vc1-
tios para: ‘ . .

1. Proteger las personas y Ia integridad y funcionalidad de
los bhienes gue pueden resultar afectados por las mismas ins-
talaciones. . .

2. Conseguir la necesaria regularidad en l'as suministros de
energfa léctrica . K .

s.g Establecer la normalizacién. precisa ~para, reducir la ]ex-
tensa tipificacion que existe en la fabricaciéon de material eléc-
triio Ls 6pfima 'utiliza.cic'n‘ de las inversiones, a fin _d_e facili-
tar, desde el proyecto de las instalaciones, ia posibilidad de
adaptarlas a futuros aumsentos de carga racionalmente previ-
sibles.

- ; o . . . <

“Art. 2.° Ambito de aplicacién.-~-Las normas y prescripciones
técnicas del presente Reglamento e Instrucciones Técnicas Com-
plementarias seran de ‘aplicacién para ias instalaciones de co-
rriente alterna, cuya tfensién nominal eficaz sea supericr a
un kV., eritre dos DonduHct:res cusnlesquiera, con frecuencia de

icios inferiores a 100 . :

serx eféctos de este- Reglamento se consideran incluidas todas
las instalaciones eléciricas de conjuntos o sistemas de eiemen-
tos, componentes, estructuras, aparatos, méguinas y clricug;os
de irabajo entre limites de tensién y frecuencia especif %a 05
en el parrafo anterior, que se utilicen para la producclon ¥
transformacién de la epergia eléctrica o.para la realizacién
de cualguier otra transformacion emergética con intervencion
de la energia eléctrica. . :

No serﬂg de ‘aplicacién este Reglamento a las lineas de alta
tensién, ni & cualquier otra instalacién que dentro de su cam-
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po de aplicacién se rija por una reglamentacién especifica, sal-
vo las instalaciones eléctricas de centrales nucleares que que:
dan sometides & las prescripciomes de este Reglamento y ads-
mas & su normativa especifica.

Art. 3.° Clasificacion de- igs instalacignes.—Las instalacio-
nes eléctricas incluidas en este Reglamento se clasificaran en
las categorias siguientes: . L -

Primera categoria. Las-de tensién nominal superior s 86 kV.

Segunda categoria. Las de tensién nominal igual o inferior
a 88 kV. y superior a 30 kV, N

Tercern categoria. Las de tensién nominal igual o inferior
a 30 KV. y superior a 1 KV, =~ \ - : -

Si en la instalacion existen circuitos o elementos en los que
se utillicen distintas tensiones, el coajunto del sistema se cla-
sificara, a efectos adminisirativos, en el grupo ‘correspondiente
al valor de la tensién nominal mas elevada. .

Cuando en el proyecto de una nueva instalacion se considere

necesaria la adopcian de una tensién nominal superior a 380 KV, :

el Ministerio de Industria ¥ Energia establecers la tensién que
deba autorizarse. - - . .

Art, 4.° Frecuencia de la - red elécirica nacional.—La fre-
cuencia nominal obligatoria para la red- eléctrica de servicio
publico es de 50° Hz, . .

Art. 5.° Compatibilidad con otrgs 'instalaciones —T0da ins-
talecioh de mas de un kV. debe estar dotada de los elementos
necesarios y con el calibrade v regulacién conveniente para
que su explotacién e incidenciés no produzca perturbaciones
anormales en el funcionamiento de instelactones .ajenas.

L.os sobredimensionamientos y modificaciones impuestos a
una . parte para corregir este tipo de problemas, como conse-
cuencia de cambios realizados per propietarios de otras insta-
laciones seran costeados por el causante de la perturbacion.

Art. 8.° - Perturbaciones en los sistemas de comunicaciones
y similares—Las instalaciones eléciricas de més de un kV., cu-
yo funcionamiento produzca, o pueda producir, perturbaclones
en el funcionamiento de sistemas de comunicaciones, sefiali-
zacién, control, transmisién de datos o similares, deberan estar
dotades de los dispositives correctorés gque, en cada caso, se
preceptue. . N ’

Art. 7.* Normas.—Los materiales, aparatos, maquinas, con-
juntos y subconjuntos, integrados en los circuitos de las ins-.

. talaciones eléciricas de mas de un kV., a las que se refiere este
Reglamento, cumplirdn las normas, especificaciones técnicas ¥y

homologaciones que les sean de- aplicacion y que establezca
como de obligado cumplimiento el Ministerio de Industria ¥
Energia. Cuando no esté declarada de obligado cumplimiento
ninguna norma o especificaciéon técnica que se refiera a un
elemento determinado de la instalacién, el Ministeria de In-
dustris. y Energla podra seifialar, en cada caso, la norma qug
deba ser de aplicacion. En su defecto, el proyectista propondr

y justificard las normas o especificaciones cuya aplicacion con-
siders mas idonea para las partes fundamentales de la insta-
lacién de que se trate. -

En aquellos casos en log que la aplicacién estricta de las
normas reglamentariss no permita una solucidn o6ptima a un
problema o se prevea utilizar otros sistemas, el proyectista

de la instalaciom debera justificar las variaciones -necesarias.
El Ministerio de Indusiria y Energia podra autorizar los valo-
res o condiciones no concordantes con lo establecido en este
Reglamento. , N )

Igualments, el Ministerio podra exigir los ensayos que com-
sidere necesarios relativos a cualquier componente de la ins-

talacién, practicados por et Laboratorio nacional o extranjero
que a estos efectos designe el mismo Ministerio. )

Las Empresas suministradoras de energia eléctrica podran
proponer especificaciones que fijen-las condiciones técnicas que
“deban reunir aguellas partes de instalacicnes de los consumi-
dores que tengan incidencia apreciable en la seguridad, fun-

cionamiento y homogeneidad de su sistema. El condicionadg-

técnico al que deben ajustarse estas- especificaciones y los ira-
mites administrativos para su aprobacidn por el Ministerio de
Industria y Energia se determinaran en las Instrucciones-Com-
plementarias de ‘esfe Reglamento.

_ Art. 8.2 Identificacidn, marcas y
riales v elementos utilizados en la construccién, montaje, reépa-
racién ¢ reformas importantes de las instalaciones eléctricas

de mas de un kV., deberdn estar sefalizadds con.la {nforma-

cién que determine la norma u homologacién de aplicacion
correspondiente. e

Para garantia del adecuada nivel de calidad de los ¢lemen-
tos componenites de. las instalaciones eléctricas dee mas de
un _kV., sometidas a este Reglamento, toda Entidad Organi-
zacién que tenga establecida una marca o distintiva Xe calidad
para materiales, elementos o equipos utilizados en estas insta-

laciones, podrén solicitar del Ministerio de.Industria y Energia’

su reconocimiento, de acuérdo con lo dispuesto en el Regla-
mento de las actuaciones del Ministerio de Industria y Ener-
gia en el campo de la normalizacién y homologacion, aprobade
por Real Decreto 2384/1981, de. 18 de septiembre. -

CAPITULO I~

Autorizacién, puastﬁ en servicle, inspeccién y vigilancia de 1as
instalaciones : :

Art. 9.° Proyecto de las instalociones.—Sera obligatoria la
‘presentacién de proyecto suscrito por Técnico competente y vi-

’ .
homologacién.—Los mate-

sado el Colegio Oficial correspondierite, para la realizacitn
de a clase de instalaciones eléctricas de mas de un kV., &
que so refiere el presente Reglamento. . :

Si se ata de instalacién sometida al régimen de previa au-
torizacién, la solicitud debera acompafiarse de un proyecto o

anteproyecto de la instalacién eléctrica, cuya autorizacidn &8

insta,
yecto,

n el supuesto de que .se hubiese preséniado aniepro-
una vez concedida la autaorizacién, antes de iniciar la rea-

| {izacién, debera presentarse al oportuno proyecto de ejecucidon,

conforme a o indicado en el paArrafo anterior. L

La definicién y contenido minimo de .los proyectos y ante-
proyectos a que se alude en los parrafos anteriores, sé deter-
minard en la correspondients Instruccién Técnica Complemen-
taria, sin perjuicio de la facuitad de la Administracién para-so-
Hcitar los datos adicionales que considere necesarios.

Cuando se trate de instalaciones, o parte de las mismas, de
caracter repetitivo, el Ministerio de Industria y Energia podré
autorizar o establecer la wutilizacién de proyectos tipo, que de-
beran ser completados, inexcusablemente, con los datos espe-
cificos concernientes a cada caso, tales como: ubic&cién, ac-
cesos circunstanciales locales, clima, entorno, dimensiones es-
pecificad, caracteristicas de las tierras y de la conexion a la

red, asf como cualquier otra correspondiente al caso particular.

Art. 10. Aplicacion de nuevas técnicas.—Cuando sl proyec-
tista de una instalacién prevea la utilizacién e aplicacién de
nuevas técnicas o se planteen circunstancias no previstas en
las .Instrucciones Técnicas Complementarias del presente He-

- glamento, podra |ustificar la introduccién de innovaciones téc-
nicas sefalando los objetivos y experiencias, asi como normas

y prescripciones que aplica, El Ministerio de Industria y Ener-
gia podrad aceptar o rechazar el proyecto en razén a que re-’
sulten o no iustificadas las innovaciones gue - contenga.

Art. 117 Puesta en marcha de las instalacioness —En laa ins-
talaciones eléctricas de mas de 1:.000 voltios gque no sean de
produccién, distribucion publica o iransporte de energia eléc-
trica 'y pertenezcan a establecimientos Industriales liberaliza-
dos, de acuerdo con el Real Decreto 2135/1980, de 28 de septiem-
bre, sp podra4 proceder a su puesta en funcionamiento, previo
cumplimiento !
del referido Real Decroto, y se acredite la conformidad de la
Empresa oléctrica para conectar la instalacioh a su red.

el requisito a que se refiere el articula 2.°, III,

Las instalaciones eléctricas de preduccién, distribucién pu- -

blica o transporte no liberalizadas o pertenecientes a Empresas
eléctricas, solo podran iniciar la pussta en marcha previo cum-
f!ibmiento de lo prevenido en el Decreto 2617/1866, de 20 de oc-
upre, B .

Art. 12. Mantenimiento de las instalgciones.—Los propieta-
rios de las instalaciones, incluidas en el presente Reglamento,
deberan presentar, antes de su puesta en marcha, un contrato,
suscrito con persona fisica o juridica competente en las que és-
tas se hagan responsables de mantener las instalaciones en el
debido estado de conservacién y funcionamientq. ’ .

Si el propietario de la instalacion, a juicio del Organo com- .
. petente, dispone de los medios y organizacidn necesarios pars

efectuar su proplo mantenimiento, podrd eximirsele de la ebli-
gacién de presentacién de dicho contrato. - -

Art. 13. Inspecciones periddicas de las instalaciones.—Para

alcanzar los objetivos sefialados en el articulo 1.2 de este Re- *

glamento, en relacién con la seguridad, se efectuaran inspec-
ciones periddicas de-las instalaciones.
Estas inspecciones se realizaran,
pudiéndose establecer candiciones especiales en las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias a este. Reglamento. El titular
de 1a instalacidn cuidara de gue dichas inspecciones se efectien
en los piazos previstos. : - T
Las inspecciones periédicas-se realizardn por las Dirécciones
Provincizles del Ministerio de Industria y Energia, o, en su ca-
sa, por los Organos competentes de las Comunidades Auténo-
mas o hien por Entidades colaboradoras del Ministerio de In-
dustria y Energia facultadas para la aplicacién de la Regiamen-
tacién eléctrica si incluyen entre sus campos de_actuacién las
instalaciones gue van & inspeccionar, :

El Organo inspector conservara acta de todas la_si inspeccio-'

nes que realice y entregara una copia de la misma al propieta-
rio o arrendatario, en su caso, de la instalacion, asf como a la
Direccién Provincial del Ministerio de Industria y Energia u Or-
gano compatente de la Comunidad Auténoma., e

Si como congecuencia de la inspeccién se detectaran defecl,o}
en la instalacién, éstos deberan ser corregidos en un plazo mé-
ximo de seis meses, salvo gue existan razones, debidamente
motivadas ante la Administracién, en cuyo caso ésta podra con—
ceder un plazo mayor. No obstante, si la persona o Empresa
que ha realizado la inspeccién, estima que dichos defectos pu-
dieran ser csusa de accidents, propondra a la Dirsccién Provin-
cial del Ministerio de Industria y Energia u Organc competenta
de la Comunidad Auténoma.un plazo mas corto para la repa-
racién en caso de que se apreciase grave peligro de accidente,
podra proponer, incluso, el corte de suministro.

Las Direcciones Provinciales de Industria u Qrganos compe-.
tentes de las Comunidades Auténomas, efectuardn inspecciones,
mediante control por muestreo estadistico, de las inspecciones.
afectuadas por las Entidades colaboradoras. -

El Ministerio de Industria y Energis podra eximir, con ca-
ricter general de la inspeccién periddica, & aquellos tipos de
instalacién que por su naturalezs no precisen dicha inspeccion,

Astmismo; Jas Empresas u Qrganismos que acrediten ante a
Direccion Provincial del Ministerio de Industria y Energia u Or-
gano competente de la Comunidad Auténoma que Poseén capa

al menos, cada tres ailos, -
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cidad para realizar el mantenimiento peritdico de sus instala-
ciones, asi como planes periddicos de reconocimiento y conirel,
podran solicitar de dichas autoridades que la peccion oficial
sa efectiie mediante control por muestreo estadistico, siempre
que sus planes de reconqcimiento y control respeten, tanto el
procedimiente administrativo, como los plazos antes indicados.
El. citado control estadistico se llevard a efecto por la Direccion
Provincial de Industria y Emergisa o por el Organc competente
de la Comunidad Auténoma. - .

Las tarifas méximas de inspeccién de las instalaciones eléc-
tricas serén establecidas por el Ministerio de Industria ¥ Energia
después de ofr & los representantes de las Empresas eléctricas,
de los abonados en alta tensidn ¥ ds las Socledades de inspec-
cién y control.

Art. 14. Interrupcidn y alteracién del servicio —En los casos
o circunstancias en que se chserve inminente peligro para ias
personas o cosad, 56 deberh Interrumpir el funcionamienio de la
instalacion, -

En situacién de emergencia, un Técnico titulado competente,
con la autorizacién de la Empresa propistaria do la instalacién,
podra adoptar las medidas provisionales que resulten aconseja-
bles, dando cuenta inmedistamente al Organo- compeisnte de la
Administracién, que fijara el plazo para restablecer las condjcio-
nes reglamentarias. .

Los casos de accidente o de interrupcién del servicio publico
se comunica-an inmediatamente al Organo competente de la Ad-
ministracién. .

CAPITULO I
' Infracciones y sancion®s

Art. 15" La infraccién de los preceptos del presente Regla-
mento y sus Instruciones Técnicas Complementarias se sancio-
nara de acuerdo con Ip establecido en la legislacién vigente.

Art. 16, En el &mbilto de sus respectivas intervenciones po-
dran estar incursds en las responsabilidades a que se refiere el
articulo anterior: el autor del proyecto, el fabricants o imports-
dor del material, e ihstalador, el técnico que certificé la adap-
tacién de la obra al proyecto ¥y el cumplimiente de las condi-
ciones técnicas y reglamentarias a efectos de la puesta en mar-
cha, el encargado del mantenimiento” de las instalaciones, la
Entidad colaboradora que haya efectuado los reconocimientos
periédicos, las Empresas suministradoras ¥ los usuarios.

DISPOSICION TRANSITORIA

Las instalaciones existentes a la fecha de la sntirada en vigor
del presente Reglamento e.Instruciones Técnicas Complemen-
tarias, seguirdan sometiidas a las prescripciones reglamentarias
vigentes en la fecha de su instalucién, pero habrin de ajustarse
a las condicione8 y prescripciones técnicas de la pueva norma.
tiva en los supuestos de ampliacién importante, o cuando su
estado general, situacién o caracteristicas impliquen riesgo gra-
ve para personas o bienes, o produzcan perturbaciones inacep-
tabies en ¢l normal furcionamiento de otras instalaciones,

Las revisiones periédicas de todas las instalaciones existentes

- 8¢ llevaran a efecto en el plazo vy en la forma sstablectdos por
ol presente Reglamento ¢ Instrucciones Técnicas Complemen-
terias, . i

No obstanta lo dispuestc en el primer parrafo de esta diapo-
sicion, por razones de scguridad podra establecerse en las Ins-
truciones Técnicas Cemplomentarias de! presente Reglamento, la
nececaria readaptacién d- instalaciones ya existentes a las pres-
tcrr-'ipciones de la Instruccién Técnica Complementaria de que se

&ata. . :

— T —

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y COMERCIO

31527 REAL DECRETO 3276/1982, de 12 de noviembre, por
el que se establece un contingente arancelario, N-
bre de derechos, para la imporiacion de papel as-

- tucado de¢ menos de 85 gr/m? con destino o /3
. edicién dé revistas (P, A. 48.07.DJ1.b 1).

El Decrete novecientos noventa ¥ nueve/mil novecientos ge-
senta, del Minjsterio de Comercio, de treinta de mayo, autoriza
en su articulo segundo a los Organismos, Entidades vy personas
interesadas para formular, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaciones o
peticiones que se consideren convenientes en relacién con el
Arancel de Aduanas, .

Como consecuencia de peticlones formuladas al amparc de
dicha disposicion cgeque han sido reglamentariamente tramitadas
por la Direccién General de Politica Arancelaria e lmportacion,
se ha estimado conveniente establecer al contingente arancelario,
libre de derechos, que se sefiala an el articulo primero del pre-
sente Real Decreto. :

En su virtud ¥y er usc de la autorizacidn conferida en el ar

| ticulo sexto, ntimero cuatro, de la mencionada Tey Asancelaria,

de uno de mayo de mil novacientos sesenta. a propuesta del Mi-
nistro de Economia y Comercio y previa deliberacién de: Consejo
de Ministros en su reunién del dia doce de noviembre de mil
novecientos ochents y dos, '

DISPONGO:

Artfculo primero.—Se establece un contingente arancelario, l-
bre de derechos, para la imporiacién de cuarenta y tres mil to-
neladas métricas de papel estucado de menos de sesentf ¥ cinco
gramos/metro cuadrado, con destino a la edicién de revistas.
Esta cantidad podra revisarse al finalizar e! primer semestre de
il novecientos ochenta y-tres. :

Articulo segundo.—El plazo de vigencia de! contingente al que
hace referencia el articulo primerc sers del ino de enero de
'mil novecientos ochenta y tres al treinta y uno de diciembre de
mii ngvecientos ochenta y tres.

Articulo tercero.—E! excepcional régimen arancelario al que
se alude en el articulo primero no supone alteracién de la co-
lumna Gnica de dereches de mormal aplicacién del Arancel de
Adusgnas, la cual queda subsistenta.

Artfculo cuarte.—La distribucién de este contingents se efec-
tuaré por la Direccién General de Politica Arancelaria e Impor-
tacién. El contingente establecido por el presenfe Real Decreto
no serd aplicable a las mercancias acogidas a cualquier moda-
lidad de trafico de perféccionamiento activo.

Dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos. ; .

JUAN CARLOS R.

El Minpistro de .Economia y Comercio,
JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ



